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La mayor parte del tiempo el ser humano pasa en ambientes cerrados, por lo 
tanto, le conviene contar con una correcta calidad del ambiente laboral en el 
interior de los edificios, ya que eso influirá directamente reduciendo el absentismo 
y aumentando la productividad de los empleados, así como la sensación de 
confort. Por lo general, hay que recurrir a los sistemas de acondicionamiento de 
aire para que las condiciones térmicas del ambiente y las de confort coincidan. 
 
Esto representa un problema en cualquier industria en donde labora mucho 
personal y hay presencia de gran cantidad de maquinaria; aquí se debe seguir 
una metodología para evaluar las necesidades de los usuarios del sistema de aire 
acondicionado (empleados): definir zonas de acondicionamiento, cálculo de 
cargas térmicas y requerimientos de aire acondicionado.  
 
A causa de que las cargas térmicas en los edificios varían con el tiempo, debe 
haber controles que regulen las salidas del sistema para mantener la situación de 
un buen estado ambiental en interiores bajo todas las condiciones predecibles y 
con el menor costo posible a lo largo de todo su ciclo de vida, ya que de no existir 
este control, el entorno adecuado de trabajo para el personal, no sería posible el 
buen desempeño de los empleados y por consiguiente tampoco para los 
procesos industriales. 
 
El proyecto lo que persigue, es diseñar e implementar un control para el sistema 
de aire acondicionado para un sector de la planta Kimberly-Clark de Costa Rica, 
por medio de un control encendido/apagado y otro que va a controlar 
gradualmente la temperatura del aire circundante en la planta mediante el uso de 
herramientas matemáticas, de ingeniería y de control automático.   
 
Palabras claves: sistema de aire acondicionado, unidades centrales de aire, 
bomba centrífuga, PLC, variador de frecuencia, control automático, confort 
ambiental, cargas térmicas, automatización, modelado matemático, temperatura. 
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Most the time the human being passes in closed environments, and therefore, it 
agrees to have a correct quality of the labor environment in the interior of the 
buildings, that will influence directly reducing the absenteeism and enlarging the 
productivity of the employees, as well as the sensation of comfort.  Generally, one 
must resort to the systems of air conditioning so that the thermal conditions of the 
environment and those of comfort coincide. 
 
This represents a problem in some industries where work a lot of personnel and 
there is presence of great quantity of machinery; here should continue a 
methodology to evaluate the needs of the users of the air conditioning system 
(employed): to define zones of conditioning, calculation of thermal loads and 
requests of conditioning air. 
 
On account that the thermal loads in the buildings vary with time, there should be 
controls that regulate the system exits to maintain the situation of good 
environmental state in interiors under all the predictable conditions and with the 
smaller possible cost along all its cycle of life, since of exist not this control, the 
adequate environment of work for the personnel, would not be good performance 
of the employees and consequently neither for the industrial processes. 
 
The project what pursues, is to design and to implement a control for the system 
of air conditioning for a sector in the Kimberly-Clark Costa Rican plant, through an 
ON/OFF control and another that is going to control gradually the temperature in 
the surrounding plant air by means of the use of hardly tools math, engineering 
and automatic control. 
 
Keywords: air conditioning system, air drivers, centrifuge bomb, PLC, frequency 
variator, automatic control, environmental comfort, thermal loads, automatization, 
mathematical model, temperature. 
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Capítulo 1:    Introducción 
 
La automatización del sistema de aire acondicionado de toda la planta Kimberly-
Clark de Cartago requiere de ubicación de dispositivos que detecten el nivel de 
temperatura en cada sector, regulación en el nivel de enfriamiento del aire que 
circula dentro de la edificación y por consiguiente, nuevas instrucciones para el 
controlador, en todo el sistema eléctrico y en el gabinete de control principal del 
sistema.  
 
Un sistema de aire acondicionado lo que busca es lograr la ambientación del 
lugar en donde se ubica, respecto a los requerimientos de las personas, 
dispositivos o productos entre otros, en la planta se encontraba automatizado un 
sector, mas se debió automatizar el sistema en su totalidad para un mejor 
desempeño del personal. 
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1.1    Problema existente e importancia de su solución 
 
La figura 1.1 muestra en forma esquemática los elementos de mayor 
trascendencia en el sistema de aire acondicionado existente en la planta. El 
sistema tiene medios para enfriar y distribuir aire a los diversos espacios de todo 
el edificio, específicamente el sector donde se ubica la BCM1, tiene capacidad 
para calentar, humidificar, deshumidificar2 y purificar el aire a diferencia del resto 
de la planta. El sistema introduce aire que circula en el interior de la planta, lo 
hace pasar por las diferentes unidades centrales de aire, éstas a su vez hacen 
que se crucen el caudal de aire con el de agua (el sistema de la figura 1.1 sólo 
muestra la trayectoria seguida por el flujo de agua), de esta forma el aire baja su 
temperatura y en contraparte el agua la aumenta. Sin embargo, uno de los 
problemas que se presentan es la necesidad de saber si realmente las cargas 
térmicas pueden ser anuladas por el aire de enfriamiento generado por el sistema. 
Ante esta situación se debió determinar el nivel de las cargas térmicas en la 
planta en donde se acondiciona el aire3. 
                                                 
1  Base Coast Modular. Máquina productora de pañales ubicada en la nave 107, sector 
automatizado con anticipo. Ver más detalles en sección A.2.3. 
2 Capacidad para sacar las partículas de CO2 detectados en el agua del sistema. 
3 Este cálculo se lleva a cabo en la sección 5.2 del presente documento. 
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Figura 1.1    Diagrama del sistema de aire acondicionado de la planta de pañales 
 
Descripción de la función de cada uno de los dispositivos presentes en la 
figura 1.1: 
 
1: Torres de enfriamiento (1, 2): disipan el calor rechazado en el 
condensador, le sirven de soporte al “chiller” para llevar a cabo la función 
de enfriamiento del agua (consultar la descripción del principio de 
funcionamiento de unas torres de enfriamiento en apartado 3.4.1.2 y figura 
3.11). 
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2: Bombas centrífugas: requeridas para el transporte de agua a través de 
todo el sistema hidráulico tanto en el lazo de agua fría como el de 
condensado (consultar la descripción del principio de funcionamiento de 
una bomba centrífuga en apartado 3.4.1.5 y hojas de datos en el anexo 
B.3). 
 
3: Separador de aire: se encarga de eliminar el aire del agua en todo el 
sistema por medio de una técnica que utiliza la diferencia de presión entre 
las burbujas y el caudal de agua (consultar la descripción del principio de 
funcionamiento de un separador de aire en apartado 3.4.1.3). 
 
4: “Chiller”: realiza el ciclo de compresión del vapor, posee dos lazos, uno 
de agua helada (tubería de 8 pulgadas o lazo b) y otro de 6 pulgadas para 
el proceso de condensación designado en la figura 1.1 con la letra a 
(consultar la descripción del principio de funcionamiento de un “chiller” en 
apartado 3.4.1.1). 
 
5: Unidades centrales de aire: mezclan el aire de la planta con el lazo de 
agua helada (lazo b) proveniente del “chiller” para llevar a cabo el proceso 
de enfriamiento del aire hacia la planta (consultar la descripción del 
principio de funcionamiento de una unidad central de aire en apartado 
3.4.1.4). 
 
Lazo a: Lazo de agua en el proceso de condensado: sirve para enfriar el agua 
que calienta el “chiller” en el proceso de evaporación. 
 
Lazo b: Lazo de agua helada: se mezcla el aire con el agua, realimenta el agua 
para volverla a enfriar y realizar una y otra vez el ciclo. 
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En la figura 1.1 se observa la presencia de un dispositivo denominado “chiller” o 
enfriador. El calor se expulsa a la atmósfera por medio de las torres de 
enfriamiento. Se requieren tres bombas para hacer circular el líquido enfriador a 
través de las tuberías, el equipo para este caso está ubicado a una distancia 
considerable del equipo de acondicionamiento (ver más detalles del sistema en 
figuras 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4). El lazo de agua entre las torres de enfriamiento y el 
“chiller” sirve para el suministro y retorno del agua de condensamiento, mientras 
que el lazo entre el “chiller” y las unidades centrales de aire, tiene la funcionalidad 
de suministro y retorno del agua helada. 
 
Las unidades centrales de aire son cuatro en total (una para cada máquina 
fabricadora de pañales) y poseen cantidades diferentes de potencia para el 
enfriamiento, la unidad central de aire de la máquina “JOA” 3 y BCM poseen una 
potencia de enfriamiento de 127250 BTU / h (unidades británicas de temperatura 
por hora) cada una, mientras la unidad central de aire de la máquina “JOA” 2 
tiene 101800 BTU / h y la de la “JOA” 1 un total de 63625 BTU / h (según 
características brindadas por el fabricante y la ecuación 5.29 en el apartado 5.2). 
La capacidad de enfriamiento del “chiller” también se debe tomar en cuenta para 
la capacidad de enfriamiento del sistema, en este caso específico, el “chiller” 
tiene una capacidad de enfriamiento de 450000 BTU / h (características del 
“chiller” en anexo B.5). Las bombas para la distribución de agua a través de todo 
el sistema también poseen diferencias en su potencia, ya que la que se designa 
con la letra 2b en la figura 1.1 es de una potencia de 15 HP, mientras la 
encargada del suministro del agua fría tiene 40 HP al igual que la del lazo a. 
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El problema encontrado en este sistema es que brinda aire acondicionado a toda 
la planta en donde labora el personal, aquí se ubican las cuatro máquinas 
productoras de pañales, pero a excepción de la máquina BCM (tecnología para la 
fabricación de pañales), no existe ningún control que regule el intercambio de 
calor entre el ambiente laboral y el aire de enfriamiento suministrado por cada 
unidad central de aire, lo cual ocasiona por las noches una gran caída en el nivel 
de temperatura. Sumado a la incógnita que había de si realmente el sistema logra 
la nulidad de exceso de cargas térmicas adecuado cuando el nivel de éstas llega 
a su pico máximo durante el día. 
 
En un ambiente industrial como el presente en la empresa Kimberly-Clark, las 
cargas térmicas son muy elevadas debido a una gran cantidad de factores, dentro 
de los cuales se destacan el que se genera debido al alumbrado local, por las 
personas presentes en la planta, el generado a través de las paredes, techos, 
cortinas y tragaluces, también el presentado a causa de las máquinas o motores 
y tanques de adhesivos. La infiltración genera una ganancia importante en el nivel 
de cargas térmicas en el edificio, lo mismo que la ventilación. Sin embargo, todas 
las menciones anteriores se hicieron con referencia de ganancias positivas, 
mientras la transferencia de calor a los alrededores es el único elemento que 
genera ganancia térmica negativa. 
 
El sistema de aire acondicionado es capaz de suministrar el enfriamiento 
suficiente para reducir las cargas térmicas en la planta, el sistema posee en su 
totalidad una capacidad de enfriamiento de 5692675 BTU / h, sin embargo, el 
“chiller” no trabaja a toda su capacidad sino que lo hace a un 66%, por lo que la 
capacidad de enfriamiento de todo el sistema es de 3856675 BTU / h (ver 
ecuación 5.29 en apartado 5.2) mientras que la carga térmica total de la planta es 
de 2537919.26 BTU / h (ver cálculo de carga térmica de la planta en apartado 
5.2). 
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El sistema envía la misma cantidad de agua a través de los serpentines 
(dispositivos dentro de las unidades centrales de aire) independientemente del 
nivel de temperatura en la planta, lo cual ocasiona que los empleados reciban 
aire muy fresco por las noches y madrugadas, agregando una baja aún más 
fuerte en el aire presente debido a las condiciones climáticas, ocasionando la no 
prestancia de rendimiento adecuado a causa de la disconformidad con respecto a 
la temperatura ambiental (tensión térmica). 
 
Con anticipo, dos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Electrónica del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, en el curso proyecto de graduación durante 
el segundo semestre del año 2003 (para más información referente al proyecto y 
a los estudiantes ver apéndice A.2.3), habían realizado una etapa para solucionar 
este problema en una de las máquinas (BCM), lo mismo que para implementar la 
solución a los problemas de humedad para la nave 1074. Sin embargo, el sistema 
de control de temperatura para este sector se dañó y no ha sido reparado hasta 
el momento.  
 
La solución busca realizar el control automático del flujo de agua en el sistema 
sólo para la nave 108, de igual forma que realizar un control de 
encendido/apagado en toda la planta (tanto la nave 107 como la 108).  
 
                                                 
4 Sector en donde se ubica la máquina productora de pañales BCM, el cual no es tomado en 
cuenta para el desarrollo de este proyecto y sólo es una referencia de otro proyecto realizado 
como mejora al sistema de aire acondicionado en toda la planta. 
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Para evitar una situación de eventual falla, en el sistema debió implementarse 
una solución auxiliar – debido a lo indispensable que el ambiente permanezca en 
condiciones aptas – para el adecuado desempeño de sus empleados en todo 
momento. De esta forma, no se necesitaría que el sistema se deba deshabilitar 
cuando la temperatura es muy baja para sus empleados, tampoco, que cuando 
se dé una situación de falla en el sistema, no quede sin control del todo y exista 
una solución alternativa, para tener la mejor condición posible para la temperatura 
del aire que circula por toda la nave 108 de la planta. 
 
Dentro de las necesidades del sistema de control se encuentra el nivel de 
temperatura, el cual debió permanecer casi constante según la especificación 
indicada por el usuario.  
 
La estrategia de control que se implementó fue la instalación de un regulador, así 
se ubica al sistema en un sector en el que la mayoría del personal esté conforme 
con las condiciones laborales en la empresa (para una mayor productividad del 
mismo). El problema debió resolverse mediante un controlador industrial que 
permitiera su adecuado uso bajo todas las condiciones adversas presentes en el 
ambiente. 
 
El sistema implementado sirvió para mejorar el medio ambiente de trabajo de sus 
empleados, lo cual se vio reflejado en una mejor productividad, evitó posibles 
resfriados en algunos de ellos y un estímulo ambiental para un mejor desempeño. 
También para saber el nivel de cargas térmicas y enfriamiento en la planta en 
caso de ubicar más en la nave 108. 
 
1.2    Solución seleccionada 
 
La implementación del sistema en forma automática se realizó de dos formas, 
una de ellas por medio de control automático con un variador de frecuencia 
Yaskawa (datos técnicos en anexo B.1), que controla una de las bombas de agua 
construidas por Bell & Gossett (datos técnicos en anexo B.3), y realiza la 
variación según los cambios en la temperatura de la planta.  
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Por medio de la acción de control encendido/apagado se realizó la segunda 
solución al sistema, esta es la más simple y común, por medio de detección de la 
temperatura se activa o desactiva el paso de agua a través de los serpentines de 
las unidades centrales de aire. Para llevar a cabo este proyecto se necesitaron 
dispositivos que detectaran cambios en la temperatura, los cuales se colocaron 
en lugares estratégicos de cada máquina, ya que no se encuentran en ningún 
sector de la nave 108 (ubicación de las tres máquinas “JOA”), mientras que en la 
107 (ubicación de la máquina BCM) sólo había uno.  
 
También se instalaron válvulas de tres vías para dejar pasar o cortar el flujo de 
agua; todo este equipo requirió de sus respectivas instalaciones eléctricas. 
Debido a que se utilizaron dispositivos de índole analógica (detectores de 
cambios en la temperatura), tenían que existir dispositivos que realizaran la 
captura y procesado de estos datos según el controlador utilizado para la 
automatización del sistema. 
 
Se implementaron dos soluciones, una mediante control encendido/apagado (la 
cual se desarrolló primero) y que funciona como soporte en caso de fallar la 
principal. En cada una de las máquinas de pañales, se colocaron dos dispositivos 
capaces de detectar el nivel de la temperatura en los puntos en donde se ubica la 
mayor cantidad de empleados, este par de señales se envía hacia el dispositivo 
de control, el cual las procesa como datos y las asigna como variables a controlar. 
El control consiste en el desvío de la cantidad de fluido para que no pase por los 
serpentines y por consiguiente, no enfríe el aire que circula por la planta. Las 
señales, según la cantidad que existan en cada una de las naves, en estos casos 
específicos se promediaron las seis presentes en la nave 108 y las dos presentes 
en la nave 107. 
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Utilizando análisis matemático, por medio de conceptos de control para lograr la 
adecuada automatización del variador de frecuencia, el cual regula la velocidad 
de la bomba que irriga agua hacia las unidades centrales de aire de la nave 108. 
Como se apreció en la figura 1.1, el sistema de agua fría de la planta antes de 
implementar la solución poseía una bomba para enviar agua a través de todas las 
tuberías. Parte de la solución proyectada por la empresa, fue colocar una 
adicional e independizar cada nave y hacer que una enviara agua sólo para 
acondicionar el aire de la nave 107, mientras que la otra sólo para la nave 108; de 
esta manera, hubo un variador de frecuencia funcionando para cada una de las 
bombas por separado, previniendo el eventual caso de que una de las naves 
posea una gran diferencia de temperatura respecto a la otra, de esta manera se 
pudo lograr el control por separado de cada una, de forma tal que controla la 
cantidad de fluido que pasa por los serpentines de cada unidad central de aire 
con un regulador automático. 
 
El nivel de cargas de enfriamiento alcanzaba para anular el nivel de los presentes 
en la planta, por lo que el sistema no tuvo inconvenientes en cuanto al adecuado 
acondicionamiento del aire en toda la nave 108. 
 
En la figura 1.2 se puede apreciar el cambio en el sistema de tuberías con 
respecto a la figura 1.1, antes había sólo una bomba para enviar agua a todo el 
sistema. Con la solución por parte de la empresa, el lazo de agua “b” (según la 
figura 1.1) cambió, actualmente se utiliza una bomba para enviar agua a la BCM y 
otra para enviar agua a la nave 108, de esta forma, cada variador de frecuencia 
actúa por separado en cada una de las naves. Y se puede controlar sólo la 
cantidad de flujo que se envía hacia la nave 108. 
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Figura 1.2    Modificación al sistema actual de tuberías según la solución proyectada por 
la empresa para el control encendido/apagado 
 
En la figura 1.3 se puede observar el camino que sigue el flujo de agua fría 
utilizando las válvulas de tres vías, hubo un cambio en el lazo de agua “b”, ya que 
no pasa a las unidades centrales de aire, en el sistema ocurre este desvío del 
agua en caso de que la temperatura de la planta baje a niveles no deseados para 
sus empleados. Esto se dio sólo en condiciones de frío por debajo del límite 
inferior de temperatura permitida dentro del edificio, pues en condiciones 
normales, la maquinaria presente en toda la planta genera gran cantidad de calor, 
la cual se compensa con el enfriamiento generado por el sistema de aire 
acondicionado. Este sistema también queda para usarse en forma manual, en el 
caso que fallen los sensores, se puede realizar la apertura o cierre en forma 
manual sin necesidad de hacer un paro en todo el sistema, al igual que el uso de 
parámetros establecidos en forma manual para el control del nivel de temperatura 
en cada una de las máquinas productoras de pañales en toda la planta. 
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Figura 1.3    Camino que seguiría el flujo de agua en caso de activarse las válvulas de 
tres vías 
Se realizó la apertura y cierre de electroválvulas, por medio del control automático, 
se llevó la temperatura de la planta al rango permitido según la vestimenta de los 
empleados y el tipo de labores que realizan, también se diseñó el control del 
variador de frecuencia mediante el modelo de la planta en tiempo continuo. El 
modelo se hizo con base en la temperatura a partir de la obtención de las cargas 
térmicas debido a las máquinas, iluminación, personas, techos y paredes entre 
otros, se diseñó el regulador en tiempo continuo, usando un período de muestreo 
adecuado para capturar el nivel de la temperatura en la planta T períodos de 
muestreo anteriores al presente. 
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Capítulo 2:    Meta y objetivos 
 
2.1    Meta 
 
Automatizar el sistema de aire acondicionado para la nave 108 de la planta 
Kimberly – Clark Cartago de modo que permita incrementar el confort ambiental 
en cuanto a temperatura y favorezca un adecuado rendimiento de los empleados. 
 
2.2    Objetivo general 
 
Diseñar y construir un sistema de control automático del aire acondicionado, 
implementado con dispositivos industriales, para la planta Kimberly – Clark 
Cartago por medio de un regulador digital que controle el nivel de temperatura. 
 
2.3    Objetivos específicos  
 
a. Objetivos específicos de diseño 
 
1. Calcular las cargas térmicas de todo el sector de la planta en donde se 
encuentran las máquinas productoras de pañales conocidas como 
“JOA´s”. 
 
2. Modelar el sistema de temperatura de la nave 108. 
 
3. Diseñar el regulador de la planta. 
 
4. Pasar a tiempo discreto el regulador obtenido usando un período de 
muestreo. 
 
b. Objetivo específico de “hardware” 
 
1. Diseñar y construir la etapa de conexiones para comunicación y 
alimentación entre el variador de frecuencia, las bombas, el controlador, 
los detectores de temperatura y la pantalla de tacto, que incluya los 
dispositivos necesarios para realizar la lectura y control del nivel de 
temperatura en toda la planta. 
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c. Objetivos específicos de “software” 
 
1. Diseñar los algoritmos necesarios para implementar las ecuaciones que 
describen el método de control del sistema de aire acondicionado en forma 
automática, por medio de electroválvulas y variando el  flujo de agua a 
través del sistema de tuberías. 
 
2. Programar las funciones matemáticas necesarias para calcular la 
temperatura promedio del sector por controlar, con base en las diferentes 
señales que ingresan al controlador desde los detectores de temperatura. 
 
3. Diseñar una interfase con el usuario, necesaria para observar: 
 
a. El estado de la temperatura en la planta en todo momento y en los 
diferentes sectores.  
 
b. El adecuado funcionamiento del variador de frecuencia y del motor a 
controlar. 
 
d. Objetivos específicos de documentación 
 
1. Desarrollar el informe técnico que analice el diseño, los módulos de 
“hardware” y las rutinas de “software” de la solución al problema. 
 
2. Generar un respaldo para las rutinas de “software” necesarias para lograr 
la solución al problema. 
 
3. Modificar y rediseñar los planos eléctricos de todo el sistema de aire 
acondicionado. 
 
4. Desarrollar un manual de uso para la pantalla de tacto que controla el 
sistema de aire acondicionado. 
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e. Objetivos específicos de implementación 
 
1. Depurar las rutinas de “software” que controlan todo el sistema de aire 
acondicionado. 
 
2. Poner en funcionamiento, probar y optimizar el sistema de aire 
acondicionado de la nave 108. 
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Capítulo 3:    Marco teórico 
 
El sistema de aire acondicionado se ha intentado mejorar desde hace varios años 
hasta la fecha, debido a esta necesidad surgió la compra e instalación de todo el 
equipo para lograr el acondicionamiento del aire, esto generó el requerimiento de 
automatizar dicho sistema haciendo uso de la teoría de control automático, con lo 
cual se logró el planteamiento de un proyecto que involucra matemática 
avanzada, física y conceptos de otras ciencias e ingenierías para lograr darle la 
solución que mejor convenga según la corporación. 
 
3.1    Descripción del sistema a mejorar 
 
En la figura 3.5 se observa el sistema de ductos colocados en la nave 107 para 
suplir las necesidades de acondicionamiento del aire en esta zona, la figura 
muestra la vista superior, la vista del ramal inferior y la vista lateral del sistema de 
ductos distribuidos en este sector del edificio. 
 
El sistema funciona permitiendo el arranque manual y automático de todos los 
dispositivos involucrados en la regulación climática de la nave. En la 
automatización se utiliza un PLC SLC500 de Allen Bradley. Utiliza un regulador PI 
para el control de velocidad de las bombas. El sistema de aire acondicionado es 
de la forma que se muestra en la figura 3.1 y en más detalle aún en la figura 3.2, 
3.3 y 3.4 las cuales son acercamientos de la figura 3.1. 
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Iniciando de izquierda a derecha en la figura 3.1 aparecen las torres de 
enfriamiento, seguidas del cuarto en donde se ubican las dos calderas 
(desactivadas en la actualidad), luego aparece el área de máquinas en donde 
están las bombas, el separador de aire, el “chiller” y el punto de ubicación del 
panel del controlador. Pasa al sector de las unidades de aire acondicionado de la 
BCM, en donde se ubica una unidad que suministra el aire a la máquina BCM 
(CAI 04) y otra a la “JOA” 3 (CAI 03); este sistema de tuberías se extiende a la 
nave 108 para ubicar a las unidades de aire acondicionado “JOA”, las cuales 
suplen el aire a las máquinas “JOA” 1 y “JOA” 2 (CAI 01 y CAI 02). En la misma 
figura 3.1 se aprecia que el nivel de altitud de la nave 107, es superior a la de la 
nave 108 (97 cm de diferencia una con respecto a la otra) y se encuentran 
separadas por unas oficinas. En la parte inferior de la misma figura se aprecia la 
estructura física de la planta en este sector de pañales. Para apreciar el sistema 
en forma esquemática, se puede ver la figura 1.1, mientras que la figura 3.1 
también se muestra en las figuras 3.2, 3.3 y 3.4 con más detalle. 
 
Todas las medidas de las naves y del sistema de aire acondicionado se 
encuentran en la figura 3.1, en las figuras 3.2, 3.3 y 3.4 aparece la misma figura 
3.1 pero en partes, en estas tres últimas puede que no se aprecien algunas de las 
medidas, este efecto se da debido a la partición, mientras que en la figura 3.1 
muchas de las mismas no se observan porque son muy pequeñas respecto a 
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Figura 3.1    Plano físico del sistema de tuberías de la nave 107 y 1085 
 
                                                 
5 Esta figura al igual que la 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 se encuentran externos este documento en formato 
digital (PDF). Son planos realizados en Autocad, no se colocaron directamente en el documento
 debido a su extensión.
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Figura 3.2    Plano físico del sistema de tuberías de la nave 107 (primer acercamiento de 
izquierda a derecha en la figura 3.1)
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Figura 3.3    Plano físico del sistema de tuberías de la nave 107 (segundo acercamiento de 
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Figura 3.4    Plano físico del sistema de tuberías de la nave 107 (tercer acercamiento de 
izquierda a derecha en la figura 3.1)
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Figura 3.5    Plano físico del sistema de ductos de la nave 107
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3.2    Antecedentes bibliográficos6 
 
3.2.1    Sistemas de aire acondicionado 
 
En lo que respecta a los principios de refrigeración modernos, en ellos hay un ciclo 
de compresión de vapor, el cual es el que impulsa el aire acondicionado, este ciclo 
se da por etapas: primero se da la compresión del vapor, luego continúa con la 
condensación, después pasa a una etapa de expansión y finalmente a la 
evaporación antes de volver a iniciar el ciclo (figura 3.6). 
 
 
Figura 3.6    Ciclo de compresión del vapor [2] 
  
 
                                                 
6 La fuente bibliográfica de donde se obtuvo este apartado se encuentra en paréntesis cuadrados 
en cada texto, tabla o figura que no fuera desarrollo meramente del autor del presente documento. 
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Dentro de todos los conceptos con respecto a aire acondicionado, se encuentran 
los diferentes métodos utilizados para comprimir un gas refrigerante, dentro de los 
cuales hay tres formas: sistema tipo “split” enfriado por aire, sistema tipo “chiller” 
enfriado por aire y sistema tipo “chiller” enfriado por agua, este último es el que se 
utiliza en la empresa donde se llevó a cabo el proyecto. Todos los métodos tienen 
diferentes puntos a favor y en contra que los caracterizan dentro de un sistema de 
aire acondicionado. 
 
El sistema tipo “split” se caracteriza por ser de bajo costo, confiable en una 
operación de 24 horas continuas, posee un bajo costo de operación y 
mantenimiento, es flexible a la expansión y posee un fácil manejo, sin embargo, no 
es muy eficiente desde el punto de vista energético, máxime si se toma en cuenta 
para un sistema industrial, en donde se requiere una gran cantidad de aire para 
mantener en una adecuada temperatura toda una edificación (ver figura 3.7) [2]. 
 
 
Figura 3.7    Ejemplo de un sistema de aire acondicionado tipo “split” enfriado por aire [2] 
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El sistema de aire acondicionado tipo “chiller” enfriado por aire se caracteriza por 
tener un bajo costo de inversión, ser muy confiable en una operación de 24 horas 
continuas, tener un bajo costo en cuanto a operación y mantenimiento, ser flexible 
a la expansión y de fácil manejo, pero también falla desde el punto de vista de la 
eficiencia en cuanto a lo energético (ver figura 3.8) [2]. 
 
 
Figura 3.8    Ejemplo de un sistema de aire acondicionado tipo “chiller” enfriado por aire [2] 
 
El sistema existente en la empresa donde se realizó el proyecto, hay un sistema 
tipo “chiller” enfriado por agua, tiene un bajo costo de inversión,  – al igual que los 
anteriores – es confiable en una operación de 24 horas seguidas, tiene un bajo 
costo en su operación y en su mantenimiento de igual manera que el enfriado por 
aire, es de fácil manejo y es flexible a la expansión, no obstante, la ventaja sobre 
los otros sistemas es que es eficiente desde el punto de vista de la energía (figura 
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Figura 3.9    Ejemplo de un sistema de aire acondicionado tipo “chiller” enfriado por agua [2] 
 
Ya que en estos sistemas se habla de la eficiencia y la misma es un factor tan 
importante en cuanto a su escogencia, deberá existir una manera de medirlo, a la 
cual se le denomina comúnmente EER (Energy Efficient Ratio), utiliza BTU / h que 
son unidades británicas de temperatura por hora (ecuación 3.1) y se mide de la 
siguiente forma: 
 







=                                       (3.1) 
 
Para tomar un dato de la eficiencia en kilowatts por tonelada (kW / TON) se usa la 
ecuación (3.2) [2]: 
 
                                                     
EERTON
kW 12=                                                      (3.2) 
 
La ecuación anterior lleva a la tabla 3.1, en la cual se comparan los valores de 
eficiencia de los tres sistemas de enfriamiento. 
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Tabla 3.1    Comparación en cuanto a eficiencia en diferentes sistemas de enfriamiento [2] 
 
 "Split" 
"Chiller" enfriado por 
aire 
"Chiller" enfriado por 
agua 
kW / 
TON 1,2 – 0,7 0,9 0,6 
 
Y lo mejor que poseen estos sistemas, es que han aumentado su eficiencia a 
través del tiempo y actualmente poseen una eficiencia en kW / TON aproximada a 
0.4, valor que estadísticamente ha venido disminuyendo desde su invención, lo 
cual indica parte de la decisión de la empresa para decidirse por este sistema [2]. 
 
3.2.2    Confort ambiental en el trabajo 
 
El confort ambiental es la sensación de completo bienestar físico y mental. El ser 
humano tiene un ritmo que rige el funcionamiento del cuerpo, las condiciones 
ambientales desfavorables perjudican el proceso de este ciclo básico generando 
“tensión física y psíquica”, esto lleva a pérdida en la eficiencia y hasta una 
eventual pérdida en la salud. 
 
El área de confort ambiental posee cuatro subdivisiones en general: confort 
térmico, calidad del aire, confort acústico y confort lumínico. La atención se va a 
centrar en el confort térmico, el cual es la sensación de completo bienestar físico 
(desde el punto de vista de equilibrio de intercambio de calor). 
 
En un ambiente cerrado se pueden destacar cuatro elementos que determinan la 
percepción de la calidad ambiental desde el punto de vista térmico, los cuales son: 
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La energía que produce un ser humano en relación con su cantidad de energía 
calorífica generada en el interior del cuerpo, el 20% es utilizada en los procesos 
metabólicos y el otro 80% es eliminada al medio ambiente. Esto varía según su 
actividad física como se muestra en la tabla 3.2. 
 
Tabla 3.2    Cantidad de calor liberada en un ambiente por seres humanos en diversas 
actividades 
Actividad Energía liberada (W/h) 
Durmiendo (mínima) 70 
Sentado con movimientos moderados 130 – 160 
De pie haciendo trabajos leves 160 – 190 
Sentado con movimientos intensos 190 – 230 
De pie haciendo trabajos intensos 220 – 290 
Caminando haciendo trabajos pesados 290 – 410 
Trabajos muy pesados como cavando 440 – 580 
Nivel máximo de actividades (30 minutos máximo) 1100 máximo 
 
El ser humano es homotérmico, posee una temperatura constante aproximada de 
37°C, la cual cae durante la noche y sube en el día, la variación es de 1°C. A esta 
oscilación se le llama ritmo circadiano, para estar a una temperatura de 37°C el 
exceso de calor debe ser disipado para el exterior. Las formas de disipar este 
calor es por medio de la conducción (de sólido a sólido por contacto), radiación (de 
sólido a sólido sin contacto), convección (de sólido a gaseoso) y evaporación (por 
cambio de fase, ocurre en los pulmones y la piel). Toda esta disipación de calor 
puede ser de forma sensible o latente. 
 
Para un adecuado funcionamiento del ser humano, es preciso que su organismo 
esté en perfecto equilibrio térmico, esto quiere decir, todo el calor producido en 
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El confort depende de multitud de factores y parámetros físicos. Entre todos los 
factores, el confort térmico representa el sentirse bien desde el punto de vista del 
ambiente higrotérmico exterior a la persona. Los límites extremos, desde el punto 
de vista térmico podrían resultar dañinos e incluso mortales para el ser humano. 
 
El adecuado control de la temperatura del medio ambiente en que circunda el 
cuerpo humano elimina el esfuerzo fisiológico de acomodación, obteniéndose con 
ellos un mayor confort y la consiguiente mejora del bienestar físico y de las 
condiciones de salubridad (mayor rendimiento físico). 
 
El balance térmico global depende de la producción de calor, del metabolismo del 
ocupante y de la humedad del aire (evaporación más o menos importante en los 
pulmones); en cuanto a la emisión de calor, de la vestimenta, de la temperatura 
operativa y de la velocidad del aire. Cuanto menor sea el equilibrio, mayor será el 
porcentaje previsible de insatisfacción [4]. 
 
Los factores que hacen que los mecanismos fisiológicos y psicológicos de 
adaptación del hombre cambien (reacción al calor), hacen comprender el efecto 
que tienen sobre la salud. Una temperatura muy fría para el cuerpo causa una 
reacción de temblor y poca irrigación de la piel y las condiciones que la propician 
son una indumentaria mal aislada o un clima frío. Por otra parte, una temperatura 
sofocante causa una fuerte irrigación, una alta frecuencia cardiaca y transpiración 
y se da debido al trabajo corporal, una indumentaria muy aislada o un clima 
caliente. De aquí que el ser humano deba permanecer en un equilibrio agradable 
con respecto a la temperatura ambiental [8]. 
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Según la actividad realizada por una persona, la energía en su metabolismo 
variará de acuerdo con cada persona. Para esto hay una unidad para expresar el 
índice metabólico por unidad de superficie corporal denominada met, que se 
define como el índice metabólico (consumo calórico) de una persona en actitud 
sedentaria (sentada, inmóvil). De aquí, 1 met = 18.4 Btu / (hr-ft2) = 58.2 W / m2. En 
la tabla 3.3 se muestra la generación metabólica de calor típica para algunas 
actividades. Se toma el supuesto de que un adulto promedio tiene una superficie 
corporal (en donde ocurren los procesos de transferencia de calor) de unos 1.8 m2, 
con lo que disiparía aproximadamente 105 W/h cuando esté sentado e inmóvil. 
 
Otra variable personal que afecta el confort es el tipo de ropa y cantidad que se 
lleve puesta. Para calcular el aislamiento térmico de la vestimenta, por lo general, 
se concibe ésta como una sola capa de uniforme cubriendo todo el cuerpo. El 
valor aislado se expresa en términos de una unidad denominada clo la cual 
equivale a 0.155 (m2°C) / W. En la tabla 3.4 aparecen algunos valores de la 
resistencia térmica de la ropa para diferentes casos y en la figura 3.10 se muestra 
el aislamiento térmico de la ropa para diferentes niveles de confort. 
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Estar reclinado 0.8 
Sentado tranquilo 1.0 
Leer sentado 1.0 
Escribir a mano 1.0 
Escribir en teclado 1.1 
De pie relajado 1.2 
Archivar sentado 1.2 
Archivar de pie 1.4 
Limpiar la casa 2.0 – 3.4 
Levantar / empacar 2.1 
Estar sentado moviendo vigorosamente las extremidades 2.2 
Caminar a 4.82 km / h 2.6 
Bailar en reuniones 2.4 – 4.4 
Ejercicios calisténicos 3.0 – 4.0 
Caminar a 6.44 km / h 3.8 
Tenis 3.6 – 4.0 
Manejo de bolsas de 50 kg 4.0 
Trabajo pesado 4.0 – 4.8 
Básquetbol 5.0 – 7.6 
Lucha libre de competencia 7.0 – 8.7 
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Tabla 3.4    Resistencia térmica de la ropa según la indumentaria 
 
Indumentaria Resistencia térmica de la ropa
Ropa tropical 
(short, camisa de cuello abierto, mangas cortas, 
calcetines finos y sandalias) 
0.3 clo 
Ropa ligera de verano 
(pantalón ligero, camisa de cuello abierto, mangas 
cortas, calcetines finos y zapatos) 
0.5 clo 
Ropa ligera de trabajo 
(ropa interior ligera, camisa de trabajo de algodón, 
mangas largas, pantalón de trabajo, calcetines y 
zapatos) 
0.7 clo 
Ropa de interior para invierno 
(ropa interior, camisa de mangas largas, pantalón de 
trabajo, calcetines gruesos y zapatos) 
1.0 clo 
Ropa de vestir tradicional 
(ropa interior de algodón con mangas y piernas largas, 




Figura 3.10    Aislamiento térmico de la ropa para varios niveles de confort a una 
temperatura dada 
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En la figura 3.10 se observan tres líneas, la del centro representa la línea óptima 
para obtener la temperatura según el asilamiento de la ropa, por otro lado, las 
otras dos líneas representan el límite superior e inferior con base en el 80% de 
aceptabilidad [16]. 
 
La temperatura operativa aceptable para personas activas también puede 
calcularse (para 1.2 < mets < 3) a partir de la ecuación 3.3: 
 
                                      Cmetclott ssedentariaoactivaso °−+−= )2.1)(1(3,,                         (3.3) 
 
La temperatura operativa mínima permitida a usarse para esta ecuación es de 
15°C. Los niveles de met pueden obtenerse de la tabla 3.3. 
 
3.3    Descripción de los más importantes principios relacionados con la  
solución del problema 
 
3.3.1    Principios de transferencia de calor y flujo 
 
Para la carga de enfriamiento requerida en la planta, los siguientes son los 
elementos más importantes a tomar en cuenta para evaluar: datos atmosféricos 
del sitio, características de la edificación (dimensiones físicas), dirección de las 
paredes del espacio a acondicionar (orientación del edificio), fuentes de calor 
internas, concentración de personas en planta, cantidad de sombra en los vidrios 
(si es que los hay), cantidad de ventilación requerida y el momento del día en que 
la carga llega a su pico entre otros elementos. 
 
En la planta, existen muchas variables de cargas de enfriamiento que cambian 
mucho su magnitud durante el día, los mismos ocurren en momentos diferentes 
unos con respecto a los otros, por lo mismo deben analizarse en forma detallada 
para definir la carga de enfriamiento necesaria para el establecimiento o dividirse 
en zonas, como ocurre en esta solución, en la cual ya está dividido por naves. 
Ésta última necesidad origina mayor capacidad de carga de enfriamiento que un 
sistema en su totalidad, mas permite manejar cada carga en forma separada. 
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Los modos de ganancia de calor se dan por muchas razones, entre ellas, 
conducción del calor por medio de divisiones internas, conducción del calor a 
través de techos, energía transferida como resultado de infiltración de aire del 
exterior y ventilación, radiación solar a través de fuentes transparentes, aumentos 
de calor misceláneos o calor generado por los ocupantes, luces y aplicaciones en 
general. 
 
Para llevar a cabo este diseño, se necesitan consideraciones iniciales tales como: 
características de la edificación, configuración (ubicación, orientación y sombra 
externa de la edificación, sombra de edificaciones adyacentes), condiciones 
exteriores de diseño (información climática apropiada), rutina de operación 
(iluminación, ocupantes, equipo interno, aplicaciones y procesos) y fecha y tiempo 
(día y mes para llevar a cabo los cálculos de la carga de enfriamiento). Estas 
consideraciones entre otras como la ubicación del ventilador, pérdida de calor en 
los ductos entre otros, ya están preestablecidas por la empresa, en lo referente al 
sistema de aire acondicionado aunque en la actualidad no esté automatizado para 
la planta existe [8]. 
 
En lo que respecta a los elementos de cálculo, a lo largo de varios años se han 
desarrollado varios métodos para el cálculo de cargas térmicas, entre los cuales 
se encuentra el “método de la función de transferencia”, el cual se fundamenta en 
estimar las cargas de enfriamiento hora por hora, predecir las condiciones del 
espacio para varios sistemas y de esta forma establecer los correspondientes 
programas de operación y control. Es aplicado para cálculo de flujo unidimensional 
de transferencia de calor en paredes y techos soleados. 
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Otro de los métodos es el de “cálculo de cargas por temperatura diferencial y 
factores de carga de enfriamiento”, este se recomienda aplicar en el caso de que 
todos los procedimientos vayan a ser por cálculo manual, es simplificado, se basa 
en el supuesto de que el flujo de calor a través de un techo o pared puede ser 
obtenido por multiplicar la temperatura diferencial (exterior e interior) por los 
valores tabulados de techos y paredes en forma respectiva. 
Otro de estos métodos se llama “valores de temperatura total equivalente y tiempo 
promedio”, el cual es recomendado para usuarios experimentados y se utiliza para 
calcular la carga de enfriamiento de un espacio y aplica los mismos 
procedimientos generales empleados en la función de transferencia. Ambos 
métodos dan resultados similares y el segundo requiere el uso de tablas de 
factores precalculados. 
 
3.3.1.1    Principio de funcionamiento de un “chiller” 
 
Las unidades “chiller” están conformadas por dos elementos de transferencia de 
calor, un evaporador y un condensador, además de los elementos clásicos del 
ciclo de refrigeración (compresor, válvula de expansión y filtros entre otros) los 
“chiller” son unidades que se encargan de enfriar agua para aplicaciones varias. 
Este proceso se realiza mediante la compresión de un gas refrigerante el cual sale 
comprimido de la bomba o compresor a una temperatura de aproximadamente 
80°C, circula a través del compensador manteniendo la presión y bajando la 
temperatura a 40°C aproximadamente, luego pasa por la válvula de expansión 
donde el gas se expande produciendo su enfriamiento, el gas circula dentro de los 
tubos del evaporador donde se genera la transferencia con el agua enfriándola 
hasta una temperatura que puede oscilar entre 1 y 4°C (o menos de acuerdo al 
control) este proceso en forma esquemática se puede apreciar en la figura 3.6. 
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3.3.1.2    Principio de funcionamiento de unas torres de enfriamiento 
 
Las torres de enfriamiento son unidades que se encargan de enfriar agua por un 
proceso de división de la partícula de agua y su posterior circulación por una 
corriente de aire forzado, logrando reducir la temperatura de la gota de agua en el 
proceso. Estos sistemas tienen ventajas y desventajas bien marcadas. Las torres 
de enfriamiento son unidades abiertas, donde el agua de un determinado proceso 
llega al tope de la torre a una temperatura máxima de 60°C. Ésta entra a los 
rociadores de tope que se encargan de separar el liquido en la mayor cantidad de 
partículas posibles, éstas caen en un relleno ubicado a los lados de la torre donde 
establece un recorrido en contra flujo con una columna de aire forzado, las 
partículas de agua recorren el relleno hasta enfriarse (1 ó 2°C por encima de la 
temperatura de la columna de aire) y llegan hasta la bandeja de fondo donde se 
retorna al sistema como se puede apreciar en la figura 3.11. 
 
Las temperaturas máximas que manejan las torres de enfriamiento constituyen 
una limitante importante. Así como la contaminación del agua del sistema por el 
contacto directo con el aire ambiental, los tratamientos de esta agua son por lo 
general costosos y se requiere de mantenimiento constante de torres. Sin 
embargo la posibilidad de enfriar grandes volúmenes de agua logra compensar 
sus debilidades. 
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Figura 3.11    Principio de funcionamiento de una torre de enfriamiento [2] 
3.3.1.3    Principio de funcionamiento de un separador de aire 
El aire representa una fuente de problemas en los sistemas de circuito cerrado, 
por lo que deben tomarse las medidas para eliminarlo. El aire proviene 
principalmente de los gases disueltos en el agua de relleno que se suministra al 
sistema. La cantidad de aire que puede estar disuelto depende de la presión a la 
que está sujeta el agua y a su temperatura, todo eso gobernado por la ley de 
Henry. 
La ley de Henry enuncia que la cantidad de aire disuelto varía inversamente con la 
temperatura del agua y depende directamente de la presión a una temperatura 
dada. La solubilidad del aire aumenta cuando la temperatura es baja y la presión 
es alta. Por ejemplo, si se agrega agua fría a un sistema a 60 psig (414 kPa) y a 
40 °F (4 °C) y se calienta hasta 150 °F (66 °C), una reducción de presión a 12 psig 
(83 kPa) puede reducir de 13 a 3 por ciento el contenido del aire disuelto. Así, por 
cada 10 galones (38 litros) de agua de relleno puede introducirse hasta 1 galón 
(3.8 litros) de aire al sistema. 
Existen varios tipos de dispositivos para purgar el agua de un sistema hidráulico, 
incluyendo el tanque de expansión con interfase libre aire – agua. En los sistemas 
grandes es aconsejable utilizar, además de este tanque, otros dispositivos 
adicionales.  
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Uno de los dispositivos más utilizados para eliminar el aire es el separador de aire 
de vórtice o remolino, el cual se ilustra en la figura 3.9. Este dispositivo genera un 
remolino en el interior del tanque, creando baja presión en el centro de la unidad, 
lo que provoca que se desprendan burbujas de aire del agua. Una vez que el aire 
sube a la superficie del tanque, es liberado a través de un purgador de aire 
automático. La manera de aplicar estos dispositivos puede ser un poco diferente 
entre los sistemas de agua caliente y fría, y también depende del tipo de tanque 
de compresión que se utilice [7]. 
 
 
Figura 3.12    Separador de aire de vórtice o remolino [7] 
 
3.3.1.4    Principio de funcionamiento de una unidad central de aire 
 
Las unidades centrales de aire, en este caso multizonal, tienen un solo ducto de 
suministro de aire para cada zona mezclando aire caliente y frío en la unidad 
central en respuesta a las señales del detector de temperatura de las áreas o 
zonas acondicionadas. Para un número comparable de zonas, este sistema 
proporciona mayor flexibilidad que un sistema de doble ducto, no obstante, es 
limitado el número de zonas que puede atender cada unidad central. 
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En un equipo típico para un sistema multizonal de un solo ducto, los dos caudales 
de aire desembocan en el interior del equipo central y de ahí sale el aire a la 
temperatura apropiada. El sistema acondiciona los recintos o zonas por medio de 
un equipo de ventilación con los serpentines de calefacción y de enfriamiento 
ubicados paralelamente adelante del ventilador. 
 
El sistema multizonal de ventilación central se puede utilizar en lugares que tienen 
altas cargas de calor sensible y requerimientos limitados de ventilación. El uso de 
muchas líneas de ductos y equipos de control hacen que el costo inicial de este 
sistema sea mayor que el de otros sistemas que utilizan sólo aire. Además, para 
obtener un buen control, este sistema podría requerir equipo de enfriamiento y de 
manejo de aire más grande; esto debe tomarse en cuenta cuando se estime el 
costo inicial y los costos de operación. 
 
El uso de este sistema de calentamiento y enfriamiento simultáneo actualmente se 
limita por razones de conservación de energía. Sin embargo, si se usa aire del 
exterior y se tienen controles apropiados para el suministro de calefacción y 




Figura 3.13    Representación esquemática de una unidad central de aire [23] 
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3.3.1.5    Principio de funcionamiento de una bomba centrífuga 
La función principal de una bomba hidráulica es convertir energía mecánica en 
energía hidráulica al empujar el fluido dentro del sistema. Existen  dos categorías 
de bombas, las hidrodinámicas y las hidrostáticas; las primeras son de 
desplazamiento no positivo, o sea, como en este caso las centrífugas operan por 
medio de su fuerza por lo que la capacidad de presión es con base en el impulso 
de velocidad del fluido. Las segundas son de desplazamiento positivo, dan una 
cantidad específica de fluido por ciclo o revolución del motor. 
Las bombas centrífugas operan por medio de la fuerza centrífuga en donde los 
fluidos entran al centro de la caja de la bomba y son expulsados por el rápido 
empuje de un impulsor. No hay sello positivo entre los orificios de salida y entrada; 
así, la cantidad de presión depende del impulso de velocidad del fluido. 
Las características de una bomba por lo general son dadas en forma de curvas. La 
figura 3.14 constituye un ejemplo de tales curvas para una bomba de varios 
impulsores que puede ser operada a dos velocidades diferentes. Se da una curva 
diferente para cada velocidad y para cada diámetro del impulsor. Estas curvas 
proporcionan la carga total dinámica o altura útil, la eficiencia, la potencia al eje 
requerida y la carga o altura de succión positiva neta como función de la 
capacidad [7]. 
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Figura 3.14    Curva de una bomba centrífuga que muestra los datos sobre el rendimiento 
a 1750 RPM [7] 
La curva de la bomba está en función de las características de la misma, si la 
aplicación requiere flujos variables, una forma de lograrlo es alterando las 
características de las bombas (control de velocidad variable, el cual modifica la 
curva de la bomba), o cambiando los parámetros del sistema, utilizando válvulas 
de estrangulamiento (mayores pérdidas energéticas). 
Las fórmulas para calcular la potencia de las bombas se muestran en la ecuación 
3.3 y 3.4 en HP. 




_*)(*=                            (3.3) 
 




_**=                               (3.4) 
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Donde: 
GPM: galones por minuto 
Gravedad específica del agua: 1 
Eficiencia de la bomba: 100 – 500 GPM es de 70 – 75% 
          1000 – 1500 GPM es de 75 – 80% 
           Mayor a 1500GPM es de 80 – 85% 
PSI: presión en libras por pulgada cuadrada 
3.3.2    Principios físicos 
 
El calor representa la cantidad de energía que un cuerpo transfiere a otro como 
consecuencia de una diferencia de temperatura. Aun cuando no sea posible 
determinar el contenido total de energía calorífica de un cuerpo, puede medirse la 
cantidad que se toma o se cede al ponerlo en contacto con otro a diferente 
temperatura. Esta cantidad de energía en tránsito de los cuerpos de mayor 





Por definición el calor cedido desde los alrededores al sistema es positivo, el calor 
cedido por el sistema a los alrededores es negativo. La cantidad de calor tomada o 
cedida por un cuerpo para variar en una cantidad su temperatura es directamente 
proporcional a su masa, esto se describe por la ecuación 3.5. 
 
                                                    )(* if TTCmQ −=                                               (3.5) 
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Donde Q representa la cantidad de energía transferida en forma de calor, m la 
masa del cuerpo, Tf y Ti las temperaturas final e inicial respectivamente. C es una 
constante de proporcionalidad y su valor es característico del tipo de sustancia 
que constituye el cuerpo, al cual se le denomina calor específico. A la hora de 
despejarlo de la ecuación anterior se obtiene la ecuación 3.6: 
 






=−= )(*                                             (3.6) 
 
Si variamos la energía interna de nuestro sistema, la primera ley de la 
termodinámica nos dice, que esta variación viene acompañada por la misma 
variación de energía, pero de signo contrario en los alrededores. De modo que la 
energía total del sistema y el entorno, permanece constante. “La energía del 
Universo permanece constante. La energía ni se crea ni se destruye, sólo se 
transforma”. 
 
La mayoría de los procesos se realizan a presión constante, por lo que resulta 
adecuado definir una nueva función de estado, la entalpía (H), que se define 
según la ecuación 3.7 de la siguiente manera: 
              VPUH *+=                                            (3.7) 
La entalpía como tal es una propiedad extensiva del sistema, puesto que tanto la 
energía interna como el volumen lo son. Es una función de estado y como tal 
depende de la presión y la temperatura. 
 
Todos estos conceptos es importante tenerlos presentes en el proyecto debido a 
su enorme dependencia del proyecto con respecto a la temperatura, el calor y la 
entalpía. 
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Los factores que afectan la temperatura y humedad relativa se conocen como 
cargas térmicas. Las que afectan sólo el primer factor se llaman cargas sensibles 
y las que afectan el segundo factor se denominan cargas latentes. Para este 
proyecto se pondrá principal atención en las cargas sensibles, ya que es la 
variable a controlar. Sin embargo, ya que la segunda carga afecta indirectamente 
la temperatura también, se tomo la suma de las dos, que se conoce como carga 
total y sus unidades son las kilocalorías por hora (kcal / h). 
 
Por esta razón los principios físicos de transferencia del calor a través de 
materiales y del aire fue muy importante en este proyecto. De esta forma hay un 
método resumido de algunas condiciones a evaluar y las consideraciones a tomar 
en cuenta para diseñar proyectos de sistemas de aire acondicionado en locales 
comerciales, a pesar de que la empresa no es un local comercial, posee muchos 
empleados que deberían estar en condiciones adecuadas de confort, para que de 
esa forma logren un mayor rendimiento, así los conceptos son aplicables también 
para la planta. 
 
En sí, carga térmica es la cantidad de energía que se requiere vencer en un área 
para mantener determinadas condiciones de temperatura y humedad para una 
aplicación específica, como por ejemplo el confort humano en este caso concreto. 
Es la cantidad de calor que se retira de un espacio definido en BTU / h [6]. 
 
3.3.3    Principios de “software” 
 
La implementación del “software” para el controlador, fue imprescindible para el 
desarrollo del proyecto, ya que aquí se decidieron las acciones a tomar por parte 
del sistema, lo mismo que la implementación de una interfase para los diferentes 
usuarios que se manejaron con otro tipo de “software” meramente gráfico. 
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3.3.3.1    Principios de “software” para un PLC 
 
En los PLC se utilizan varios lenguajes de programación según el PLC, los cuales 
tienen un conjunto de instrucciones con una determinada sintaxis para ejecutar 
una función, así hay lenguajes de bajo nivel, intermedio y superior dependiendo 
del grado de comunicación con una unidad principal (CPU), al igual que el grado 
de complejidad de las instrucciones. Dentro de esta clasificación también vienen 
los lenguajes estructurados y no estructurados, los cuales tienen que ver con la 
forma como se escriben y agrupan las instrucciones. Como un principio de 
programación en forma general, un lenguaje de programación debe ser de fácil 
entendimiento, y así permita su posterior modificación en caso que el proyecto así 
lo requiera. 
 
Los métodos de programación más utilizados para el PLC son: programación con 
diagrama escalera del cual se puede apreciar un ejemplo en la figura 3.15, 
programación con bloques funcionales con un ejemplo en la figura 3.18 y 
programación con lógica Booleana.  
 
El primero es uno de los más utilizados y es el que estuvo presente en este 
proyecto; fue desarrollado a partir de sistemas antiguos basados en relés, su 
continuidad de uso se debe principalmente a que los técnicos especializados en 
darle mantenimiento a los PLC, están familiarizados con este lenguaje, también es 
que a pesar del desarrollo de lenguajes de alto nivel, han sido pocos los lenguajes 
que han cumplido satisfactoriamente los requerimientos de control en tiempo real 
que incluyan la representación de los estados de los puntos de entradas y salidas. 
El nombre de escalera proviene del uso de rieles y peldaños, para ilustrar esta 
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Figura 3.15    Lógica de escalera para el arranque de un motor [21] 
 
En la mayoría de los casos, las instrucciones para la programación del PLC 
pueden estar separadas en básicas, mostradas algunas de ellas en forma muy 
general en la figura 3.16 y extendidas de las cuales se muestran unas cuantas en 




Figura 3.16    Algunas instrucciones básicas de un PLC [21] 
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Figura 3.17    Algunas instrucciones expandidas de un PLC [21] 
 
Las instrucciones expandidas incluyen funciones más avanzadas y no se limitan 
sólo a lógica de relés, dentro de éstas se encuentran algunas como movimiento de 
datos, tablas, administradores de listas, aritmética con signo y doble precisión, 
cálculos matriciales y ejecución de subrutinas. 
 
Otro de los tipos de programación para un PLC es el de los bloques funcionales, 
esta es una de las formas recientes de lograr dicho cometido, se llevó a cabo con 
el fin de describir, programar y documentar la secuencia del proceso de control. En 
lo que respecta a lógica combinacional, este tipo de programación es muy superior 
a otras formas de programar, sin embargo, los diagramas de escalera y booleanos 
continúan siendo mejor en este aspecto. 
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Este lenguaje incluye muchos símbolos y convenciones tales como transiciones 
(movimiento de un paso a otro que se representa por una línea horizontal corta), 
pasos (símbolo secuencial individual el cual se representa por cuadrados 
numerados que pueden contener nemónicos que describen la función del paso), 
conectividades (o enlaces que muestran el flujo de control) y condiciones (están 
asociadas a las transiciones y deben estar escritas a la derecha). 
 
 
Figura 3.18    Programación en bloques funcionales para el control de un proceso de perforación 
por medio de un taladro [21] 
 
La programación con lógica booleana incluye las funciones AND, OR y NOT, lo 
mismo las funciones TIMER, COUNTER Y LATCH para lo que es toda la lógica 
existente para PLC, las cuales son muy similares a las utilizadas en la 
programación mediante lógica de escalera [21]. 
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3.3.3.2    Principios de “software” para una pantalla de tacto 
 
El principio que gobierna el “software” de una pantalla de tacto es muy simple y 
gráfico, se trata más que nada de llevar a cabo los diseños de las pantallas en sí y 
muchos de ellos están prediseñados y predefinidos en algunos menú dentro del 
programa. Sin embargo, en caso de definirse algún diseño en forma directa para 
mostrar esquemáticamente un proceso o un esquema de entradas y salidas, 
también posee las características necesarias en funciones de dibujo de líneas, 
rectángulos y círculos entre otros, pues tiene un sector para trabajar debidamente 
enmarcado en su ambiente, muy similar a la forma de hacer figuras o dibujos en 
“Paint” de “Microsoft”. 
 
Su programación se lleva acabo desde una computadora a través de un cable de 
conexión entre el puerto serial de la pantalla de tacto (canal 1) y el puerto serie de 
la respectiva PC, debido a la configuración de este cable se le conoce como DP-
PGMCBL (no es un DBQ común y corriente macho a hembra, ver configuración de 
conexión en la figura 3.19). 
 
 
Figura 3.19    Diagrama de conexión entre puertos de la pantalla de tacto y la computadora [24] 
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Se pueden implementar varias pantallas y cada una de ellas con sus respectivos 
vínculos con las otras por medio de sectores para hacer saltos entre ellas, al igual 
que para regresar a pantallas anteriores de la misma forma, posee una estructura 
para el manejo de datos tanto analógicos como digitales. Se han implementado 
para hacer la lectura de los sectores de memoria de un PLC, son la interfase con 
el usuario y el controlador. En el menú de opciones del programa hay sectores 
para elegir botones fijos y de un pulso, luces, switch, gráficas, sección para errores 
por medio de alarmas entre otros. 
 
Cada pantalla se almacena en una serie de registros internos del programa, según 
su fabricante está diseñada para que trabaje con el PLC de su respectivo 
productor. Pero, también están diseñadas para que se adapten a los PLC de otras 
marcas, cambiando ciertos parámetros en forma directa dentro de la misma 
pantalla (“software” interno). 
 
3.3.4    Principios electrónicos 
 
Los sistemas se dividen en dos clases: lo que se conoce como sistema estático o 
sistema dinámico. El primero es un sistema en el cual el estado actual depende 
sólo de las entradas actuales (la relación entre las variables está dada por una 
ecuación algebraica); el segundo es un sistema en el cual el estado actual 
depende de las entradas actuales y anteriores (su estado varía con el tiempo y 
puede ser descrito por ecuaciones diferenciales o de diferencias). En el caso de 
este proyecto, el sistema es dinámico, porque su variable a controlar (temperatura) 
varía constantemente con el tiempo. 
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Se debió recurrir a la teoría, la cual es la exposición de métodos teóricos y 
experimentales para la obtención de modelos, lo cual es algo indispensable para 
un proyecto. El planteamiento de estos modelos matemáticos definieron el 
comportamiento temporal y frecuencial, ante la variación de sus parámetros, así 
se aseguró la obtención de sistemas que cumplan con ciertas características 
deseadas, dentro de las cuales se encuentran las de estabilidad, respuesta 
transitoria, respuesta estacionaria, error de estado estacionario y respuesta en 
frecuencia entre otras. 
 
Un sistema debe poseer un método para que sea descrito en forma matemática, 
dentro de estos métodos se pueden encontrar el axiomático, que consiste en que 
el centro de interés es una definición rigurosa de sistema y la deducción de sus 
implicaciones mediante métodos matemáticos y lógicos. La teoría dinámica de 
sistemas tiene métodos principales de descripción, ya sea interna (clásica) o 
externa (moderna), todo esto se enmarca dentro del concepto principal de 
estabilidad precisamente donde surge la relación con la teoría de control. 
 
Un sistema de control, por definición es un sistema diseñado para lograr el 
comportamiento deseado de un proceso, dentro de sus características se 
encuentra que puede ser realimentado o prealimentado, continuo o discreto, en 
lazo abierto o cerrado, manual o automático; en la ingeniería de control se tratan 
varias clases de sistemas dentro de las que destacan los de control en tiempo 
continuo (circuitos eléctricos, sistemas hidráulicos, sistemas mecánicos, sistemas 
neumáticos, etc.), sistemas analógicos, cuantificados, de control en tiempo 
discreto (microprocesado), de datos muestreados, de control digital, entre otros.  
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En un proyecto de ingeniería de control deben haber varias etapas, las cuales 
serían: descripción del proceso (narrativa, diagramas de flujo, modelado 
matemático), obtención, instalación y calibración de dispositivos, análisis del 
sistema, diseño de controladores, programación y depuración (explorar 
alternativas de implementación) y puesta en funcionamiento, prueba y 
optimización (discos duros, fuentes, sistemas de respaldo y protección, memoria y 
comunicación). De aquí proviene el término automatización, la cual es una 
tecnología que está relacionada con el empleo de sistemas mecánicos, 
electrónicos y basados en computadores, en la operación y control de ciertas 
labores industriales, administrativas o científicas y que es un trabajo complejo 
tendiente a facilitar la labor del hombre, minimizar su intervención y errores, 
aumentar la productividad, eliminar los riesgos y peligros de accidente y 
modernizar la empresa. 
 
A pesar de la cantidad tan importante de ventajas que da la automatización, ésta 
no está exenta de problemas, dentro de los más sobresalientes se encuentra que 
se necesita una asimilación tecnológica, capacitación de personal, inversión 
intensiva de capital, reducción o reubicación de personal, reestructuración de la 
organización y replanteamiento de las características del producto y su fabricación. 
Pero a pesar de todo, esto representa una gran opción en el ambiente industrial y 
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Figura 3.20    Niveles de automatización [26] 
 
Los sistemas de control hacen parte de sistemas más complejos, los cuales 
requieren de un trabajo interdisciplinario y de una visión más general del problema 
a resolver, por consiguiente, en esta clase de sistemas se recurre frecuentemente 
a la aproximación (idealización) de la realidad, como herramienta efectiva de 
solución de problemas. 
 
Dentro de un sistema dinámico hay varias entradas y salidas, no únicamente las 
entradas y salidas como tales, aparte de ellas, también están las perturbaciones 
(medibles y no medibles) y ruido (figura 3.18). Definiendo cada una de ellas, una 
entrada es una señal que puede ser manipulada por el observador de manera 
arbitraria (calor, flujo, voltaje); la salida es la señal observable de interés; las 
perturbaciones medibles son señales que no pueden ser manipuladas por el 
observador, aunque se pueden medir (temperatura ambiental, presión atmosférica, 
radiación solar) y las perturbaciones no medibles como el ruido por ejemplo, son 
señales que se sobreponen a las señales dadas por un instrumento de medición. 
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Figura 3.21    Sistema dinámico con sus diferentes entradas y salidas [26] 
 
Sin embargo, todas las variables que aparecen en la figura 3.18 pueden ser 
controlables de una u otra forma, las perturbaciones medibles por medio de control 
anticipado, las perturbaciones no medibles por medio de control por 
realimentación, el ruido cae dentro de esta categoría, pero no se puede controlar 
por este medio, esta variable requeriría la utilización de filtros analógicos y 
digitales, esto haría que a la entrada se tengan las variables de control y a la 
salida las variables controladas. 
 
Al momento de implementar las variables del sistema, se debe tener claro la forma 
de elegir las variables de entrada, las cuales deben incidir directamente en las 
salidas, y por consiguiente, diferentes entradas van a tener diferentes efectos 
sobre la salida, deben elegirse entradas que puedan ser manipuladas 
confiablemente, en la mayoría de los casos, tratar que la relación de la entrada 
con respecto a la salida sea lineal. Se recomienda en caso de haber una duda al 
incluir una entrada, verlo en la fase de identificación; las entradas medibles pero 
no manipulables, se tratan como perturbaciones o variables de prealimentación. 
Las variables de salida también deben seleccionarse a conveniencia, las mismas 
se recomiendan que dependan de los requerimientos de control y del tipo de 
controlador, que puedan ser medidas y en el caso de la existencia de sensores 
costosos, algunas de las variables pueden medirse en la fase de identificación, 
pero inferirse en la fase de control. 
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En cuanto al control lógico, de acuerdo a unos eventos que se dan en una 
determinada secuencia, se toma una acción de un número limitado de 
posibilidades (por lo general encendido/apagado), esto se resume en la ocurrencia 
de cierta cantidad de eventos (temporización, conteo, nivel) mas un poco de 
tiempo y da como resultado la acción (encendido o apagado). De aquí surge la 
necesidad de control de regulación para lo que es la otra etapa del proyecto 
(automatización con análisis matemático), la cual se realiza llevando la variable 
controlada a un valor dado (punto de referencia) o al menos a un punto cercano al 
mismo con sus respectivas características, en este caso se debe proveer en forma 
constante una acción de control para mantener el valor. El mismo se puede 
realizar en lazo abierto (plan temporal), lazo cerrado (control de realimentación), 
anticipando el efecto de las perturbaciones (control prealimentado), en cascada o 
de otra forma existente, pero se mencionan las anteriores por ser las más 
comunes. 
 
Dentro de las formas más comunes en que se puede implementar un sistema de 
control digital, es utilizando un microprocesador, microcontrolador, computador o 
un PLC. Dentro de las consideraciones generales a tomar en cuenta se 
encuentran las funciones de la conversión de analógico a digital, esto para lo que 
es el muestreo y cuantificación. La cuantificación es la representación de una 
señal continua mediante un número finito de estados discretos, este factor y el 
muestreo afectan el desempeño de un sistema de control digital, la cuantificación 
depende del número de bits del convertidor en la etapa anterior. 
 
 
Proyecto de Graduación                                                                                        Semestre 1 – 2006 
Diseño e implementación de la automatización de un sistema de aire acondicionado                      .                        
. 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    . 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Escuela de Ingeniería en Electrónica 
71
Reuniendo estos conceptos se llega a la definición de modelo, es la 
representación simplificada de un sistema, éste sintetiza el conocimiento (relación 
entre las variables) que se tiene del mismo en dicho aspecto y permite una mejor 
comprensión y un estudio del comportamiento de dicho sistema en una forma útil, 
existen muchas clases de modelos, pero en este caso se le va a poner énfasis al 
modelo matemático. Este concepto es la representación por medio de ecuaciones 
de la dinámica del sistema, es el modelado más importante para la ciencia y la 
tecnología, el mismo es muy útil en el aspecto de comunicación y educación, es la 
base del diseño en ingeniería y en cualquier otra área y por sus características 
tiene una gran capacidad de síntesis. 
 
Los modelos matemáticos poseen una gran utilidad en lo que es ingeniería, y en 
específico, ingeniería de control, estos modelos sirven en el análisis, o sea, 
comprensión y evaluación de un sistema (relación entre variables), diseño para el 
mejoramiento y la optimización (construcción de un nuevo sistema o 
reestructuración de uno ya existente), predicción y pronóstico del comportamiento 
de un sistema (a partir de la simulación) como base para tomar decisiones, control 
(adición de nuevos componentes a un sistema de manera que se obtenga un 
desempeño adecuado), enseñanza y comunicación (transmisión del conocimiento 
acerca de un sistema en forma universal y objetiva), de aquí surge la estimación 
de variables no medibles, las pruebas de las hipótesis y el procesamiento de 
señales (cancelación del ruido, compresión de datos, filtrado, interpolación). Los 
modelos matemáticos más comunes se basan en ecuaciones diferenciales, 
ecuaciones de diferencias, función de transferencia continua (uso de la 
transformada de Laplace), función de transferencia discreta (uso de la 
transformada Z), ecuaciones de estado continuas (sistema de ecuaciones 
diferenciales de primer orden), ecuaciones de estado discretas (sistemas de 
ecuaciones de diferencias de primer orden). 
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Capítulo 4:    Procedimiento Metodológico 
 
En ingeniería existen muchas formas de llevar los problemas a una solución, lo 
primero que se debe hacer para solucionarlo es reconocerlo, definir sus alcances y 
limitaciones al momento en que se va a buscar su posible solución, luego empezar 
a plantear posibles caminos que le lleven a una solución y posteriormente llevar la 
solución elegida a su implementación, dejando la posibilidad de colocarle otras 
etapas si el proyecto así lo amerita, o bien dejando abierta la posibilidad de 
optimizarlo. Se requiere de una serie de procedimientos para lograr cada uno de 
los objetivos según lo que se busque solucionar en un proyecto. 
 
4.1    Reconocimiento y definición del problema 
 
El problema de la temperatura interna de la planta se viene suscitando hace varios 
años, debido a la existencia de maquinaria, personas laborando, iluminación e 
infraestructura del edificio, con la llegada de varias máquinas para la producción 
de pañales el problema aumentó y fue necesaria la instalación de un sistema de 
aire acondicionado que abasteciera toda la planta, la primer máquina en poseer 
aire acondicionado fue la BCM (CAI 04), el cual se hizo automatizando el sistema 
para el control de temperatura y humedad, posterior a esta máquina, el aire 
acondicionado se instaló en las otras tres máquinas pero sin su debida 
automatización, sólo se hizo con flujo de aire en forma constante por parte del 
sistema. 
 
Como las cargas térmicas varían con el tiempo, muchos de los trabajadores se 
vieron afectados por la falta de control en cuanto a la temperatura, este problema 
se manifestó en las quejas por parte de los empleados, se decidió suspender el 
sistema de aire acondicionado por las noches, a pesar de lo bajo que se encuentra 
la temperatura externa respecto a la interna, las cargas térmicas dentro del edificio 
elevan mucho la temperatura (alrededor de los 27° C), se crea una nueva 
disconformidad en el ambiente de trabajo.  
 
 
Proyecto de Graduación                                                                                        Semestre 1 – 2006 
Diseño e implementación de la automatización de un sistema de aire acondicionado                      .                        
. 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    . 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Escuela de Ingeniería en Electrónica 
73
El problema se volvió a manifestar con nuevas quejas, pero esta vez por las altas 
temperaturas por la noche, la carga térmica que es generada dentro del edificio es 
muy alta y por la misma razón se vuelve muy alto el nivel de temperatura. También 
se generó la incógnita de si realmente el sistema era capaz de anular las cargas 
térmicas de la planta, máxime que el “chiller” trabaja a un 66% de su capacidad, 
entonces se debía realizar un estudio para saber si en realidad el sistema es el 
adecuado para la planta. 
 
La forma más efectiva para detectar el problema fue por medio de simples quejas, 
también por mediciones de temperatura en las áreas donde se concentraba la 
mayor cantidad de personas durante una jornada laboral, la cual efectivamente era 
baja para el confort de un ser humano, esta llegó a 16.5° C en ocasiones durante 
la madrugada con el sistema habilitado, lo cual es muy bajo dentro de un edificio 
en donde labora gran cantidad de personas. Mientras que en las horas en que 
permanecía deshabilitado, la temperatura llegaba a ser relativamente alta (hasta 
27º C en horas cercanas a las 7 a.m.). 
 
Debido a las circunstancias, se vio la necesidad de llevar a cabo la automatización 
del sistema de aire acondicionado en su totalidad, así como medir el nivel de 
cargas térmicas tanto de la planta como de enfriamiento del sistema, en vista de 
que es un sistema tan indispensable, se necesitaron plantear dos soluciones 
diferentes para un mismo problema, una que sirvió de soporte en caso de fallar la 
otra. Las restricciones del problema radican en que sólo se controlaron las cargas 
sensibles y no las latentes (de momento), por medio del control de la temperatura, 
el plano de la temperatura se manejó independiente de la humedad aunque se 
encuentren íntimamente ligados ambos aspectos.  
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Otra restricción fue la eventual caída extrema de la temperatura, existe un 
momento en que el flujo de agua a través del sistema se volvería nulo, será ese 
momento en el que la temperatura exceda el límite inferior para permitir el flujo de 
agua a través del sistema hidráulico, a partir de ese instante, el agua dejaría de 
fluir por el sistema de tuberías, el sistema de aire acondicionado se detendrá, se 
activará de nuevo hasta que la temperatura sobrepase el límite inferior, comenzará 
a pasar la cantidad mínima de agua permitida por el sistema a través de la tubería, 
aunque esta posibilidad es muy remota debido a las condiciones ambientales del 
sector en donde se ubica la planta y las condiciones del país en general, pero en 
caso de darse, el sistema de aire acondicionado poseerá esa restricción y perdería 
su utilidad durante ese intervalo de tiempo. 
 
Tomando en cuenta que el sistema posee una parte automatizada y otra no 
(apartado 3.1), se trabajó dentro del sistema presente, o sea, se utilizó el 
controlador escogido para implementar la primera parte del proyecto, porque ya se 
tiene la ubicación para los controles moduladores, se eligió un PLC debido a que 
es un dispositivo robusto y de gran capacidad de adaptación a condiciones 
ambientales inversas, llamase a éstas, condiciones industriales. Es un PLC 5 / 04 
Allen Bradley, la cual es la marca que se desea estandarizar en toda la empresa, 
este PLC controla el actual sistema de aire acondicionado sobre el que se basó el 
proyecto. 
 
La empresa también posee su propio estándar de detectores de temperatura, por 
lo cual se eligió entre una cantidad limitada de dispositivos sensibles a la variación 
de temperatura, el cual debió tener las características requeridas para satisfacer 
las necesidades del proyecto en cuanto a que soporte situaciones adversas, un 
rango de error bajo, no sea muy costoso y poseer cierto rango de variación 
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4.2    Obtención y análisis de información 
 
La información preliminar para el proyecto se encontró por medio del estudio de 
sistemas de aire acondicionado industriales, utilizando como fuente de información 
Internet e inclusive los principios y causas por las cuales la planta instaló el 
sistema que actualmente tiene en uso, se utilizó Internet debido a que es una 
fuente sumamente actualizada en donde se pudo encontrar lo último en este tipo 
de sistemas de enfriamiento. Para el cálculo del calor sensible e inclusive el 
latente, se usaron tablas con valores de diferencia de temperaturas equivalentes 
(DTE) para techos y paredes, así como tablas de calor despedido por personas 
dependiendo de la actividad que realizan. 
 
En la implementación de la solución no se pudo usar como herramienta el 
desarrollo de “hardware” en forma directa, puesto que la empresa tiene un 
estándar de dispositivos y equipos, los cuales han sido usados y probados con 
anticipo, los cuales funcionan adecuadamente según su desempeño, de aquí que 
no se permitiera el diseño de tarjetas o dispositivos para procesar señales o datos 
por ejemplo, también debido a la restricción existente en la empresa, en donde 
hay un alto índice de condiciones extremas, así que los dispositivos a desarrollar 
debieron poseer las características necesarias para contrarrestar estos efectos, lo 
cual hubiera hecho el desarrollo expuesto a una cantidad mayor de pruebas y 
tendiente a una optimización constante.  
 
Es importante destacar que el equipo requerido debe adaptarse en lo posible a las 
necesidades actuales. Se buscó una solución integral, de calidad y con 
características industriales, esto por el ambiente difícil en el cual debe operar. 
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Dentro de las limitantes al momento de realizar la búsqueda y llevar a cabo la 
solución, la existencia de otro “software” (utilizado para tener el control automático 
del sistema de aire acondicionado de la CAI 04), el cual se encuentra trabajando y 
fue modificado para desarrollar la solución, debido a que el PLC para el sistema 
de la máquina BCM es el mismo que se utilizó para controlar el sistema en toda la 
planta.  
 
Las personas encargadas de realizar este proyecto fueron practicantes y no se 
encuentran en la empresa, aparte de la cantidad de errores presentes en el 
sistema, los cuales no se tomaron en cuenta, pues se obvió esta parte del 
programa y se implementó la solución para el sistema de aire acondicionado de la 
nave 108, también se buscó otra para dejar automatizado el sistema de la nave 
107, el cual se encuentra funcionando en forma manual actualmente. 
 
Según estándares internacionales de la empresa y específicamente la NEC 
(National Electric Code de Estados Unidos) y la NFPA (National Fire Protection 
Agency), los dispositivos controlados por 110 V ó más, ya sea corriente directa o 
alterna deben ubicarse en un lugar en donde la rotulación sea prioritaria indicando 
los posibles peligros además del nivel del voltaje, también deben encontrarse bajo 
un estricto orden en donde se puedan ubicar todas las entradas, protecciones y 
salidas de cada uno de los diferentes dispositivos que conforman al sistema en su 
totalidad. De aquí la necesidad del trabajo y ubicación en el gabinete existente en 
la planta para tal fin. 
 
En la tabla 4.1 se pueden apreciar todos los dispositivos capaces de detectar 
cambios en el nivel de temperatura que utiliza la empresa según sus órdenes de 
compra, de los mismos se descartaron los RTD, debido a la distancia existente 
entre cada dispositivo hasta el panel donde se encuentra el PLC influye en los 
cambios de resistencia, algunos de los mismos son muy costosos, por esa razón 
también se descartaron las termocuplas porque no reúnen las condiciones 
adecuadas para transmisiones a largas distancias hasta una tarjeta recolectora de 
datos, por lo cual se debió utilizar sensores de temperatura.  
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Tabla 4.1    Lista de dispositivos capaces de detectar cambios en la temperatura 
permitidos y probados para utilizar en la empresa 
 
Referencia Descripción del dispositivo 
1 Sensor de temperatura RIC-247 
2 Sensor de temperatura RTD de Níkel 937277 
3 Sensor de temperatura C2142 – 0048 
4 Sensor de temperatura Dwyer 5611123104000003604 
5 Sensor de temperatura P/CF200 Guns 274731 
6 Sensor de temperatura RTD 48” 939739 
7 Termocupla tipo J ZTC-52/FC/001030 
8 Sensor de temperatura 314856 
9 Sensor de temperatura Durec RA01–AB–036L0-01 
10 Sensor de temperatura RTD 7.420.003.040 
11 RTD larga 3002622 
12 Sensor RTD Nordson 237207 
13 Sensor de temperatura RTD 7.420.005.080 
14 Sensor de temperatura RTD 35L 143974ª 
15 Sensor RTD Nordson 90 Bayonet  237206 
16 Sensor RTD 100 ohm 10” 140305 
17 Termocupla 24 Doboy 261682 
18 Termocupla PT100 
19 Termocupla Doboy 082 – 35038 
20 Sensor de temperatura aluminio, 100 ohm TE – 6300 
21 Sensor RTD Dwyer 56351-1233018-018-30004 
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De la lista mostrada en la tabla 4.1, se descartaron catorce referencias, con lo que 
únicamente se pudo utilizar siete de ellas, las referencias 1, 3, 4, 5, 8, 9 y 20, las 
que poseen la mayor capacidad para transmitir los cambios en su resistencia a 
través de largas distancias fueron las referencias 8 y 20, sin embargo, el que se 
utilizó en la primera parte del proyecto fue la referencia 20, por lo que para 
estandarizar los sensores de temperatura en todo el sistema de aire 
acondicionado, se utilizó esta referencia, el sensor es de la marca Johnson 
Controls y sus características se muestran en el anexo B.2. 
 
En lo que respecta al variador de frecuencia marca Yaskawa y sus características, 
se utilizó este, debido a que la empresa ya lo había adquirido, la corporación no 
tuvo que invertir en este equipo, es el mismo que gobierna a la bomba reguladora 
del flujo de agua para el sistema de la nave 107, esta fue una manera de utilizar la 
misma clase de variador para todo el sistema de aire acondicionado. 
 
En cuanto al motor utilizado (bomba centrífuga), éste se encontraba instalado en 
el sistema hidráulico aunque funcionaba como refuerzo de la otra bomba que 
enviaba agua a través de todo el sistema, la idea fue independizar uno para cada 
nave, las características de este equipo fueron las encargadas de la succión de 
agua a través de todo el sistema, con esto se estandarizó también el uso de la 
misma clase de motor para todo el sistema de aire acondicionado, tampoco se 
invirtió en la compra de uno para el proyecto. 
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4.3    Evaluación de las alternativas y síntesis de una solución 
 
El sistema de aire acondicionado llevó a los ingenieros encargados de los 
proyectos a proponer dos soluciones al problema, una mediante control 
encendido/apagado y otra mediante control proporcional a los cambios de 
temperatura. Para implementar la solución, se necesitaron válvulas de tres vías y 
los respectivos sensores para evaluar los cambios en la planta para todo momento, 
primero se llevó a cabo la solución de control encendido/apagado debido a que 
únicamente se le dio un límite inferior de temperatura y uno superior controlable a 
través de la interfase (punto de referencia), el programa para el control de esta 
variable se desarrolló únicamente con comparadores que activan o desactivan la 
válvula si se pasa de ciertos límites, no hubo cálculos matemáticos aparte de 
determinar el promedio de los sensores en cada máquina de la planta y 
mantenerla en ± 2° C del valor que se le asignó en cada punto de referencia en la 
interfase. La actividad física de las personas ubicadas en estos sectores de la 
planta es similar para prácticamente todas, la vestimenta es muy similar para 
todas las personas porque la empresa brinda uniformes a sus empleados, con 
esto se estandarizó la labor de cada persona y su atuendo para hacer válida la 
ecuación 3.3. 
 
La solución variando el flujo de agua a través del sistema de tuberías fue más 
tediosa en el sentido del cálculo de las cargas térmicas, modelación del sistema, 
diseño del regulador y su respectivo paso a tiempo discreto para determinar un 
adecuado tiempo de muestreo del nivel de la temperatura, así que estando el 
control encendido/apagado implementado, disminuyó considerablemente la 
tensión térmica en los empleados, también se requirió sólo de desarrollo 
matemático e implementación de “software” para regular la cantidad de fluido en el 
sistema hidráulico. 
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Las pruebas luego de implementada la solución utilizando el control 
encendido/apagado fueron con medidas de temperatura en la planta, las medidas 
se llevaron a cabo debido a que las pruebas pudieran dar un valor, mientras que el 
valor real de la magnitud de la temperatura pudiera ser otro lo mismo que su 
regulación. 
 
Sin embargo, para justificar una posible solución se hizo un estudio de cargas 
térmicas en toda la planta para ver si realmente el sistema de aire acondicionado 
era capaz de suplir las necesidades de anular el exceso de éstas.  
 
4.4    Implementación de la solución 
 
La solución se implementó siguiendo una secuencia de pasos, o sea, cuando se 
desarrolló el programa, se le hicieron sus pruebas respectivas forzando a cambiar 
de estado una salida, utilizando los límites superior e inferior de tolerancia en 
ambas soluciones. 
 
Se procedió a evaluar el desempeño de ambas automatizaciones en cuanto a la 
velocidad de reacción para acondicionar el aire, eficiencia en cuanto a nivel de 
temperatura mantenida y ahorro de energía. Mediciones en el nivel de temperatura 
en la planta, mediciones de potencia en el sistema respecto a estas variables 
determinarán el uso de una solución la mayor parte del tiempo respecto a la otra, 
aunque ambas se pueden utilizar en un determinado momento en que una de las 
dos falle, en este caso se usará en forma exclusiva una de las dos hasta que la 
otra se repare. 
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El sistema funciona tanto en forma automática como manual, se implementó de 
ambas formas con el fin de prevenir fallas futuras en el sistema en forma 
automática, la temperatura de la nave 108 pudo controlarse de forma manual con 
esta implementación, se utilizó este control para mediciones de temperatura en la 
planta según la hora del día, si se obtuvieron los resultados deseados o no y el 
tiempo de respuesta para lograr el cambio en el nivel de la temperatura, de aquí 
se realizó la optimización del sistema con cambios en el límite superior e inferior 
en la temperatura de ser necesario tomando como referencia un nivel de 22°C, ya 
que cumpliría lo especificado en la ecuación 3.3, aunque debido a eventuales 
cambios tiene la posibilidad de forzarse a estar en otros rangos de temperatura. 
 
Obtener la carga térmica de la nave 108, modelar la planta, diseñar el regulador y 
posteriormente pasarlo al dominio del tiempo discreto representó un proceso lineal 
por cumplir luego de implementar la solución mediante control encendido/apagado, 
la cual se probó con mediciones de temperatura tomando en cuenta su magnitud y 
velocidad de variación. El análisis matemático debió mostrar la programación a 
desarrollar en el PLC para evaluar la ecuación de diferencias, lograr el control 
adecuado del variador de frecuencia directamente proporcional al rango que 
brindaron los sensores de temperatura, regulando el flujo de agua que generan las 
bombas centrífugas. 
 
Habiendo implementado el nivel de programación y habiéndose solucionado el 
problema, se hicieron varias reuniones y exposiciones para divulgar lo obtenido y 
la forma en que se manipuló todo lo logrado en el proyecto (a quienes interese), 
dejando los debidos planos eléctricos del sistema modificado y la respectiva 
documentación lista en formato digital e impreso. También se desarrolló un 
manual de usuario para todo el control del sistema de aire acondicionado, el cual 
no existía hasta la fecha. 
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4.4.1    Control encendido/apagado 
 
En el control encendido/apagado se debió apreciar una habilitación o 
deshabilitación a su salida. Estas comprobaciones de programa se llevaron a cabo 
en un PLC de pruebas y en el sistema de aire acondicionado mediante un 
forzamiento del mismo, las salidas se evaluaron directamente con un equipo 
capaz de medir resistencia, corriente y tensión eléctrica, ya que sólo dio 
continuidad o discontinuidad en el caso del control encendido/apagado.  
 
El sistema mediante el control encendido/apagado debió responder según el 
diagrama de la figura 4.1 cuando funcionó en forma automática.  
 
LST significa límite superior de temperatura y LIT límite inferior de temperatura 
conforme las siglas mostradas en la figura 4.1. Este límite iba a ser gobernado por 
una ecuación matemática (3.3) en un principio, pero debido a especificaciones por 
parte del departamento de ingeniería se amplió su rango de  + 2°C respecto a un 
punto de referencia, con esto se logra asegurar un nivel adecuado en caso de 
requerir una temperatura mayor o menor a la establecida, sin embargo el sistema 
también tiene la restricción de no permitir un nivel menor a los 15°C ni mayor a los 
30°C, porque ese sería un nivel no confortable para nadie bajo ninguna 












Proyecto de Graduación                                                                                        Semestre 1 – 2006 
Diseño e implementación de la automatización de un sistema de aire acondicionado                      .                        
. 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    . 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 




Figura 4.1    Diagrama de funcionamiento del sistema mediante control encendido/apagado 
 
4.4.2    Control de enfriamiento del aire según el nivel de temperatura 
 
En el apartado 4.2 se habló de estandarizar todos los dispositivos del sistema de 
aire acondicionado, esto con el fin de tener una única clase de dispositivos que 
controlen todo el sistema, además que es equipo probado y está funcionando en 
el sistema, así se eligió el variador de frecuencia y la bomba centrífuga necesarios 
para la solución, también porque la empresa no debió invertir en estos equipos 
porque se encontraban en la planta. 
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En cuanto a los sensores, se estandarizaron y se instalaron los mismos que posee 
el sistema en otros sectores, ya están probados, funcionan a larga distancia 
respecto al control central del sistema y son dispositivos industriales, los sensores 
se instalaron de tal forma que coincidieran los sitios de ubicación respecto a las 
tres. 
 
Los sensores se instalaron en los sectores donde se encuentra la mayor cantidad 
de personas laborando, por cada máquina trabajan en promedio 15 personas en 
forma constante (24 horas al día), en la figura 4.2 se muestran las longitudes de 
cada máquina en forma aproximada, los sensores se ubicaron en los punto A y B 
según el esquema de la figura 4.2, ambos se encontraron separados por 
aproximadamente 12 metros de distancia y el que está en el sector A, está 
separado del inicio de la máquina cerca de 1.5 metros. 
 
 
Figura 4.2    Esquema de dimensiones de máquina, personal y ubicación de sensores en 
los puntos A y B 
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En un sistema en donde la influencia se debe principalmente a las matemáticas y 
no condiciones de uno o cero (como en los sistemas digitales), es muy difícil 
realizar un diagrama de flujo que caracterice en forma adecuada el desempeño del 
sistema tal y como se implementó. Sin embargo, en la figura 4.3 aparece un 
diagrama de flujo en donde se muestra el funcionamiento del sistema cuando 
funciona variando la cantidad de flujo en las tuberías, este diagrama no muestra el 
nivel matemático que se desarrolló para llegar a su consecución, pero sí su 
funcionamiento a nivel global. 
 
Figura 4.3    Diagrama de funcionamiento del sistema mediante control de enfriamiento del 
aire según el nivel de temperatura 
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El diagrama mostrado en la figura 4.3 explica el funcionamiento en forma general 
del sistema de aire acondicionado trabajando, el inicio del programa marca la 
inicialización de variables, en este caso en particular, la que mayor importancia 
conlleva para la aplicación del algoritmo aplicado al sistema es la del regulador 
discreto, a causa de que el regulador es predictorio respecto al tiempo, el mismo 
revisa la hora y establece una frecuencia para el bomba que controla el flujo de 
agua a través del sistema de tuberías, esta frecuencia está determinada según la 
hora en que se encuentre en el transcurso del día el sistema en funcionamiento. 
Esta predicción está sujeta a cambios según el nivel de temperatura en la planta, 
ya que si el mismo se sale del rango que establece el regulador, debe realizar un 
cambio en la magnitud de la frecuencia de entrada a la bomba centrífuga; este 
cambio puede ser un aumento o una disminución en la frecuencia de entrada al 
motor, una vez hecha esta variante en caso de que aplique, el sistema actualizará 
al regulador según la hora y revisará el nivel de temperatura en la planta, este se 
llevará a cabo cada período de muestreo establecido dentro del regulador de 
temperatura del sistema. 
 
Tanto el diagrama de la figura 4.2 como el de la figura 4.3 muestran lo que pasaría 
en el sistema en caso de estar funcionando en forma automática, ambas 
soluciones pueden ser implementadas en forma manual, sin embargo, el detalle 
de estás dos soluciones se mostrará en el apartado 5.5. 
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4.5    Reevaluación y rediseño 
 
Este proyecto trajo mucha satisfacción a los empleados de la planta de 
encontrarse dentro de un rango de temperatura agradable para el ser humano, 
independientemente de las circunstancias externas e internas de la edificación. 
Sin embargo, no se controlaron las cargas térmicas latentes, este es un problema 
que puede traer consecuencias negativas para la empresa, porque uno de los 
materiales que posee el pañal y que lo hace súper absorbente es el químico 
llamado SAM (material súper absorbente), por sus características, puede absorber 
humedad del medio, con lo cual pierde capacidad de absorción en la práctica, no 
obstante, esto se da en cantidades sumamente bajas, también genera una 
pequeña disminución en la calidad y rendimiento del pañal. Este problema se 
podrá corregir con la puesta en marcha de las calderas y colocando sensores de 
humedad en la nave 108; la 107 se encuentra equipada para esta eventualidad 
aunque no se encuentre en uso por el momento. 
 
Un eventual proyecto a futuro por parte de la empresa sería regular el nivel de 
humedad en la planta, este nivel anda un poco superior al 60% en forma relativa, a 
pesar de las circunstancias de la planta se podrá mejorar, acercarlo más al nivel 
optimo de confort para el ser humano (50%), para tener esta alternativa en caso 
que alguna eventualidad haga que el nivel de humedad suba a niveles superiores 
respecto a los que posee normalmente. 
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Capítulo 5:    Descripción detallada de la solución 
 
En esta sección se expone en forma detallada cada nivel de la solución al 
problema con respecto al nivel de la temperatura en la planta, mostrando los 
bloques más relevantes para el sistema en forma general hasta los niveles más 
específicos de cada bloque que conforma la solución en forma completa. Es 
importante ubicar en este capítulo un apartado para determinar el modelo de la 
planta y otro para establecer su debido regulador. 
 
5.1    Modelado de la planta 
 
En lo que respecta al modelado de la planta, se realizaron una serie de 
mediciones, las cuales se muestran en el apartado 6.1 como parte de los 
resultados experimentales. A partir de esos valores se puede encontrar un modelo 
matemático para el sistema basado en la técnica de modelado estocástico por 
estimación de mínimos cuadrados, este método da como resultado una función de 
transferencia en Z de la manera en que se muestra en la ecuación 5.1. 
 


















G: función de transferencia para el modelo estocástico. 
 
C: salidas del sistema en función de Z. 
 
M: entradas al sistema en función de Z. 
 
k: constante de la función. 
 
T: período de muestreo de la función de transferencia. 
 τ : retardo del sistema. 
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A la función de transferencia de la ecuación 5.1 se le puede sacar la ecuación de 
diferencias que aparece en la ecuación 5.2. 
 






n mkcec τ                                            (5.2) 
 
Tomando en cuenta que las mediciones realizadas pueden contener errores a 
causa del tiempo de respuesta tan lento del sistema, además de los lugares en 
donde se tomaron las mediciones pudieron estar más cerca o no de fuentes de 
calor que varían en su magnitud para transferir calor. Se le puede agregar al 
sistema un error εn, de esta manera se puede reescribir la ecuación 5.2 como 
aparece en la ecuación 5.3. 
 
                                           ndnnn mcc εβα +∗+∗= −−− 11                                         (5.3) 
Donde: 





=                                                        (5.4) 
                                                         k=β                                                             (5.5) 
 
Se minimizan la suma de los errores al cuadrado y se da la ecuación 5.6. 
 







2),( εβα                                                 (5.6) 
 
N implica en la ecuación 5.6 el número de muestras tomadas, en este caso 
específico, el número de mediciones de temperatura tomadas en la planta para el 
sector donde se desea regular la misma. A partir de la ecuación 5.3 y la 5.6 se 
obtiene la 5.7. 
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Ante la búsqueda del valor mínimo de la función suma de cuadrados, estos 
valores se pueden obtener de las derivadas parciales con respecto a α y β de la 
ecuación 5.7, dando como resultado las ecuaciones 5.8 y 5.9. 
 










βα                          (5.8) 
 










βα                      (5.9) 
 
Se igualan ambas derivadas a cero y se obtienen en forma simplificada las 
ecuaciones 5.10 y 5.11 [13]. 
 






















1 βα                            (5.10) 
 



























αf; valor final estimado para α. 
 
βf: valor final estimado para β. 
 
Despejando los valores de αf y βf para las ecuaciones 5.10 y 5.11 respectivamente 
se obtienen los valores para las respectivas variables mostradas en las 
ecuaciones 5.12 y 5.13. 
 





























































α                (5.12) 
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β                     (5.13) 
 
Estos valores podrían presentar problemas si los valores para c y m se registran a 
partir de n=0, sin embargo, en el proceso de las mediciones de temperatura 
realizadas en la planta esto no se da a causa de que es un proceso cíclico y están 
siendo evaluados respecto con valores promedio de diferentes días, por 
consiguiente, las muestras anteriores al primer dato también se encuentran al final 
de las mediciones presentadas en la tabla 6.1, donde aparecen algunas de las 
más significativas llevadas a cabo en la planta para distintos sectores y épocas del 
año [13]. 
 
Los valores finales determinados tanto para τ como para k se resuelven a partir 
de la ecuación 5.4 y 5.5 respectivamente, dando como resultado las ecuaciones 
5.14 y 5.15. 
 





−=                                                (5.14) 
 
                                                            ffk β=                                                    (5.15) 
 
Dadas todas las mediciones mostrados en la tabla 6.1 y las quince ecuaciones 
anteriores de este capítulo, se llegan a los valores buscados. 
 
α = 0.9605 
β = 2.05565 
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Con todos estos valores también se puede obtener los de τ  y k para asignar la 
ecuación 5.1 con sus valores despejados en el dominio de Z para un tiempo de 
muestreo de 0.25 en la ecuación 5.16. Y con un período de muestreo como 
variable en la ecuación 5.17. 
 







zzG                                             (5.16) 
 







−=                                            (5.17) 
 
El siguiente paso a dar sería el de asignarle un regulador a esta planta, dicho 
diseño se realiza en el apartado 5.6 y se lleva a cabo en tiempo discreto. 
 
5.2    Cálculo de cargas térmicas7 
 
El nivel de cargas térmicas en la planta y de enfriamiento es uno de los factores 
más importantes a determinar antes de realizar el proyecto, la justificación 
principal es lograr un nivel de confort térmico en los empleados de la planta. No 
obstante, si las cargas térmicas del sistema de aire acondicionado no logran 
anular a las que se encuentran en exceso debido a toda la industria, el proyecto 
no tendría sentido, ya que nunca se llegaría a lograr el objetivo principal del 
proyecto como tal. En el hipotético caso de que las cargas térmicas de la planta 
sean mayores que las de enfriamiento, existe la posibilidad de darle el 100% de 
potencia al “chiller” para aumentar el enfriamiento, si aún con esa variante, el nivel 
de las cargas de enfriamiento no llega a estar por encima de las de la planta, no 
quedaría otra opción que cambiar o modificar las unidades centrales de aire para 




                                                 
7 La fuente bibliográfica de donde se obtuvieron todas las ecuaciones que hacen posible el cálculo 
de las cargas térmicas, se presentan en paréntesis cuadrados al inicio de cada apartado. 
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5.2.1    Calor generado por el alumbrado del local [1] 
 
La ecuación para calcular la ganancia de calor debida al alumbrado es: 
                           FCEFBWQ ***4.3=                               (5.18) 
Donde: 
Q: Ganancia neta de calor debida al alumbrado (BTU / h). 
 
W: Capacidad del alumbrado (W). 
 
FB: Factor de balastra. 
 
FCE: Factor de carga de enfriamiento para el alumbrado. 
 
El término W es la capacidad nominal de las luces en uso, expresadas en watts. 
En muchas aplicaciones todo el alumbrado está encendido siempre, pero si no lo 
está se debe emplear la cantidad real. El valor 3,4 es para convertir watts a BTU /h. 
 
El factor FB toma en cuenta las pérdidas de calor en la balastra de las unidades 
fluorescentes u otras pérdidas especiales, para alumbrado fluorescente el valor de 
FB es de 1.25 y para alumbrado incandescente es de 1.0. 
 
El factor FCE toma en cuenta el almacenamiento de la ganancia de calor por 
alumbrado. 
 
Datos para el cálculo: 
• En la empresa la iluminación es fluorescente. 
• En la nave hay 73 lámparas que tienen 8 bombillos de 32 W cada una. 
• La capacidad del alumbrado es de W = 448512 W / h. 
• Se supone un valor se FB = 1.25 para el calor de la balastra. 
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• Para las condiciones de operación FCE = 1.0. 
Aplicando la ecuación (5.18) se obtiene: 
( ) hBTUQ /19061761*25.1*24*18688*4.3 ==  
 
5.2.2    Calor generado por personas [1] 
 
La ganancia de calor debida a las personas se compone de dos partes: el calor 
sensible y el calor latente que resulta de la transpiración. Algo del calor sensible se 
puede absorber por el efecto de almacenamiento de éste, pero las ganancias de 
calor sensible y latente originado en las personas son:      
                                         FCEnqQ SS **=                                         (5.19) 
                                                nqQ LL *=                                                  (5.20) 
Donde: 
 
QS, QL: Ganancia de calor sensible y latente respectivamente. 
 
qS, qL: Ganancia de calor sensible y latente por persona respectivamente. 
 
n: Número de personas. 
 
FCE: Factor de carga de enfriamiento para personas. 
 
La ganancia de calor debido a la gente depende de su actividad física. La tabla 3.4, 
da una lista de valores para algunas actividades típicas. Las actividades están 
determinadas para una temperatura BS de recinto de 78oF. 
  
El factor FCE, del efecto de almacenamiento de calor, se aplica a la ganancia de 
calor ocasionado por las personas. Si el sistema se apaga durante la noche no se 
debe incluir almacenamiento de calor y el FCE = 1.0.   
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Datos para el cálculo: 
• Aproximadamente se encuentran en la planta 30 personas. 
 
• De la tabla A4.7 se obtiene que, para la actividad de trabajo pesado o 
trabajo con máquina aplicado a una fabrica, se consiguen los siguientes 
valores: 
 
o qS = 565 BTU/h 
 
o qL = 1035 BTU/h 
 
• Como el aire se apaga por las noches, no se incluye almacenamiento de 
calor y el FCE = 1. 
 
Aplicando las ecuaciones (5.19) y (5.20) se obtiene: 
 
hBTUQS /254251*45*565 ==  
hBTUQL /4657545*1035 ==  
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5.2.3    Calor generado a través de paredes [1] 
 
Figura 5.1    Dimensiones de la nave 108 de la empresa Kimberly-Clark 
 
Para realizar los cálculos de las paredes y techo, es necesario conocer las 
dimensiones verdaderas y exactas de las zonas a analizar. Para este caso 
específico, en la figura 5.1 se muestran las dimensiones de la nave 108 de la 
empresa.  
 
El área Infant Care (pañales), está formada por cuatro naves, como se muestra en 
la figura 5.2, una nave conforma la sección 107 (nave 107) y las otras tres naves 
conforman la sección 108 (nave 108). 
 
 
Figura 5.2    Dimensiones de tres naves de la empresa Kimberly Clark 
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Las ganancias de calor por conducción a través de paredes, techos y vidrios que 
dan al exterior se calculan con la siguiente ecuación: 
 




Q: Ganancia neta del recinto por conducción a través del techo, paredes o vidrio, 
BTU/h. 
U: Coeficiente general de transferencia de calor para techos, paredes o vidrios, 
BTU/h – ft2 – °F 
A: Área del techo, paredes o vidrios, ft2 
DTCE: Diferencia de temperatura para cargas de enfriamiento, °F. 
Se calcula la superficie de cada uno de los componentes empleando los planos de 
construcción. Los valores de U, se pueden encontrar en las tablas A.5.3, A.5.5 y 
A.5.10 o bien se pueden calcular a partir de los valores de R. 
 
La DTCE es una diferencia de temperatura que toma en cuenta el efecto de 
almacenamiento de calor. Las tablas A.5.3 y A.5.4, presentan una lista de valores 
DTCE para algunas formas de construcción de paredes y techos. La tabla A.5.5 
describe las construcciones de las paredes que se emplean en la tabla A.5.4. 
 
Los valores de DTCE que se encuentran en las tablas A.5.3 y A.5.4 se deben 
corregir como sigue: 




DTCEC: Valor corregido de DTCE, oF. 
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DTCE: Temperatura de las tablas A.5.3 ó A.5.4 (oF). 
LM: Corrección para latitud al color y mes, de la tabla A.5.6. 
K: Corrección debido al color de la superficie. 
• K = 1 para superficies oscuras o áreas industriales. 
• K = 0.5 para techos de color claro en zonas rurales. 
• K = 0.65 para paredes de color claro en zonas rurales. 
tR: temperatura del recinto, oF. 
t0: temperatura de diseño exterior promedio, oF. 
f: factor de corrección para ventilación del cielo raso (sólo para techo). 





Figura 5.3    Dimensiones generales para la pared sur 
 
Datos para el cálculo: 
• Pared de concreto de 6.5 pulgadas. 
• Área de 2580.31 ft2. 
• Temperatura de diseño interior de 75oF con humedad relativa de 60%. 
• Cálculo realizado en el mes de febrero a las 3:00pm. 
• Temperatura exterior de 79oF con humedad relativa de 86%. 
• Por ser la construcción de concreto con 6.5 pulgadas de espesor, de la 
tabla A.5.5 se obtiene: 
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o Pared grupo C. 
o U = 0.538 BTU/ h – ft2 – oF  
• Para una pared grupo C, con orientación sur a las 15:00 horas, de la tabla 
A.5.4 se obtiene: 
o DTCE = 17oF 
• Para una latitud de 8o, orientación hacia el sur en el mes de febrero, de la 
tabla A.5.6  se obtiene: 
o LM = -7oF 
 
Aplicando la ecuación (5.22) de corrección se obtiene: 
( ) ( ) ( ) 1*858.782.75781*717 −+−+−=CDTCE  
FDTCE oC 6.6=  
Aplicando la ecuación (5.21) se obtiene: 




Figura 5.4    Dimensiones generales para la pared norte 
 
El área marcada con el número 2 representa una cortina plástica y sus 
dimensiones, al realizar el cálculo para la pared norte, se debe restar el área 2 al 
área 1 para obtener con ello el valor real de la pared. 
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Datos para el cálculo: 
Pared de concreto de 6.5 pulgadas. 
• Área 1 = 229.22 m2  = 2467.3 ft2. 
• Área 2 = 10.5 m2  = 113.02 ft2 
• Área pared = 2467.3 ft2. 
• Temperatura de diseño interior de 75oF con humedad relativa de 60%. 
• Cálculo realizado en el mes de febrero a las 3:00pm. 
• Temperatura exterior de 79oF con humedad relativa de 86%. 
• Por ser la construcción de concreto con 6.5 pulgadas de espesor. de la 
tabla A.5.5 se obtiene: 
o Pared grupo C. 
o U = 0.538 BTU/ h – ft2 – oF  
• Para una pared grupo C con orientación norte a las 15:00 horas, de la tabla 
A.5.4 se obtiene: 
o DTCE = 10oF 
• Para una latitud de 8o, orientación hacia el norte en el mes de febrero, de la 
tabla A.5.6 se obtiene: 
o LM = 7oF 
Aplicando la ecuación (5.22) de corrección se obtiene: 
( ) ( ) ( ) 1*858.782.75781*710 −+−++=CDTCE  
FDTCE oC 6.13=  
Aplicando la ecuación (5.21) se obtiene: 
hBTUQQ /74.180526.13*3.2467*538.0 =⇒=  
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Figura 5.5    Dimensiones generales para la pared oeste 
 
Para realizar el cálculo de la pared norte, era necesario conocer el área total de la 
pared. Para este caso específico se calcularon 4 áreas diferentes, las primeras 3 
representaban una construcción de concreto de 6.5 pulg de espesor, mientras que 
el área 4 representa una pequeña cortina de plástico como lo muestra la figura 
5.5.  
 
Datos para el cálculo: 
• Pared de concreto de 6.5 pulgadas. 
• Área 1= 17.415 m2 = 187.45 ft2. 
• Área 2= 74.406 m2 = 800.9 ft2. 
• Área 3= 204.75 m2 = 2203.91 ft2. 
• Área 4= 1.8 m2 = 19.375 ft2. 
• Área pared =  3211.635 ft2. 
• Temperatura de diseño interior de 75oF con humedad relativa de 60%. 
• Cálculo realizado en el mes de febrero a las 3:00pm. 
• Temperatura exterior de 79oF con humedad relativa de 86%. 
• Por ser la construcción de concreto con 6.5 pulgadas de espesor. de la 
tabla A.5.5 se obtiene: 
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o Pared grupo C. 
o U = 0.538 BTU/ h – ft2 – oF  
• Para una pared grupo C con orientación oeste a las 15:00 horas, de la tabla 
A.5.4 se obtiene: 
o DTCE = 14oF 
• Para una latitud de 8o, orientación hacia el oeste en el mes de febrero, de la 
tabla A.5.6 se obtiene: 
o LM = -2oF 
Aplicando la ecuación (5.22) de corrección se obtiene: 
( ) ( ) ( ) 1*858.782.75781*214 −+−+−=CDTCE FDTCE oC 6.8=  
Aplicando la ecuación (5.21) se obtiene: 




Figura 5.6    Dimensiones generales para la pared este 
 
El área representada con el número 1 está constituida por una lámina de metal de 
1.5 pulg de espesor, mientras que el área número 2 representa las cortinas de 
plástico.  
Datos para el cálculo: 
• Pared de metal de 1.5 pulgadas. 
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• Área pared = 2988.82 ft2. 
• Temperatura de diseño interior de 75oF con humedad relativa de 60%. 
• Cálculo realizado en el mes de febrero a las 3:00pm. 
• Temperatura exterior de 79oF con humedad relativa de 86%. 
• Por ser la construcción de metal con 1.5 pulgadas de espesor. de la tabla 
A.5.5 se obtiene: 
o Pared grupo G. 
o U = 0.091 BTU/ h – ft2 – oF  
• Para una pared grupo G con orientación este a las 15:00 horas, de la tabla 
A.5.4 se obtiene: 
o DTCE = 30oF 
• Para una latitud de 8o, orientación hacia el este en el mes de febrero, de la 
tabla A.5.6 se obtiene: 
o LM = -2oF 
Aplicando la ecuación (5.22) de corrección se obtiene: 
( ) ( ) ( ) 1*858.782.75781*230 −+−+−=CDTCE  
FDTCE oC 6.24=  
Aplicando la ecuación (5.21) se obtiene: 
hBTUQQ /77.66906.24*82.2988*091.0 =⇒=  
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5.2.4    Calor generado a través de techos [1] 
 
 
Figura 5.7    Dimensiones generales del techo en una nave 
 
La figura 5.7 muestra la disposición del techo de una de las naves de la empresa. 
Los  cuadros de color que están ubicados en el área 2 representan a los 
tragaluces, por lo tanto a la hora de realizar el cálculo de techo, específicamente 
del área 2, se debe restar el área de los tragaluces antes mencionados para 
obtener el valor correcto. Es necesario recordar que para este caso específico, el 
análisis que se realiza contempla 3 naves tal y como se representa en la figura 5.7. 
 
Techo sección 1 
Datos para el cálculo: 
• Techo lámina de metal. 
• Área total 1  = 25153.97 ft2. 
• Temperatura de diseño interior de 75oF con humedad relativa de 60%. 
• Cálculo realizado en el mes de febrero a las 3:00pm. 
• Temperatura exterior de 79oF con humedad relativa de 86%. 
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• Por ser un techo de lámina de metal con aislamiento de 2 pulgadas, de la 
tabla A.5.3 se obtiene: 
o Techo número 1. 
o U = 0.124 BTU/ h – ft2 – oF. 
• Para un techo número 1 con hora solar a las 03:00pm, de la tabla A.5.3 se 
obtiene: 
o DTCE = 77oF 
• Para una latitud de 8o, en el mes de febrero, de la tabla A.5.6 se obtiene: 
o LM = -2oF 
Aplicando la ecuación (5.22) de corrección se obtiene: 
( ) ( ) ( ) 1*858.782.75781*277 −+−+−=CDTCE  
FDTCE oC 6.71=  
Aplicando la ecuación (5.21) se obtiene: 
hBTUQQ /2233276.71*97.25153*124.0 =⇒=  
 
5.2.5    Calor generado a través de cortinas [1] 
 
Pared oeste 
En la figura 5.5 se observa la ubicación y las dimensiones de las cortinas. 
Datos para el cálculo: 
• Lámina plástica 1/8 pulgadas. 
• Área de 19.375 ft2. 
• Temperatura de diseño interior de 75oF con humedad relativa de 60%. 
• Cálculo realizado en el mes de febrero a las 3:00pm. 
• Temperatura exterior de 77oF con humedad relativa de 74%. 
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• Por ser una lámina plástica con 1/8 pulgada de espesor. de la tabla A.8 se 
obtiene: 
o U = 0.98 BTU/ h – ft2 – oF  
• El valor de DT, oF se obtiene: 
o DT = (to – tR) = (78.8 – 75.2) = 3.6 oF 
 
Aplicando la ecuación (5.21) se obtiene: 
hBTUQQ /36.686.3*375.19*98.0 =⇒=  
Pared este 
En la figura 5.6 se observa la ubicación y  las dimensiones de las cortinas. 
Datos para el cálculo: 
• Lámina plástica 1/8 pulgadas. 
• Área de 242.19 ft2. 
• Temperatura de diseño interior de 75oF con humedad relativa de 60%. 
• Cálculo realizado en el mes de febrero a las 3:00pm. 
• Temperatura exterior de 78.5oF con humedad relativa de 80%. 
• Por ser una lámina plástica con 1/8 pulgada de espesor. de la tabla A.5.10 
se obtiene: 
o U = 0.98 BTU/ h – ft2 – oF  
• El valor de DT, oF se obtiene: 
o DT = (to – tR) = (78.5 - 75) = 3.5 oF 
Aplicando la ecuación (5.21) se obtiene: 
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5.2.6    Calor generado a través de tragaluces [1] 
 
En la figura 5.7 se observa la ubicación y las dimensiones de los tragaluces. 
Recordando que la DTCE es una diferencia de temperatura que toma en cuenta el 
efecto de almacenamiento de calor. La tabla A.5.10, presenta una lista de valores 
DTCE para vidrios 
La corrección para la DTCE se calcula con la siguiente fórmula:  
                           ( ) ( )8578 0 −+−+= ttDTCEDTCE RC                              (5.23) 
Donde: 
DTCEC: valor corregido de DTCE, oF. 
DTCE : temperatura de las tabla A.5.10, oF. 
LM: corrección para latitud al color y mes, de la tabla A.5.6. 
tR: temperatura del recinto, oF. 
t0: temperatura de diseño exterior promedio, oF. 
 
Orientados hacia el norte 
Datos para el cálculo: 
• Lámina plástica 1/8 pulgadas. 
• Área de 162.75 ft2. 
• Temperatura de diseño interior de 75oF con humedad relativa de 60%. 
• Cálculo realizado en el mes de febrero a las 3:00pm. 
• Temperatura exterior de 79oF con humedad relativa de 86%. 
• Por ser una lámina plástica con 1/8 pulgada de espesor. de la tabla A.5.10 
se obtiene: 
o U = 0.98 BTU/ h – ft2 – oF  
• Para una lámina plástica, de la tabla 6.5 se obtiene: 
o DTCE = 13.5oF 
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• Aplicando la ecuación (5.23) de corrección para techos: 
( ) ( )858.782.75785.13 −+−+=CDTCE  
FDTCE oC 1.10=  
Aplicando la ecuación (5.21) se obtiene: 
hBTUQQ /9.16101.10*75.162*98.0 =⇒=  
 
Orientados hacia el sur 
Datos para el cálculo: 
• Lámina plástica 1/8 pulgadas. 
• Área de 162.75 ft2. 
• Temperatura de diseño interior de 75oF con humedad relativa de 60%. 
• Cálculo realizado en el mes de febrero a las 3:00pm. 
• Temperatura exterior de 79oF con humedad relativa de 86%. 
• Por ser una lámina plástica con 1/8 pulgada de espesor. de la tabla A.5.10 
se obtiene: 
o U = 0.98 BTU/ h – ft2 – oF  
• Para una lámina plástica, de la tabla 6.5 se obtiene: 
o DTCE = 13.5oF 
• Aplicando la ecuación (5.23) de corrección para techos: 
( ) ( )858.782.75785.13 −+−+=CDTCE  
FDTCE oC 1.10=  
Aplicando la ecuación (5.21) se obtiene: 
hBTUQQ /9.16101.10*75.162*98.0 =⇒=  
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5.2.7    Calor generado por máquinas o motores [1]  
 
La ganancia debida al equipo se puede calcular en ocasiones en forma directa 
consultando al fabricante o a los datos de placa, tomando en cuenta si su uso es 
intermitente. Algunos equipos producen tanto calor sensible como latente. La 
producción de calor procedente de motores y equipos que los impulsa se debe a la 
conversión de la energía eléctrica en calor.  
La proporción de calor generado que pasa al recinto de acondicionamiento de aire 
depende de si el motor y la carga impulsada se encuentran ambos en el recinto, o 
tan solo uno de ellos. La tabla A.5.11 da una lista de producciones de calor para 
cada caso. 
 
Datos para el cálculo: 
• La nave 108 cuenta con: 
o 33 servomotores del tipo MHD 112B-024, que son de 3 HP. 
o 135 servomotores del tipo MHD 090B-035, que son de 1 HP. 
o 39 servomotores del tipo MHD 112C-024, que son de 2 HP. 
o 15 servomotores del tipo MHD 112D-027, que son de 5 HP. 
 
De la tabla A.5.11 se obtienen los valores en BTU/h para cada motor: 
MHD 112B-024: 9450 BTU/h 
MHD 112C-024: 6380 BTU/h 
MHD 090B-035: 3220 BTU/h 
MHD 112D-027: 15600 BTU/h 
Q1 = 135*3220 = 434700 BTU/h 
Q2 = 39*6380 = 248820 BTU/h 
Q3 = 33*9450 = 311850 BTU/h 
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Q4 = 15*15600 = 234000 BTU/h 
QT = 1229370 BTU/h 
 
5.2.8    Calor generado debido a tanques de adhesivos [1] 
 
El propósito de los tanques de adhesivo es suministrar el adhesivo necesario para 
la formación del pañal. La empresa posee 16 tanques de los cuales 12 están en la 
nave 108. Estos tanques generan en su interior una temperatura de 150o C. 
La ecuación para calcular la velocidad de la transferencia de calor es: 
                                        DTA
R
Q **1=                                                   (5.24) 
 
Donde: 
Q: velocidad de la transmisión de calor, BTU/hoF. 
R: resistencia térmica del material, h – ft2 – oF/BTU. 
A: área de la superficie a través de la cual fluye el calor, ft2 
DT: diferencia de temperaturas,  oF. 
 
 
Figura 5.8    Dimensiones generales de un tanque de adhesivo 
 
Datos para el cálculo: 
• En la nave 108 hay 12 tanques. 
• La temperatura interior es de 302o F. 
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• Temperatura de diseño en el interior de la nave es de 75o F. 
• Las áreas de las paredes del tanque son: 
o A1= 5.92f t2 * 2 = 11.84 ft2  
o A2= 15.39 ft2 * 2 = 30.78 ft2 
o A3= 7 ft2 * 2 = 14 ft2 
o AT = 56.62 ft2 
• De la tabla A.5.9 se obtienen los valores de la resistencia térmica del  
material de aislamiento: 
o Fibra mineral. 
o Espesor de 2 a 2.75 pulgadas. 
o R = 7 





1 =−=  
Como son 12 tanques los que hay en la nave: 
QT = 22013.856 BTU/h 
 
5.2.9    Infiltración [1] 
 
La infiltración de aire a través de fisuras en las ventanas o puertas ocasiona una 
ganancia de calor, tanto sensible como latente, en el recinto.  
El efecto de la infiltración de aire sobre la pérdida de calor sensible se calcula 
como: 
                                   CTCFMQS **1.1=                                           (5.25) 
 
 
Proyecto de Graduación                                                                                        Semestre 1 – 2006 
Diseño e implementación de la automatización de un sistema de aire acondicionado                      .                        
. 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    . 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Escuela de Ingeniería en Electrónica 
112
Donde: 
Q: calor sensible necesario para el aire de infiltración o ventilación, BTU/h 
CFM: velocidad de infiltración o ventilación del aire, ft3/min 
CT: cambio de temperatura entre el aire interior y el exterior, 0F 
 
El efecto de la infiltración de aire sobre la pérdida de calor latente se calcula como: 
                               ( )piL WWCFMQ −= **68.0                                  (5.26) 
Donde: 
Q: calor latente necesario para el aire de infiltración o ventilación, BTU/h. 
CFM: velocidad de infiltración o ventilación del aire, ft3/min. 
Wi, Wc: relación de humedad mayor (interior) y menor (exterior), expresada en 
granos de agua/libra de aire seco (gr w/lb). 
 
Datos para el cálculo: 
• Observando la figura 5.4, se obtiene que la longitud de fisura de la pared 
norte es: 32.29 ft.  
• Observando la figura 5.5, se obtiene que la longitud de fisura de la pared 
oeste es: 21.53 ft. 
• Observando la figura 5.6, se obtiene que la longitud de fisura de la pared 
este es: 96.875 ft. 
• La longitud total de las fisuras de la nave es: 150.7 ft. 
• De la tabla A.5.1 se obtienen las tasas máximas recomendadas de 
infiltración : 
o Puertas 
o Tasa de infiltración = 1.0 CFM/ft de fisuras 
• Temperatura de diseño interior de 75oF con humedad relativa de 60% y con 
93.8 gr w/lb (granos de agua/libra de aire seco). 
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• Temperatura exterior de 79oF con humedad relativa de 86% y con 155.71 gr 
w/lb (granos de agua/libra de aire seco). 
Aplicando la ecuación (5.25) se obtiene: 
( ) ( ) hBTUQS /77.5962.758.78*1*7.150*1.1 =−=  
Aplicando la ecuación (5.26) se obtiene: 
( ) ( ) hBTUQL /29.63448.9371.155*1*7.150*68.0 =−=  
 
5.2.10    Ventilación [1] 
 
En general se admite algo de aire exterior por razones sanitarias y de confort. El 
calor sensible y el latente de este aire es mayor que el del aire del recinto, por lo 
cual se vuelve parte de la carga de enfriamiento. Sin embargo, el exceso de calor 
se elimina en general en el equipo de enfriamiento, y por lo tanto es parte de la 
carga de refrigeración, pero no de la carga del recinto.  
 
Las ecuaciones para calcular las cargas de enfriamiento sensible y latente debidas 
al aire de ventilación son las mismas que se utilizan para el cálculo de infiltración.  
 
Datos para el cálculo: 
• En la nave se tiene aproximadamente 30 personas.  
• De la tabla A.5.8 se obtienen los requisitos de ventilación para ocupantes. 
Se analizará como si se tratara de un gimnasio por el tipo de trabajo que la 
empresa realiza: 
o CFM mínimos = 20  
• Temperatura de diseño interior de 75oF con humedad relativa de 60% y con 
93.8 gr w/lb (granos de agua/libra de aire seco). 
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• Temperatura exterior de 79oF con humedad relativa de 86% y con 155.71 gr 
w/lb (granos de agua/libra de aire seco). 
 
Aplicando la ecuación (5.25) se obtiene: 
( ) ( ) hBTUQS /23762.758.78*30*20*1.1 =−=  
Aplicando la ecuación (5.26) se obtiene: 
( ) ( ) hBTUQL /06.252588.9371.155*30*20*68.0 =−=  
 
5.2.11    Transferencia de calor a los alrededores [1] 
 
Algo de la ganancia del calor sensible al recinto se transfiere a través de la 
estructura hacia los alrededores, y nunca aparece como parte de la carga del 
recinto. Esto constituye un efecto aislado de su almacenamiento. Se debe calcular 
esta pérdida de calor y corregir las ganancias de calor sensible al recinto por 
conducción, radiación solar, alumbrado y equipo. Las siguientes ecuaciones se 
emplean para calcular la corrección para la transferencia de calor a los 
alrededores.  
 
                                           KFc 02.01−=                                                (5.27) 
                                  ( ) LAUAUK SSWW /+=                                         (5.28) 
Donde: 
 
Fc: factor para corregir cada ganancia de calor sensible de recinto. 
K: conductancia de la unidad de longitud, BTU/h – ft - oF. 
L: longitud de la pared exterior, ft. 
Uw  , Ug: coeficiente de transferencia de calor,  w= pared, g= vidrio, BTU/h–ft2-oF. 
Aw  , Ag: área de la pared o del vidrio, ft2.  
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Datos para el cálculo: 
Tragaluz: 
 
Tabla 5.1    Valores correspondientes al coeficiente de transferencia de calor (U)  y al área 
para los tragaluces 
U   A, ft2 
Tabla A.5.10 Neta 
0,98 224,75  




Tabla 5.2    Valores correspondientes al área, coeficiente de transferencia de calor (U)  y 




pies Área, pies2 
0,538 170,00 2468,29 
0,538 170,00 2580,31 
0,538 150,92 8711,03 
0,091 150,92 8488,22 
 
Aplicando la ecuación (5.28) se obtiene: 






K= 13.32 BTU/h – ft - oF  
 
Aplicando la ecuación (5.27) se obtiene: 
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5.2.12    Resultados Obtenidos 
 












Según las hojas de datos del “chiller”, tiene un motor de 300 HP trifásico con 
alimentación de 480 VAC, el cual tiene una capacidad de enfriamiento de 450 
toneladas “chiller”.  Una tonelada “chiller” es equivalente a 12000 BTU/h y cada 
HP de las unidades centrales de aire equivale a 2545 BTU/h de enfriamiento. Por 
consiguiente, la capacidad de enfriamiento del sistema de aire acondicionado de la 
planta para la nave 108 se indica en la ecuación 5.29. 
 
      hBTUmenejmotorHPhBTUtonchillerunidQenfr /2545__/12000__ ∗+∗=    (5.29) 
 
La ecuación anterior es la sumatoria de las cargas de enfriamiento para planta que 




Lo cual equivale a 3856675, lo cual es superior al nivel de cargas térmicas que se 
generan en su totalidad en la planta. En la ecuación 5.29 se aprecia que las 450 
toneladas del “chiller” se multiplican por 0.66, esto se debe a que el mismo trabaja 
al 66% de su capacidad, porque de no ser así el nivel de enfriamiento de la planta 
sería muy elevado. 
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5.3    Análisis de soluciones y selección final 
 
Según los requerimientos desde que se instaló el sistema hidráulico para 
abastecer de agua fría los serpentines de las unidades centrales de aire, se 
necesitó de una bomba con una potencia de 40 HP para el suministro y otra de 15 
HP para el retorno. Sin embargo, con el paso del tiempo se instalaron dos 
unidades centrales de aire adicionales, las cuales se suministraban con la misma 
bomba. Con la ubicación de una nueva bomba se aisló el suministro de agua fría 
en el sistema, una bomba centrífuga de 40 HP les suministra agua a las unidades 
centrales de aire de la nave 107 y otra a las de la 108. Como las cargas térmicas 
de ambos sectores de edificios son diferentes, esta bomba suministra el agua 
requerida para mantener en condiciones adecuadas de confort ambiental la nave 
108 de Kimberly-Clark; el regulador programado dentro del PLC es el encargado 
de indicarle la señal de salida al módulo de salidas analógicas, que a su vez le 
indica al variador la frecuencia de salida y éste a la bomba su velocidad. 
 
Dentro de las posibles soluciones al sistema se ideó un regulador estático, o sea, 
que según la carga térmica de la planta se definiera su regulador 
independientemente de la variación o no de la misma, mas esta implementación 
traería el inconveniente de que en un eventual cambio en el nivel de cargas 
térmicas llevaría al sistema a un posible error por parte del regulador. El regulador 
trabaja con ciertos parámetros de variación, los cuales se programaron dentro del 
PLC, el hecho de colocarle un punto de referencia a la pantalla de tacto para el 
control del nivel de temperatura, hace que se pueda controlar ésta según el 
aumento o disminución de las cargas térmicas. 
 
Otra posibilidad para manejar el nivel de la temperatura dentro de la planta fue la 
incorporación de parámetros manipulables, esta opción hubiera dado una buena 
visión del nivel de temperatura según los empleados en cada instante, (midiendo 
cantidad de personas por género, estatura promedio, actividad física promedio, 
tipo de vestimenta, etc.) mas esta posibilidad se hace muy tediosa para un usuario.  
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En la empresa se laboran 24 horas en tres turnos de ocho horas cada uno, eso 
significaría tres características diferentes de empleados cada ocho horas, los 
horarios se rotan para los empleados durante cada semana, lo cual indicaría más 
variables, a estas variables se sumaría el eventual cambio de personal. Esta 
posibilidad se descartó para no tener que controlar tantas variables. 
 
Dentro de los reguladores, se pensó en llevarlo a cabo mediante uno tipo PID, ya 
que es una de las opciones que presenta el PLC, la cual fue una de las más 
fuertes a ser implementadas desde un principio, pero la no implementación de 
ésta se debió a que es un sistema de temperatura, su tiempo de reacción ante un 
escalón es relativamente lento, y no se requiere tanta precisión como en otros 
sistemas que sí lo necesitan, además que no se le iba a aplicar un regulador 
digital tomando en cuenta tiempos de muestreo. 
 
Los requerimientos llevaron a la necesidad que un regulador cada cierta cantidad 
de tiempo leyera el valor del nivel de temperatura en la nave y a partir de este 
valor aplicara o no la regulación del nivel de la temperatura. De aquí fue en donde 
se implementó el regulador en función de Z, luego se pasó a tiempo discreto y 
posteriormente se le aplicó el regulador digital, lo cual cumple con la necesidad 
que cada cierto tiempo aplique la regulación sin necesidad que sea una respuesta 
exacta ni rápida. 
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5.4    Descripción del “hardware” 
 
Dentro de las eventuales soluciones al problema relacionado con el “hardware”, se 
restringía el desarrollo del mismo a muy bajo nivel (compuertas lógicas, 
amplificadores, registros, transistores, etcétera). No obstante, esta limitante por 
parte de la corporación no impidió el diseño a alto nivel, en el cual uniendo 
grandes bloques que realizan funciones específicas, se llega a un diseño que 
cumple con las especificaciones de la solución buscada. Para llevar a cabo el 
desarrollo del diseño a nivel de “hardware”, se inició con un único bloque que 
realizara lo especificado, o sea, un bloque funcional que especificara las entradas 
y salidas deseadas para darle la adecuada solución al problema (figura 5.1). 
 
 
Figura 5.9    Controlador de temperatura a nivel general con dos soluciones 
 
En la figura 5.9 se muestra un sistema que lleva a cabo la solución al 
inconveniente de los niveles de temperatura en la planta mediante las dos posibles 
soluciones solicitadas por el departamento de Ingeniería de Kimberly-Clark. Una 
entrada de un nivel de temperatura en función del tiempo, el cual será controlado 
mediante la apertura o cierre de una válvula o la variación en la velocidad de un 
motor (bomba) en función de la temperatura. De este bloque se partió para 
cualquier otra solución vislumbrada para el proyecto. 
 
El siguiente paso fue llegar a un nivel de diseño más específico en donde se 
dividiera el sistema en subsistemas, de aquí surgió un nivel en donde se definen 
bloques más específicos (figura 5.10). 
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Figura 5.10    Diagrama de bloques de segundo nivel para la solución al problema 
 
En esta subdivisión al sistema (figura 5.10) se muestran bloques más funcionales 
respecto a la figura 5.9, se aprecia la inclusión del dispositivo capaz de captar el 
nivel de temperatura (sensor), el controlador (PLC) y los dispositivos que van a ser 
controlados para llegar a las soluciones propuestas en las figuras 1.2 y 1.3, control 
de la bomba para las unidades centrales de aire de las máquinas “JOA” y control 
encendido apagado. 
 
La subdivisión siguiente a este nivel implicó el acondicionamiento de cada una de 
las señales para lograr los objetivos de intercomunicación entre los dispositivos. 
Por la longitud que posee cada una de las máquinas en donde se van a instalar 
los sensores, no basta con colocar un único sensor, sino dos, para que de esta 
forma capten el nivel de temperatura en un área mayor y sea menos susceptible a 
errores de muestreo. Debido a la lejanía en que está ubicado el panel principal de 
control del sistema de aire acondicionado, la señal RTD que brinda el sensor 
puede verse afectada debido a la resistencia del cable en el trayecto, por lo que se 
necesitó de un dispositivo que pudiera contrarrestar este factor. 
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El controlador recibe, envía y procesa todo tipo de señales, mas cada una debe 
acondicionarse en otro dispositivo antes de ser procesada e interpretada según el 
tipo de señal, (RTD, analógica de corriente, analógica de voltaje, de relé, digital de 
24 voltios, entrada, salida) a estos dispositivos se les llama módulos (de entrada o 
salida) del PLC y su función es la de indicarle al PLC las posibilidades que tiene 
tanto para entrada como para salida.  
 
Existen varias formas para cambiar la velocidad de un motor, la forma en que la 
empresa ha conseguido este objetivo, ha sido mediante el uso de variadores de 
frecuencia, con lo cual se controla el nivel de corriente efectiva que llega al motor, 
aparte de que por niveles de economía se le ahorra dinero a la corporación ya que 
se contaba con uno en la empresa y son dispositivos con una amplia gama de 
opciones en cuanto a entradas y salidas analógicas (ver hoja de datos en anexo 
B1), digitales y de comunicación (transmisión de datos), lo mismo que su 
manipulación (manual o automática). 
 
Con toda esta gama de dispositivos se parte hacia el siguiente nivel en donde 
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Figura 5.11    Diagrama detallado de dispositivos involucrados en la solución a nivel de “hardware” 
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En el diagrama de la figura 5.11 se aprecian todos los dispositivos de “hardware” 
que intervienen en la solución al sistema, los cuales poseen sus propias 
características y justificación de uso. 
 
En la figura 5.12 aparecen todos los dispositivos de “hardware” mostrados en 
detalle a nivel interno, cada uno de sus componentes de “hardware” se 
interconecta con los otros dispositivos y dan como resultado la solución buscada. 
Las características de diseño de cada uno se muestran en los siguientes 
apartados de esta misma sección, al igual que su justificación para ser usados y 
tomados en cuenta para dar la solución al proyecto. Cabe destacar que en la 
figura 5.12 se tiene interconectada sólo una electroválvula a pesar de ser cuatro, 
un solo sensor de temperatura con su respectivo transmisor de corriente a pesar 
de ser ocho, por consiguiente también se está utilizando un solo canal del módulo 
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Figura 5.12    Diagrama de cuarto nivel con todos los dispositivos involucrados en el 
diseño de “hardware” 
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5.4.1    Descripción de sensor de temperatura 
 
La temperatura puede ser medida por medio de varios procedimientos, para cada 
uno de estos se usa un determinado tipo de sensor. La elección de un 
procedimiento u otro dependerá del rango de temperatura a medir, precisión 
requerida, mayor o menor dificultad del punto a medir, velocidad de respuesta, 
entorno y condiciones a efectuar la medición.  
 
Los sensores más utilizados en la industria son los termopares y las 
termorresistencias (RTD), los primeros son mucho más baratos que los segundos, 
mas no son tan fiables ni poseen tanta precisión como un sensor RTD, de aquí la 
escogencia del mismo para el desarrollo del proyecto. 
 
El funcionamiento de un RTD (Resistance Temperature Detector) se basa en una 
de las propiedades básicas de los metales, la variación de su resistencia eléctrica 
con la temperatura. El platino es el material más estable y exacto en su relación 
resistencia / temperatura, es tan reproducible que la resistencia de platino se 
utiliza como estándar internacional de temperatura de -260° C a 680° C. [20] 
 
El sensor de temperatura es el encargado de medir el nivel de temperatura en el 
ambiente de producción de cada una de las máquinas productoras de pañales, en 
la figura 5.13 se puede apreciar su estructura, en el sector derecho de la figura se 
aprecia el platino, el cual es un material altamente sensible a los cambios en la 
temperatura, el mismo se encuentra diseñado para que trabaje en forma lineal en 
un rango que toma los 0°C como 100 Ω y a partir de este valor varía el nivel de 
resistencia proporcionalmente al nivel de temperatura en 0.39 Ω/°C en teoría (0.42 
Ω/°C en la práctica), con rangos relativamente precisos en cuanto a relaciones 
entre temperatura y nivel de resistencia (tabla 5.5). La longitud del platino que trae 
al final del sensor es de 10 pies (3.05 m), con lo que capta de mejor forma la 
temperatura en el medio ambiente de cada máquina, aunado a que hay dos por 
cada una de las máquinas. 
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Figura 5.13    Diagrama físico de sensor de temperatura TE – 6337P – 1 [22] 
 





-50 -46 82.07 
-20 -29 88.66 
0 -18 93.03 
20 -7 97.39 
32 0 100.00 
50 10 103.90 
70 21 108.23 
80 27 110.38 
90 32 112.53 
130 54 121.11 
200 93 135.97 
275 135 151.70 
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Se podría notar de la tabla 5.5 en el caso de tabular los datos y trazar la gráfica de 
la resistencia en función de la temperatura es lineal. 
 
5.4.2    Descripción de transmisor de corriente 
 
Sabiendo que hay una gran distancia entre el gabinete eléctrico de control para el 
sistema de aire acondicionado y la máquina que se encuentra más alejada del 
mismo (aproximadamente 80 metros), se decidió colocar transmisores de corriente 
entre el sensor de temperatura y el cable que conduce la señal hasta el panel de 
control, según el fabricante (Johnson Controls) [22], por cada 46 metros de cable 
18 AWG en este caso, hay 0.56°C de error, con lo que habría más de 1° C de 
error en este caso, generando un dato falso en el momento de tomar el valor del 
nivel de temperatura. Este dispositivo requiere de una alimentación de 24 voltios 
como se aprecia en el diagrama eléctrico de la figura 5.14, dos entradas para 
recibir los cambios de resistencia eléctrica brindados por el sensor de temperatura 
y en su misma alimentación se encuentra la señal de corriente que se recibe en el 
módulo de entradas analógicas, esta señal indica los cambios en el nivel de la 
temperatura y se ven reflejados según la ecuación 5.30. 
 
                                ]6.55/)8.17(*16[4 CCCTmAmAIT °°−°+=                            (5.30) 
 
 
Figura 5.14    Diagrama eléctrico de la conexión del transmisor de corriente TQ – 6000 – 1 al 
sensor de temperatura y a su respetiva alimentación [22] 
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En la ecuación 5.30 TI  es la variación de corriente en función de T (temperatura 
en °C). En la figura 5.14 AI es la señal de corriente que va al módulo de entradas 
analógicas con su respectivo común. Este dispositivo cumple la función de 
convertir cambios de temperatura en cambios de corriente eléctrica según la 
ecuación 5.30; teniendo este dispositivo instalado, se aseguró una recepción de 
datos correcta a través del cable eléctrico ya que no presenta pérdidas de nivel 
debido al mismo. 
 
5.4.3    Descripción de módulo de entradas analógicas 
 
Los cambios de temperatura reflejados en cambios en la resistencia eléctrica del 
sensor TE – 6337P – 1 pasan al transmisor de corriente TQ – 6000 – 1 y se 
convierten en cambios de corriente que varían en proporción a la temperatura, 
esta variación se da en el rango de 4 a 20 mA, mismos que son trasladados a 
través de cable 18 AWG hacia el panel de control del sistema de aire 
acondicionado, pero estos valores se reciben en forma de datos en un módulo de 
entradas analógicas para ser procesadas por el PLC. Debido a la presencia de 
ocho señales de la misma cantidad de sensores, se necesitó la presencia de un 
módulo capaz de interpretar estos datos y enviarlos al PLC, este dispositivo es el 
1746 – NI8, el cual tiene ocho canales para recolectar información en forma 
analógica, el módulo posee en forma interna ocho DIP switches, los cuales se 
encargan de recibir señales analógicas de corriente o de voltaje según el estado 
que seleccione el usuario. 
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La habilitación o deshabilitación de cada uno de los canales se realizó por medio 
de “software”, la forma de hacer este control se aprecia en el apartado 5.5 
(descripción del “software”). A la entrada puede recibir la misma cantidad de 
voltaje o corriente eléctrica en cualquier polarización (figura 5.15), según en la 
configuración en que se encuentre el módulo programado a nivel de “software”, el 
mismo determina los rangos en que se encuentra el nivel analógico que ingresa al 
módulo (multiplexor), finalmente una etapa de amplificación antes de hacer la 
conversión de analógico a digital y enviar los datos al controlador del sistema de 
aire acondicionado (figura 5.15). 
 
 
Figura 5.15    Circuito de corriente de entrada para un canal del módulo 1746 – NI8 [17] 
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5.4.4    Descripción de PLC 
 
El PLC elegido ya era parte del sistema, es el SLC 500, versión 5/04 de Allen 
Bradley, en un proyecto de control automático el uso de un controlador es 
indispensable, de aquí la utilización de éste. El uso de un PLC en la empresa se 
debe a las características que posee para situaciones extremas sin perder sus 
propiedades para funcionar (temperatura de operación de 0 a 60°C, temperatura 
de almacenado de - 45 a 85°C, rango de humedad relativa de 5 a 95% entre otras). 
Posee la capacidad de direccionar 4096 puntos de entrada y 4096 puntos de 
salida, su comunicación con otros dispositivos como por ejemplo una PC se puede 
lograr a través de DH+ (Data Highway Plus), sin embargo, para esta aplicación del 
proyecto, el PLC transmite por comunicación RS – 232, por medio de la cual logra 
la comunicación con la pantalla de tacto. En el CPU se pueden llevar instrucciones 
para minimizar la cantidad de líneas de código de programación para una 
determinada función, logrando con esto el ahorro de memoria para el controlador, 
tiene capacidad para el manejo de punto flotante, sistemas de control por medio 
de PID, funciones trigonométricas y exponenciales y gran variedad de conexiones 
a módulos analógicos dentro de muchas de sus características que lo hacen muy 
versátil para aplicaciones de control automático. 
 
Tiene una llave para seleccionar el modo en que se desea utilizar el CPU (remoto, 
corriendo o en programación), dos canales de comunicación con dispositivos 
externos (DH+ o RS232), tiene una batería interna para proveer la alimentación de 
la memoria RAM CMOS, posee seis LED indicadores de operación (corriendo, 
forzado, falla, comunicación DH+, comunicación RS232 y un indicador cuando se 
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Figura 5.16    Vista lateral y frontal del CPU del PLC SLC 5 / 04 [17] 
 
Si bien esta es la parte de mayor importancia de un controlador, se necesitan de 
otros dispositivos unidos a éste para su adecuado desempeño; un chasis para la 
colocación tanto de la fuente de alimentación del PLC como los módulos de 
entradas y salidas que rigen el mismo. Existen para colocar una variada cantidad 
de dispositivos en la base, hay para situar cuatro, siete, diez y trece módulos, 
todos incluyen al CPU del controlador, al chasis donde se ubica el control del 
sistema de aire acondicionado de la empresa se encuentra un chasis en donde le 
caben trece módulos, de los cuales se utilizaban once antes de este proyecto, en 
la actualidad son doce los que se encuentran en uso. Las dimensiones y 
estructura de esta plataforma se pueden apreciar en la figura 5.17 en donde 
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Figura 5.17    Vista frontal de estructura y medidas del chasis del PLC [17] 
 
Las medidas del chasis de la figura 5.17 se encuentran en milímetros, mientras 
que las que se encuentran entre paréntesis son su equivalente en pulgadas. En el 
extremo izquierdo de la figura se ubica la fuente de alimentación para el PLC, la 
cual es una pieza indispensable para el sistema, tanto el controlador como los 
módulos colocados en el chasis necesitan de 24 voltios de alimentación la cual es 
brindada por esta fuente. Un diagrama físico de la misma se muestra en la figura 
5.18 y su diagrama eléctrico en la figura 5.19. 
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Figura 5.19    Diagrama eléctrico de alimentación al panel de control del sistema de aire 
acondicionado 
 
En el diagrama de la figura 5.19 se muestra la entrada de 480 VAC, posterior a 
esto se da la transformación de voltaje a 120 VAC para alimentar cada una de las 
fuentes del sistema, de aquí la alimentación de las tres fuentes del sistema tanto 
para los sensores, pantalla de tacto y el PLC, estas tres fuentes brindan 24 VDC. 
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5.4.5    Descripción de módulo de salidas de relé 
 
Este dispositivo es capaz de colocar una determinada salida en corto circuito o en 
circuito abierto, simplemente con la indicación por el “software” del programa, la 
alimentación del PLC es de 24 voltios en corriente directa, por consiguiente este 
módulo coloca una salida a 24 VDC ó a 0 VDC, las válvulas de tres vías funcionan 
con 24 voltios en corriente directa o interna,  como se apreciará en el apartado 
5.2.6. El funcionamiento de un relé es únicamente pasar una posición de 
normalmente abierta a normalmente cerrada cuando se activa o viceversa, en el 
caso del funcionamiento de este módulo, cuando un canal recibe la orden de que 
se active hace que pase de normalmente abierto a normalmente cerrado, o sea, 
de 0 VDC a 24 VDC, de aquí que el diagrama del circuito sea tan sencillo para un 
canal como el que se muestra en la figura 5.20 ó como se muestra en el diagrama 
de conexiones de la figura 5.21 para el módulo en que se utiliza en este proyecto 
(1746 – OW16 de Allen Bradley). 
 
 
Figura 5.20    Circuito eléctrico para un canal de un módulo de salidas de relé [17] 
 
En el circuito de la figura 5.20, el funcionamiento se basa en el movimiento del 
interruptor para conectar la entrada de alimentación (VAC/VDC) con la salida (out) 
cuando el canal es activado. 
 
En la figura 5.21, se muestra lo mismo que en la figura 5.20 sólo que para las ocho 
entradas del módulo respectivo, en este caso se separan las fuentes de 
alimentación, una para cuatro salidas y la otra para las cuatro restantes, aunque 
por lo general se conecta la misma fuente a ambas colocándolas en serie. 
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Figura 5.21    Esquema eléctrico del módulo de salidas de relé 1746 – OW16 [17] 
 
5.4.6    Descripción de válvulas de tres vías 
 
El control encendido/apagado para este proyecto consistió en dejar pasar o no el 
agua al aire de las unidades centrales para enfriarla o no según las restricciones 
de temperatura que se deseen en el sitio, para este fin se adquirieron e instalaron 
las válvulas de tres vías, como éstas van a ser controladas en forma automática 
se necesitó de un actuador para el control, el cual viene junto con las válvulas. 
Varias vistas de la válvula de mariposa Delta Controls modelo BF6 – 3 – 2200 con 
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Figura 5.22    Vistas de válvulas de tres vías utilizadas en el proyecto con su respectivo actuador 
[22] 
 
Las características del actuador de este dispositivo se muestran en el anexo B.5, 
cabe destacar que el término de mariposa significa que posee una entrada de 
agua y dos posibles salidas, sin embargo, sólo por una de las dos salidas puede 
estar fluyendo agua debido precisamente a su estructura. En cuanto al actuador 
eléctrico, necesita de 24 voltios en corriente directa para cualquiera de ambas 
salidas que se deseen habilitar, por consiguiente si no se le suministra 
alimentación alguna (0 V), deja la válvula en la posición en que se encuentra. El 
diagrama eléctrico de este actuador se muestra en la figura 5.23 en donde CCW 
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Figura 5.23    Diagrama eléctrico de actuador de válvulas de tres vías [22] 
 
Su torque de salida es de 210 pulgadas – libra, su rotación va de 0 a 90° y puede 
ser alimentado tanto en corriente directa como en corriente alterna (24 voltios). 
 
5.4.7    Descripción de módulo de salidas analógicas 
 
El dispositivo que controla al variador de frecuencia es un módulo creado para ser 
dirigido por un PLC, posee salidas analógicas de corriente en este caso (4 – 20 
mA) y tiene cuatro canales para este fin. Es el dispositivo 1746 – NO4I de Allen 
Bradley. De los cuatros canales que dispone el módulo, sólo se va a utilizar uno de 
ellos para esta aplicación. Este módulo se encuentra instalado en el PLC que 
controla el sistema de aire acondicionado de la planta, la configuración de este 
dispositivo se muestra en la figura 5.24, en donde se aprecia la distribución 
eléctrica de cada canal (salida y común de la señal analógica). También posee 
una alimentación externa, a diferencia de muchos otros módulos, los cuales 




Figura 5.24    Configuración eléctrica de canales para módulo de salidas analógicas 1746 – NO4I 
[17] 
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Internamente cada canal es controlado por las indicaciones del CPU del PLC, 
como el mismo trabaja en forma digital, para poder brindar una señal analógica 
debe tener un convertidor de analógico a digital internamente, posterior a esta 
conversión, tiene un amplificador a causa de que el controlador provee señales 
digitales de baja magnitud en corriente internamente (2.56 µA para el bit menos 
significativo) y la salida estará en el rango de 4 – 20 mA, la señal saliente de esta 
etapa pasa a una serie de filtros para brindar un rango exacto de valores al 
variador de frecuencia, de esta forma el control del motor es el más correcto 
posible (figura 5.25). 
 
 
Figura 5.25    Circuito de corriente de salida para un canal del módulo 1746 – NO4I [17] 
 
5.4.8    Descripción de variador de frecuencia 
 
Este dispositivo posee una amplia diversidad de funciones para trabajar en forma 
controlada los motores. Para este caso se utilizó una bomba centrífuga de 40 HP, 
por consiguiente, el modelo del variador dependió de la magnitud del voltaje de 
alimentación del motor (igual para el variador de frecuencia), la corriente nominal 
del motor y la potencia (en HP), como ambos dispositivos van de la mano, cuando 
se compró la bomba, también se adquirió su respectivo variador de frecuencia, en 
este caso, fue el modelo CIMR – E7U4030 de Yaskawa, el cual es un modelo para 
soportar un motor de una corriente nominal de 67.2 A y una potencia de 40 ó 50 
HP. Su configuración eléctrica para las principales entradas y salidas a nivel 
interno se muestra en la figura 5.26, con mayor detalle en la figura 5.27. 
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Figura 5.26    Configuración de circuito interno de variador de frecuencia con 480 VAC de 
alimentación [12] 
 
El variador posee un total de quince entradas (diez digitales y cinco analógicas), 
diez salidas (siete digitales y tres analógicas) y cinco terminales para 
comunicación, en lo que respecta a su control. Todas las terminales tanto de 
entrada como de salida en el variador de frecuencia se aprecian en la figura 5.27, 
en donde se indican para qué se utiliza cada una. En este proyecto, aparte de las 
salidas hacia el motor y las entradas tanto de alimentación como de funciones 
específicas (S1 a S7), se utilizaron las entradas A2 y AC para el control del 
dispositivo, esta entrada es analógica y vendrá del módulo de salidas analógicas, 
varía de 4 a 20 mA según la frecuencia a la que indique el control que corre el 
motor. Además de las entradas y salidas programables por el usuario en forma 
interna para el correcto uso del variador según lo requerido. En la misma figura se 
aprecian los contactos de entrada para múltiples funciones, la alimentación, las 
salidas hacia el motor, las salidas de falla, las entradas de control y las de 
comunicación. 
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Figura 5.27    Esquema de entradas y salidas para el variador de frecuencia CIMR – E7U4030 [12] 
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El CIMR – E7U4030 es programable por el usuario según la función a realizar, 
posee en forma interna 244 parámetros controlables a través de una pantalla de 
comunicación manual entre el variador y el usuario para efectos de información y 
de control. 
 
5.4.9    Descripción de bomba centrífuga 
Este modelo es el tipo de bomba más utilizado en los sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado. Las partes esenciales de esta bomba centrífuga 
son el miembro giratorio (el impulsor) y la caja que lo contiene. El impulsor 
generalmente es movido por un motor eléctrico montado sobre el mismo eje 
(acoplamiento rígido) o conectado con un acoplamiento flexible. El fluido entra por 
el centro del impulsor giratorio, es lanzado hacia la voluta y fluye hacia fuera a 
través del difusor (figura 5.28). El fluido que abandona el impulsor tiene alta 
energía cinética, la cual es convertida en presión estática en la voluta y el difusor 
de la manera más eficiente posible. Aun cuando existen varios tipos de impulsores 
y de cajas, el principio de operación es el mismo. 
La bomba que se muestra en la figura 5.28 es de succión simple, el fluido entra al 
impulsor desde un solo lado. En las bombas de doble succión el fluido entra a la 
bomba por ambos lados. Una bomba puede funcionar de manera escalonada, con 
varios impulsores montados sobre el mismo eje, dentro de la misma caja. El fluido 
que abandona la primera etapa entra al impulsor de la segunda etapa antes de 
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Figura 5.28    Vista interna de una bomba centrífuga con una sola entrada y con acoplamiento 
flexible [7] 
 
En la figura 5.29 se aprecia una fotografía de la bomba que se utilizó para la 
realización de este proyecto, la misma es la que se encarga de enviar el flujo de 
agua hacia las unidades centrales de aire de las máquinas CAI – 01, CAI – 02 y 
CAI – 03 en forma controlada automáticamente. 
 
 
Figura 5.29    Vista de la bomba centrífuga utilizada para impulsar agua hacia la nave 108 [7] 
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5.5    Descripción del “software” 
 
5.5.1    Descripción de “software” para la utilización de válvulas de tres vías 
 
En el diagrama de flujo de la figura 5.30 se aprecian los posibles caminos y 
variantes que puede realizar el usuario a través del menú principal de la pantalla 
de tacto. En este diagrama se muestra el uso tanto en automático como manual 
para una sola válvula de tres vías, el sistema en cuanto a control 
encendido/apagado posee cuatro electroválvulas, una para definir el control de 
temperatura en cada una de las máquinas. 
 
El programa consiste en direccionar por medio de la pantalla sensible al tacto, 
sectores de memoria dentro del CPU del PLC, estas direcciones se definen 
directamente en el programa del PLC debido a que se pueden almacenar en forma 
de números enteros o de punto flotante, de igual forma que la definición de cada 
bit que es gobernado por medio de la pantalla de tacto. En la pantalla de tacto 
según el sector presionado se crea una señal que genera un efecto a través 
comunicación RS – 232 la cual se transmite al PLC, este último, internamente 
traduce este pulso según el sector de memoria en que se encuentre dentro de la 
pantalla y la dirección de memoria a la cual está dirigido, para así realizar lo 
especificado a nivel de “software” en el controlador. 
 
Los bits dentro del programa con lógica de escalera trabajan en forma de relé para 
habilitar o deshabilitar salidas, así se logra el forzamiento de las válvulas para 
lograr dejar o no pasar flujo de agua hacia los serpentines de las unidades 
centrales de aire. Debido a que los actuadores de las válvulas sólo pueden 
encontrarse en una posición que lo activa ya sea a favor de las manecillas del reloj 
o en contra, se utilizó una lógica interna para que en una misma línea de código, 
cuando una esté activa se desactive la otraterminal y viceversa. La lógica de 
programación en la pantalla de tacto sirvió para lograr que en la interfase se pueda 
realizar esta situación; el acceso a esta pantalla requiere de una clave para 
restringir su ingreso a sólo un usuario calificado que manipule esta subrutina. 
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Figura 5.30    Diagrama de flujo de la subrutina de “software” implementada para la 
pantalla de tacto en cuanto al control de las válvulas de tres vías 
Proyecto de Graduación                                                                                        Semestre 1 – 2006 
Diseño e implementación de la automatización de un sistema de aire acondicionado                      .                        
. 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    . 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Escuela de Ingeniería en Electrónica 
145
Cuando se utiliza el término de punto de referencia, se indica un número entero 
(“integer”) el cual se almacena en una dirección de números enteros, éstos pasan 
a un comparador para indicar si el rango de temperatura se mantiene en + 2°C del 
indicado, si baja de ese rango desvía el agua para que no llegue al serpentín de la 
respectiva unidad central de aire, si por el contrario, sube del rango, la válvula 
envía agua hacia el serpentín de la unidad central de aire nuevamente.  
 
En el programa de “software” para la utilización de las válvulas de tres vías se 
llevó a cabo mediante lógica de escalera con RSLogix 500 de Allen Bradley, para 
este programa se siguió una secuencia de pasos para lograr el objetivo buscado. 
Se recibe una señal analógica que viene de los transmisores de corriente, ésta a 
su vez, es recibida y procesada en el CPU, cuando se recibe un dato se envía a 
un sector para que se vaya almacenando en la memoria y procesando, se escala 
el valor leído desde memoria para que cumpla las especificaciones de entrada y 
salida requeridas, se promedia, porque posee dos sensores que le envían datos 
de las condiciones de la temperatura en cada sector de la planta donde se ubica 
cada máquina, se ubica en una dirección para ser evaluado con el límite inferior 
del punto de referencia indicado, de igual forma que con el superior, teniendo esta 
secuencia, se posee el dato necesitado para realizar la comparación respecto al 
valor del punto de referencia, así se le indica a la válvula si permite o no el paso 
de agua hacia el serpentín de su respectiva unidad central de aire. Estos valores 
poseen la capacidad de ser forzados por medio de la pantalla de tacto para 
hacerle la indicación al actuador de las válvulas de tres vías la dirección a seguir. 
 
La pantalla de tacto posee la capacidad de mostrar los valores según los sectores 
de memoria del PLC leídos, la dirección en que se ubican los valores de la 
temperatura son en un sector de punto flotante del CPU, de esta forma se 
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5.5.2    Descripción de “software” para la bomba que varía el flujo de agua a 
través del sistema de tuberías 
 
La utilización de la bomba centrífuga en el proyecto se basa en generar mayor o 
menor cantidad de flujo de agua a través del sistema de tuberías, esto lo realiza 
por medio de un regulador discreto dentro del controlador (PLC), el cual 
proporciona los cambios de frecuencia que debe tener a través del tiempo para 
generar mayor o menor carga de enfriamiento en el sistema, la función se 
encuentra programada en el CPU del controlador, predice el nivel de temperatura 
que se va a registrar durante el día y de esta forma le suministra a la bomba los 
cambios en su frecuencia de alimentación, para así tener un nivel de temperatura 
relativamente constante y apto para tener conforme al personal que labora en la 
planta. El sistema posee su propia realimentación, la cual se la suplen los 
sensores de temperatura ubicados en cada sección de la planta. 
 
La interfase para ver el nivel de temperatura en la planta se aprecia en su mayoría 
dentro del diagrama de flujo de la figura 5.30, esta solución influye directamente 
sobre la primera debido a los cambios en el nivel de temperatura generados por la 
misma, mas éstos no se muestran en este apartado porque serían redundantes. El 
diagrama de flujo mostrado en esta sección, muestra el desplazamiento a través 
del menú (pantalla de tacto) en donde se decide si se controla la bomba que envía 
agua fría al sistema en forma manual o automática, y en caso de ser en forma 
manual, su respectiva referencia, porque en esta etapa de la solución, el 
desempeño principal de la regulación en el nivel de temperatura en la planta es 
proporcionado por el regulador que se encuentra programado dentro del 
controlador (PLC). 
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La figura 5.31 muestra las decisiones a tomar en la interfase, el usuario elige si le 
da una frecuencia determinada para que trabaje el motor (bomba) en forma 
constante o bien, deja que el regulador actúe en el sistema, prediciendo el nivel de 
temperatura que puede llegar a alcanzar según la hora del día con su respectiva 
retroalimentación para posibles correcciones en caso de que no corresponda la 
predicción. 
 
Figura 5.31    Diagrama de flujo de la subrutina de “software” implementada para la 
pantalla de tacto en cuanto al control de la bomba centrífuga 
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Las líneas punteadas indican otra funciones del menú principal en donde se 
pueden acceder, como por ejemplo al que controla las válvulas de tres vías, sin 
embargo, estas secciones no interesan para efectos de este proyecto, ya que 
fueron creadas en otro momento, no influyen directamente y no poseen ningún 
control automático dentro del sistema. 
 
5.5.3    Descripción de “software” para la pantalla de tacto  
 
En lo referente a la pantalla sensible al tacto del sistema de aire acondicionado, se 
debieron realizar algunas modificaciones para poder implementar la 
automatización para la nave 108, el diagrama de flujo presentado en la figura 5.32 
muestra la ruta tanto para la visualización como para el control del sistema con 
sus respectivas prioridades. 
 
 
Figura 5.32    Diagrama de flujo de la subrutina principal de la pantalla de tacto 
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El menú principal se encontraba como se muestra antes de iniciar el proyecto, 
exceptuando la opción de acceder al menú de las válvulas de tres vías y control de 
la bomba; la creación de esta elección se agregó debido a la implementación del 
proyecto de automatización del sistema de aire acondicionado para la nave 108. 
 
El diagrama de flujo de la figura 5.32 muestra lo que presenta la figura 5.33, sin 
embargo, en esta última figura se aprecia la pantalla de tacto con su respectiva 
modificación para controlar y observar sus variables. 
 
 
Figura 5.33    Menú principal del sistema de aire acondicionado mostrado por la pantalla 
de tacto 
El menú principal de la pantalla de tacto además de tener subrutinas internas para 
ingresar a ciertas opciones dentro del sistema, también posee información general 
de todo el sistema como si se presenta una falla, la fecha y hora, temperatura y 
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En el apéndice A.2 se presenta una parte del manual de usuario para la pantalla 
de tacto, en esta sección se encuentran los detalles del acceso a la subrutina de 
manejo de las válvulas de tres vías y control de la bomba que irriga agua para las 
unidades centrales de aire de la nave 108. 
5.6    Diseño del regulador en tiempo discreto 
 
La temperatura de la planta luego de estar deshabilitado el sistema puede subir 
hasta los 32° C si se deja deshabilitado durante el momento en que la temperatura 
externa a la planta es mayor, sin embargo, si esto se da en los momentos en que 
la temperatura externa es menor, también ocurre un calentamiento, pero no con 
una magnitud tan elevada. En el apartado 6.1 se puede apreciar lo que ocurre 
ante un escalón en el sistema luego de siete horas de inactividad, la idea de la 
regulación del sistema es que no ocurran esas oscilaciones en el nivel de 
temperatura respecto al tiempo y se mantenga relativamente constante. La idea de 
lo que se desea llevar a cabo mediante la implementación del regulador se podría 
apreciar en la gráfica de la figura 5.34, en donde el sistema queda estable luego 
de un escalón, este regulador se hizo en base a la idea de que el sistema siempre 
se encuentre en funcionamiento. El sistema funcionando en forma constante 
disminuye su nivel de temperatura luego de 17 horas de encontrarse en uso en 
lugar de aumentarla, este comportamiento también se puede apreciar en el 
apartado de resultados (6.1) en la figura 6.2. 
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Figura 5.34    Gráfica del comportamiento deseado del sistema luego de haber 
implementado el regulador 
En la gráfica de la figura 5.34 se aprecia una leve oscilación, producto de un 
eventual error del sistema, el cual no lo afectaría en sus fines de mantener un nivel 
de temperatura adecuado para el buen desempeño de sus empleados, esta 
temperatura se mantendría cercana a los 22°C tomando este valor como punto de 
referencia. Esta cercanía se desea que oscile entre los 21.9°C y los 22.1°C, o sea, 
que la diferencia sea de + 0.1°C. 
 
Para la escogencia del regulador en tiempo discreto, se debe trabajar en base al 
modelo de la planta según las ecuaciones 5.16 y 5.17 tomadas del apartado 5.1. 
Para la escogencia de un tiempo de muestreo, se recomienda utilizar un T menor 
a la décima parte de la constante de tiempo dominante, para este caso específico 
sería 1/10 de una hora, lo cual viene a ser 6 minutos, sin embargo, como debe ser 
menor, se escogió de 1/12, lo cual equivale a 5 minutos o 0.0833 en términos de 
una hora. 







zzG                                            (5.16) 
 







−=                                            (5.17) 
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La ecuación 5.17 representa el modelo de la planta en función de Z, sin embargo, 
para que los cambios en el nivel de carga térmica presentes en la planta se lleven 
a cabo de una forma adecuada, es necesario que posea un regulador, el cual se 
va a realizar suponiendo que la temperatura de la planta oscila entre 21.9° C y 
22.1° C cuando se estabiliza luego de la entrada ante un escalón y variaciones de 
la temperatura externa, este comportamiento se aprecia en la figura 6.2. Ante esta 
situación, realizando el mismo desarrollo de la ecuación 5.1 hasta la 5.15, el 
modelo de la planta con el regulador en función de Z incorporado quedaría como 
se muestra en la ecuación 5.31. En esta ecuación se hace la diferencia respecto a 
la 5.16 que también está designada como G(z), a ésta se le asignó G1(z). 
 
 







zzG                                    (5.31) 
 
Entonces se considera el esquema básico de control a lazo cerrado de la figura 
5.35, en donde se muestra el diagrama de bloque en que aparecen la planta, el 
regulador y el sensor en la retroalimentación. 
 
 
Figura 5.35    Esquema básico en diagrama de bloques de lo deseado para regular el 
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En el diagrama de bloques de la figura 5.35 se muestra R que representa una 
constante, E(z) representa la entrada al sistema antes del regulador K(z), U(z) es 
la entrada a la planta después del regulador, D equivale a la perturbación del 
sistema y M(z) su función de transferencia asociada, H es el sensor y Y(z) 
equivale a la salida del sistema. Todo está en función de Z, exceptuando R que es 
una constante y D son las unidades de la perturbación, las cuales se transforman 
a Z en M(z), H es la retroalimentación, la cual tiene otras unidades respecto a Z, 
de aquí la presencia de Ko para pasar la constante de entrada (R) a las mismas 
unidades respecto a H. 
 
Cabe destacar que en el diagrama de la figura 5.35, la perturbación tiene un 
modelo exacto, sin embargo el mismo no ha sido medido. Aquí es donde surge el 
control por modelo interno al controlador o IMC (Internal Model Control), la cual es 
una técnica de control moderna, esta idea se basa en seleccionar un modelo del 
sistema controlado en lazo cerrado en combinación con el modelo estimado del 
proceso en lazo abierto, sujeto a la restricción de la realizabilidad física. 
 
Normalmente se desea que Y(z)=R y en vista de que el sensor H, de momento no 
se va a utilizar, a causa de que el sensor es sólo en caso de errores dentro del 
sistema, o sea, se va a predecir el modelo de la planta según los datos tomados 
para realizar el modelo matemático de la misma y de igual forma, se va a predecir 
y revisar su comportamiento cada período de muestreo (T). Por consiguiente, el 
valor del sensor para este caso en que la temperatura en la planta va a ser la 
adecuada, será uno. Bajo esta condición se obtiene lo que se refleja en el modelo 
matemático de la planta presentado en la sección 5.1, es una aproximación burda 
de la planta a controlar, esto se debe a que es una aplicación práctica. 
 
Una forma de determinar las perturbaciones D(z) es sustraer la respuesta medida 
de la planta Y(z) de la respuesta predicha de la planta, este diagrama se presenta 
en la figura 5.36, a partir de la cual se determina la ecuación 5.32. 
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Figura 5.36    Esquema en diagrama de bloques de lo deseado para regular el sistema de 
aire acondicionado utilizando una función de transferencia para la planta 
El diagrama de la figura 5.36 muestra que a partir de un modelo de la planta 
también se puede obtener un modelo para la perturbación en función de otras 
variables, la ecuación 5.32 muestra tal situación. 
 
                                               )()(1)()(1 zUzGzYzD ∗−=                                     (5.32) 
 
D1 representa las perturbaciones estimadas. La ecuación 5.32 se puede volver a 
escribir como aparece en la ecuación 5.33 para obtener el valor del regulador 
buscado, el cual también se presenta en esta ecuación. 
 




zKzDzRzKzU =⇒−∗=                         (5.33) 
Tomando en cuenta la ecuación 5.33, se puede obtener el regulador tomando 
como función inversa del modelo de la planta tal y como se observa en la ecuación 
5.34. 
 




zzK                                             (5.34) 
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)1()1(20547.2)( 038267.0 −+−= − keekmke  
 
El regulador representado en tiempo discreto debió ser programado dentro del 
PLC, como el “software” en que se programa dentro de un controlador de esta 
clase no posee las características como para introducir el regulador y lograr el 
respectivo control, se pasó la ecuación de diferencias a pseudo–código para lograr 
un nivel de entendimiento del proceso de transformación de “software” en el CPU 
del controlador. El pseudo–código optimizado por medio de precálculo quedó 














 goto loop; 
 
label proc 
 do begin 
 in(m(k)); 
  e(k)=p(k); 
 out(e(k)); 
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  p(k)=m(k)-K2m(k-1)+K1e(k-1); 
 end; 
El pseudo–código mostrado anteriormente representa el programa que contendría 
un computador digital, sin embargo, en lógica de escalera para un PLC la 
programación es diferente, por lo que se debió convertir el programa anterior u 
otro que realizara la misma función pero en lógica de escalera. 
 
El código lo que muestra es una etiqueta de inicio del programa que regula el nivel 
de temperatura en la planta, o sea, el inicio de la subrutina donde se encuentra el 
regulador, posteriormente inicializa las variables de entrada, tanto el valor actual 
como el anterior; el valor anterior indica el valor que tenía la variable de entrada un 
período de muestreo antes del valor actual. También inicializa la ecuación a ser 
evaluada, le asigna valor a las constantes del sistema, las cuales dependen del 
tiempo de muestreo del sistema, inicializa el tiempo de muestreo, habilita el 
temporizador y su interrupción, esto en lógica de escalera sería colocarle valores a 
ciertas posiciones de memoria dentro del PLC e invocar una llamada a una 
subrutina. 
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Dada esta situación generaría una etiqueta para que el proceso sea cíclico, esto 
en un controlador industrial no debe implementarse, ya que el sistema lo trae por 
defecto; ya en lo que es el procedimiento a realizar, se genera la entrada del valor 
actual, a la salida se traslada el valor de la ecuación del regulador, posteriormente 
le genera al valor anterior el valor actual una vez transcurrido el tiempo de 
muestreo, lo mismo ocurre a su entrada, sólo que en el siguiente período le asigna 
al valor de entrada el valor futuro, el cual es precisamente el que predice el 
regulador, así le asigna a la ecuación el valor actual de la entrada menos dos 
veces la segunda constante multiplicada por el valor de su entrada pasado mas el 
valor de su salida pasada multiplicada por la primera constante. Con este se daría 
por terminada esta subrutina, la cual se actualizaría cada período de muestreo. 
 
Finalmente el diagrama de bloques de todo el sistema queda como se presenta en 
la figura 5.37. 
 
 




Proyecto de Graduación                                                                                        Semestre 1 – 2006 
Diseño e implementación de la automatización de un sistema de aire acondicionado                      .                        
. 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    . 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Escuela de Ingeniería en Electrónica 
158
La figura 5.37 muestra la variante respecto a la 5.36 que se introduce la predicción 
del sistema (F(z)) respecto al tiempo del día en que se encuentre el sistema 
funcionando, la perturbación principal al sistema es la radiación solar, sin embargo, 
esta perturbación no se midió para la solución al problema, pero debido a la 
consecución de muchas mediciones se logró obtener la respuesta promedio de las 
perturbaciones, de aquí la implementación de un reloj como una función de 
transferencia específica que regula el sistema, esta predicción no siempre se 
cumple, en ese hipotético caso es cuando entra en funcionamiento la 
retroalimentación (sensor de temperatura H). 
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Capítulo 6:    Análisis de resultados 
 
En esta sección se presentan las mediciones de temperatura y su respectivo 
análisis, tanto antes como después de automatizar el sistema, de forma similar 
que interna y externamente de la planta para determinar un promedio de 
mediciones en cuanto a la temperatura, así como la determinación del modelo 
matemático para el sistema. 
 
6.1    Resultados 
 
En la tabla 6.1 se muestran algunas de las mediciones de temperatura en la planta 
(nave 108) ante una puesta en marcha del sistema, o sea, el equivalente a un 
escalón luego de siete horas de inactividad, en un momento en que las cargas 
térmicas son menores en la planta. Las mediciones se hicieron el 14 y 15 de 
septiembre, 2, 3, 17 y 18 de noviembre, 14, 15, 29 y 30 de diciembre y 26 y 27 de 
enero, se tomó un promedio de todas a las horas indicadas y dieron los resultados 
de la tabla 6.1. 
 
Las mediciones se llevaron a cabo sin que el sistema estuviera automatizado, 
únicamente con el arrancado del “chiller”. El sistema para esta medición no fue 
detenido a la medianoche como era costumbre durante los días indicados en los 
que se realizaron las mediciones. 
 
Se llevaron a cabo un total de 51 mediciones en los tramos de temperatura, 
suficientes para dar una característica de la respuesta del sistema ante un 
arranque imprevisto, de aquí la presentación de la gráfica que aparece en la figura 
6.1, la cual se tomó a partir de valores que se encuentran en la tabla 6.1 y otros 
que se omitieron, los cuales se presentan en forma completa en el apéndice A.6.1, 
ya que no aportan cambios significativos en el sistema. Cabe destacar que el 
escalón que se da en este caso es negativo debido a las características del 
sistema de bajar el nivel de temperatura, sin embargo, si se cambia su signo se 
tendrá un escalón partiendo de 28.4° C como referencia y tomando la acción de 
bajar la temperatura de manera ascendente. 
Proyecto de Graduación                                                                                        Semestre 1 – 2006 
Diseño e implementación de la automatización de un sistema de aire acondicionado                      .                        
. 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    . 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Escuela de Ingeniería en Electrónica 
160
Tabla 6. 1    Valores de temperatura promedio en la planta ante un escalón sin 
automatizar el sistema de aire acondicionado 
Sector Temperatura (°C) Hora 
Máquina CAI – 01 28.4 7:01 a.m. 
Máquina CAI – 01 25.3 8:40 a.m. 
Máquina CAI – 01 24.1 10:35 a.m. 
Máquina CAI – 01 25.4 12:03 p.m. 
Máquina CAI – 01 25.5 12:29 p.m. 
Máquina CAI – 02 25.0 1:29 p.m. 
Máquina CAI – 02 23.5 3:36 p.m. 
Máquina CAI – 02 22.8 5:33 p.m. 
Máquina CAI – 02 22.6 6:33 p.m. 
Máquina CAI – 02 21.8 8:05 p.m. 
Máquina CAI – 02 20.9 9:02 p.m. 
Máquina CAI – 02 18.7 11:39 p.m. 
Máquina CAI – 03 18.0 12:36 a.m. 
Máquina CAI – 03 17.4 2:06 a.m. 
Máquina CAI – 03 16.8 4:38 a.m. 
Máquina CAI – 03 17.2 6:31 a.m. 
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Figura 6.1    Gráfica del desempeño del sistema de aire acondicionado sin automatizar 
 
El nivel de temperatura en el exterior para estos días osciló según lo mostrado en 
la tabla 6.2 en promedio según la hora, e influyó en cierto modo con la magnitud 
leída en el interior de la planta, este fue proporcional mientras el sistema estuviera 
encendido y estable (aproximadamente entre 9:30 a.m. y 6:00 p.m.). 
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Tabla 6.2    Valores de temperatura promedio a nivel externo de la planta para diferentes 
horas y días 
Nivel de temperatura externa en la 
planta (°C) 
Hora del día 
18.1 7:09 a.m. 
19.3 8:10 a.m. 
19.9 9:09 a.m. 
21.3 10:10 a.m. 
22.4 11:12 a.m. 
23.5 12:01 p.m. 
24.6 1:15 p.m. 
24.7 2:02 p.m. 
24.9 3:06 p.m. 
24.5 4:10 p.m. 
23.3 5:11 p.m. 
22.0 6:13 p.m. 
20.9 7:14 p.m. 
18.9 8:13 p.m. 
18.3 9:19 p.m. 
17.9 10:11 p.m. 
17.3 11:00 p.m. 
16.9 12:08 a.m. 
16.6 1:03 a.m. 
16.0 2:02 a.m. 
15.9 3:09 a.m. 
15.8 4:10 a.m. 
15.9 5:10 a.m. 
17.2 6:10 a.m. 
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Tabla 6.3    Valores de temperatura en la planta una vez el sistema funcionando en forma 
automática apagando el “chiller” a las doce de la noche 



















Los valores de la tabla 6.3 muestran el nivel de temperatura en la nave 108 con el 
sistema funcionando en forma automática, estos valores se empiezan a 
incrementar luego de 17 horas de estar en uso debido a que el “chiller” se 
apagaba a las doce de la noche y se volvía a encender a las siete de la mañana, 
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Figura 6.2    Gráfica del desempeño del sistema de aire acondicionado una vez 
automatizado el sistema apagando el “chiller” a las doce de la noche 
 
Tabla 6.4    Valores de temperatura en la planta una vez el sistema funcionando en forma 
automática 
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Figura 6.3    Gráfica del desempeño del sistema de aire acondicionado una vez 
automatizado el sistema 
 
En la figura 6.3, la gráfica está formada por los datos brindados en la tabla 6.4, 
estos valores son algunos de los más relevantes, ya que la cantidad de 
mediciones fueron mayores tanto en esta tabla como en la 6.3, la diferencia de 
ambas mediciones radica en cuanto a que las que se encuentran en la tabla 6.3 
fueron tomadas apagando el “chiller” a las doce de la noche, mientras que las de 
la tabla 6.4, fueron tomadas con todo el sistema funcionando en forma continua.  
 
Más resultados interesantes se muestran en la tabla 6.5, aquí cómo varía la 
temperatura conforme pasa el tiempo y cambia la frecuencia de la bomba para 
enviar agua a las unidades centrales de aire; todas estas variaciones se dan como 
respuesta a un escalón, o sea, teniendo el sistema deshabilitado y luego 
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Tabla 6.5    Valores de temperatura en la planta según la hora del día y la frecuencia con 
la que trabaja la bomba 
Hora del día Temperatura (°C) Frecuencia enviada a 
bomba (Hz) 
7:03 a.m. 31.6 59.97 
9.05 a.m. 27.8 59.98 
10:01 a.m. 26.1 59.9 
11:00 a.m. 24.7 59.85 
12:02 p.m. 24.5 59.88 
12:33 p.m. 24.4 59.15 
1:05 p.m. 24.5 59.25 
1:32 p.m. 24.6 59.35 
2:06 p.m. 23.4 59.02 
3:01 p.m. 23.2 57.23 
4:02 p.m. 22.9 57.05 
5:04 p.m. 22.8 54.17 
6:06 p.m. 22 47.56 
7:03 p.m. 22.1 38.65 
8:05 p.m. 22 22.55 
10:05 p.m. 22 23.59 
11:04 p.m. 21.9 24.45 
12:01 a.m. 21.9 24.89 
1:33 a.m. 21.8 13.13 
2:34 a.m. 22 26.31 
4:01 a.m. 21.9 20.5 
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Tabla 6.6    Valores de temperatura en la planta según la hora del día y la posición de las 
válvulas de tres vías en la nave 108 con un punto de referencia de 24°C 
Hora del día Temperatura (°C) Posición de válvulas 
7:03 a.m. 31.4 Encendido 
9.05 a.m. 27.6 Encendido 
10:01 a.m. 26 Encendido 
11:00 a.m. 24.5 Encendido 
12:02 p.m. 24.5 Encendido 
12:33 p.m. 24.4 Encendido 
1:05 p.m. 24.5 Encendido 
2:32 p.m. 24.8 Encendido 
3:06 p.m. 23.5 Encendido 
4:01 p.m. 22.2 Encendido 
5:02 p.m. 21.9 Apagado 
6:04 p.m. 22.8 Apagado 
7:06 p.m. 23 Apagado 
8:03 p.m. 24.1 Apagado 
9:05 p.m. 25 Apagado 
11:05 p.m. 26 Apagado 
12:04 a.m. 23.9 Encendido 
1:01 a.m. 21.8 Apagado 
2:33 a.m. 22.8 Apagado 
3:34 a.m. 24 Apagado 
5:01 a.m. 25.9 Apagado 
6:35 a.m. 24.1 Encendido 
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6. 2    Análisis 
 
La gráfica que aparece en la figura 6.1 representa el modelo del nivel de 
temperatura que se desarrolla en la planta con el paso del tiempo suponiendo que 
se enciende a la hora cero y se deshabilita 17 horas después. Este 
comportamiento es el que en realidad seguía la planta antes de automatizar el 
sistema, se deshabilitaba el “chiller” cuando el nivel de temperatura exterior a la 
planta era el más bajo, este hecho interactuaba con el nivel de cargas térmicas 
internas para aumentar el nivel de la temperatura hasta 28.4°C aproximadamente. 
 
En caso de no deshabilitar al sistema luego de 17 horas de mantenerse en uso, 
los niveles de temperatura bajaron a una magnitud cercana a los 15° C, lo cual es 
un nivel incómodo para cualquier tipo de labor. De aquí la decisión de que el 
sistema siempre estuviera habilitado con la posibilidad de mantener el nivel de 
temperatura constante. En la tabla 6.2 se puede apreciar que el nivel externo de la 
temperatura influye directamente sobre el nivel de cargas térmicas a nivel interno, 
de aquí que el sistema se deshabilite después de 17 horas continuas de estar 
funcionando, hora que equivalía a las 12 de la noche, mientras su habilitación 
equivalía a las 7 a.m. 
 
Los valores expuestos en la tabla 6.2 muestran el nivel de temperatura externo a 
la planta, el cual influye directamente sobre el nivel de temperatura interno, esto 
indica que las cargas térmicas de la planta son casi constantes y la temperatura 
interna es proporcional a los cambios en el exterior, específicamente a la radiación 
solar, estos valores ayudaron a determinar que la influencia y el comportamiento 
podía ser predecible y de aquí la justificación del regulador predecible en el tiempo. 
El nivel exterior de temperatura se eleva mayormente a las horas cercanas a 
cuando el país se encuentra en el meridiano, en contraparte, disminuye por las 
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El nivel de temperatura alcanzado en la planta una vez en funcionamiento el 
sistema, se aprecia en la tabla 6.3 y la gráfica de la figura 6.2, la temperatura en la 
planta se regula en forma considerable, el nivel alcanzado en las horas cercanas 
al medio día, es relativamente elevado, pero no es debido a una falla, sino que el 
sistema a esa hora estaba corriendo casi a plena carga con respecto a su 
capacidad, pero aún así, no se anuló en forma adecuada el nivel de cargas 
térmicas, en la que respecta a las horas de la tarde y noche sí se reguló bien el 
nivel de temperatura, pero como a media noche se apagó el “chiller”, no hubo un 
enfriamiento del agua que circulaba por el sistema, lo cual causó un evidente 
aumento en el nivel de las cargas térmicas a pesar de ser las horas en las que se 
encuentra a más baja temperatura a nivel externo. 
 
Los datos de la tabla 6.4 y la gráfica de la figura 6.3, reflejan prácticamente la 
misma situación que la tabla 6.3 y la figura 6.2, la única variante aparte de 
décimas de diferencia en cuanto a los datos, es que el “chiller” no fue 
deshabilitado a las doce de la noche, lo rescatable de estos resultados es que el 
regulador funcionó adecuadamente a pesar que el nivel de temperatura externo de 
la planta decayera en horas de la madrugada. También se muestra el desempeño 
de la retroalimentación, la misma se nota debido a las oscilaciones de más en el 
sistema, las cuales son casi imperceptibles, pero con los cambios “abruptos” en el 
nivel de temperatura se nota. Estos cambios a pesar de ser muy pequeños, para 
el regulador son significantes. 
 
La tabla 6.5 muestra la dependencia que tiene la temperatura tanto para la hora 
del día en que se encuentra el sistema en funcionamiento como para la frecuencia 
de entrada a la bomba que envía agua al sistema. La perturbación al sistema se 
da principalmente por la radiación solar, esta situación implica varios cambios de 
temperatura en todo el día, los cuales se intentan cancelar con cambios en la 
magnitud de la frecuencia a la que trabaja la bomba. Como se aprecia en la tabla 
6.5, durante la madrugada la bomba envía poco flujo de agua al sistema, 
precisamente por las condiciones de temperatura exterior. 
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La tabla 6.6 muestra los datos obtenidos con el sistema funcionando con válvulas 
de tres vías, esta solución únicamente admite que el sistema esté funcionando en 
su totalidad o esté deshabilitado. Se puede apreciar que si se le da un punto de 
referencia de 24°C, el sistema permanece habilitado hasta que su nivel de 
temperatura baje de los 22°C y permanece apagado hasta que suba de los 26°C. 
Lo cual viene a reforzar la solución con válvulas de tres vías, en donde el sistema 
funciona dentro de un rango en el cual se da un punto de referencia + 2°C tal y 
como se esperaba. 
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Capítulo 7:    Conclusiones y recomendaciones 
 
7.1    Conclusiones 
 
1 Con el sistema de aire acondicionado funcionando en forma automática, no 
es necesaria la deshabilitación del “chiller”. 
 
2 Los variadores de frecuencia son los dispositivos utilizados por excelencia 
para regular la velocidad en motores industriales. 
 
3 La mayor influencia sobre el nivel de cargas térmicas en la planta es debido 
al nivel de temperatura externa. 
 
4 En un sistema en donde se deba transportar una señal analógica de 
corriente a larga distancia, existen pérdidas de la misma debido a la 
resistencia del conductor. 
 
5 Un controlador industrial (PLC) maneja una amplia cantidad de entradas y 
salidas de un sistema así como su respectiva regulación. 
 
6 A mayor cantidad de temperatura en la planta, fluye mayor cantidad de 
agua por las tuberías del sistema de aire acondicionado. 
 
7 Las perturbaciones al sistema se pueden anular prediciendo el momento en 
que se darán. 
 
8 Una válvula de tres vías apagada equivale a no enfriar el aire que circula 
por una unidad central. 
 
9 Deshabilitar el “chiller” durante las horas de la madrugada, genera tensión 
térmica en los empleados que laboran durante ese turno. 
 
10 El modelado práctico de una planta a nivel industrial no es preciso. 
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7.2    Recomendaciones 
 
1 En caso de haber una falla de energía, revisar la interfase del variador de 
frecuencia directamente. 
 
2 En caso de fallar alguno de los sensores de temperatura o transmisores de 
corriente, colocar el sistema de aire acondicionado a funcionar en forma 
manual. 
 
3 En caso de fallar una de las dos bombas de suministro de agua helada, 
colocar el sistema en forma manual y dejar sólo una habilitada para todo el 
sistema. 
 
4 Cuando el sistema esté funcionando con válvulas de tres vías, no colocarle 
un punto de referencia muy bajo porque el sistema no apagaría las válvulas 
de tres vías. 
 
5 Cuando el sistema esté funcionando con válvulas de tres vías, no colocarle 
un punto de referencia muy alto porque el sistema no encendería las 
válvulas de tres vías y conllevaría a una temperatura muy elevada la planta 
(punto de referencia + 2°C). 
 
6 En caso de problemas en el “chiller” debido a que el agua de retorno esté a 
una temperatura casi de 1°C, forzar las válvulas de tres vías para que estén 
encendidas en forma permanente. 
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A.1    Glosario y abreviaturas 
 
Aire acondicionado: es aquel que ha sido acondicionado para proporcionar 
confort ambiental. 
 
BCM: Base Cost Modular. Máquina fabricadora de pañales. 
 
BTU: British Termal Unit. Unidad térmica británica. Es la cantidad de calor 
necesario que se debe sustraer a 1 libra de agua para disminuir su temperatura 1° 
F. Una BTU es equivalente a 252 calorías. 
 
Caloría: es la cantidad de agua que se le debe añadir a 1 kg de agua a 15° C de 
temperatura para aumentar esta temperatura en 1°C. Equivale a 4 BTU. 
 
Calor latente: es el calor, que sin afectar a la temperatura, es necesario adicionar 
o sustraer a una sustancia para el cambio de su estado físico. Específicamente en 
psicometría, el calor latente de fusión del hielo es hf = 79.72 kcal / kg. 
 
Calor sensible: es el calor empleado en una variación de temperatura, de una 
sustancia cuando se le comunica o sustrae calor. 
 
“Chiller”: equipo refrigerante utilizado para disminuir y mantener la temperatura 
en sectores industriales. 
 
CMOS: tecnología para la fabricación de transistores y dispositivos electrónicos. 
 
CPU: unidad central de procesamiento de una computadora personal, de un 
controlador o equipo electrónico. 
 
Entalpía: es la suma del calor sensible y el latente en kilocalorías por kilogramo 
de una sustancia entre un punto arbitrario de referencia y la temperatura y estado 
considerado. 
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Tensión térmica: condiciones ambientales que provocan la insatisfacción en el 
cuerpo de los seres humanos. 
 
“Hardware”: se refiere a todo lo que representa dispositivos electrónicos tangibles, 
o sea, dispositivos físicos. 
 
Humedad absoluta: es el peso por unidad de volumen de aire, expresada en 
gramos por metro cúbico de aire. 
 
Humedad específica: es el peso del vapor de agua por unidad de peso de aire 
seco, expresada en gramos por kilogramo de aire seco. 
 
Humedad relativa: es la relación entre la presión real del vapor de agua 
contenida en el aire húmedo y la presión del vapor saturado a la misma 
temperatura. Se mide en tanto por ciento. 
 
Infiltración: Caudal de aire que penetra en el espacio acondicionado desde el 
exterior a través de las soluciones de continuidad de los cierres. 
 
“JOA”: máquina hecha por el fabricante Curt Joa S.A. Máquina fabricadora de 
pañales. 
 
LED: diodo que activa una señal lumínica cuando está polarizado en forma directa, 
o sea, cuando conduce corriente. 
 
NEC: código eléctrico nacional (National Electric Code). Código estándar para 
electricidad en Estados Unidos. 
 
NFPA: agencia nacional de protección contra el fuego (National Fire Protection 
Agency). Agencia de Estados Unidos para provenir incendios. 
 
OSHA: administración de seguridad y salud ocupacional. (Occupational Safety 
and Health Administration). Organismo internacional encargado de la seguridad y 
la salud ocupacional. 
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PC: computadora personal por sus siglas en inglés (personal computer). 
 
PID: de la teoría de control automático se define como un regulador que tiene 
parte proporcional, integral y derivativa. 
 
PLC: controlador lógico programable. Módulo electrónico compuesto por 
dispositivos de estado sólido. 
 
RAM: tipo de memoria volátil, o sea, que requiere de alimentación eléctrica para 
no perder la información que se encuentra en ésta. 
 
Refrigeración: Proceso de tratamiento del aire que controla, al menos, la 
temperatura máxima de un local. 
 
Relé: dispositivo electrónico que sirve como interruptor, el cual pasa de abierto a 
cerrado o viceversa ante la presencia de una señal de activación ya sea baja o 
alta. 
 
ROM: tipo de memoria no volátil, o sea, que no requiere tener una alimentación 
eléctrica para retener los datos que se encuentran en la misma. 
 
SAM: material súper absorbente. Gel derivado del petróleo con capacidad de 
absorber líquido equivalente a 30 veces su peso. 
 
“Software”: es referido a todo lo representa programación de dispositivos 
electrónicos. 
 
Zona de confort: son unas condiciones dadas de temperatura y humedad relativa 
bajo las que se encuentran confortables la mayor parte de los seres humanos. 
Estas condiciones oscilan entre los 22°C y los 27°C. (71 – 80°F) de temperatura y 
del 40 al 60% de humedad relativa. 
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A.2    Manual de usuario 
 
Al iniciar la utilización del sistema de aire acondicionado, aparecerá el menú 
principal, el cual le brindará varias opciones de ingreso a subrutinas: “reset”, 
ajustes, válvulas de tres vías y control de bomba “JOA´s”, historial y alarmas. La 
figura A.2.1 muestra la vista de la pantalla principal. 
 
 
Figura A.2.1    Menú principal de la pantalla de tacto 
 
Al ingresar a la subrutina de válvulas de tres vías y control de bomba “JOA´s”, se 
encuentra el nivel de temperatura a la cual se halla cada una de las máquinas 
productoras de pañales. La figura A.2.2 muestra la interfase implementada para 
observar la magnitud de temperatura por máquina. 
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Figura A.2.2    Menú para observar el nivel de temperatura en cada una de las máquinas 
productoras de pañales 
 
Si se ingresa a “MENU”, se devuelve a la pantalla del menú principal, si se ingresa 
a “Control”, se estará accediendo a una subrutina para controlar las válvulas de 
tres vías y la bomba de “JOA´s”, esta sección requiere de permiso para poderse 
manipular, por consiguiente, el acceso a dicha subrutina requiere de clave 
especial para su ingreso. La vista de esta pantalla se muestra en la figura A.2.3, si 
se digita la clave correcta y se oprime el botón “ENT”, se ingresaría a la primera 
pantalla para controlar las válvulas de tres vías y la bomba de “JOA´s”, por el 
contrario, si no se digita la contraseña correcta, no se permitirá el acceso a las 
subrutinas de control. También posee la opción de cancelar la acción en caso de 
no querer ingresar a estas subrutinas o en caso de no saber la clave de acceso.  
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En caso de requerir ingresar al control de las válvulas de tres vías y bomba de 
“JOA´s” y no conozca la clave de acceso, comunicarse con el encargado de 
facilidades en la empresa para su obtención. 
 
 
Figura A.2.3    Pantalla de restricción para ingreso a control de válvulas de tres vías y 
bomba de “JOA´s” 
En caso de haber ingresado la clave correcta, aparecería la primera pantalla para 
el control de las válvulas de tres vías específicamente, la cual brinda la opción de 
colocarle un punto de referencia a la temperatura de las máquinas productoras de 
pañales CAI – 01 y CAI – 02. Este punto de referencia se encuentra restringido de 
los 17°C a los 28°C. La pantalla también presenta la opción de devolverse a la 
pantalla en que se muestra la temperatura de cada una de las máquinas (“BACK”), 
regresar al menú principal (“MENU”) o avanzar al siguiente control para las 
válvulas de tres vías (“NEXT”). 
Proyecto de Graduación                                                                                        Semestre 1 – 2006 
Diseño e implementación de la automatización de un sistema de aire acondicionado                      .                        
. 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    . 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Escuela de Ingeniería en Electrónica 
185
 
Figura A.2.4    Pantalla para colocarle un punto de referencia al nivel de temperatura en 
las máquinas CAI – 01 y CAI – 02 utilizando las válvulas de tres vías 
 
En caso de ingresar a la subrutina de “NEXT”, se entraría a una pantalla similar a 
la de la figura A.2.4, salvo las diferencias presentadas en la figura A.2.5. El botón 
“BACK” hace que la pantalla de tacto muestre la figura A.2.4, “NEXT” hace que 
muestre la siguiente pantalla para el control de las válvulas de tres vías. Sin 
embargo, a partir de esta pantalla se puede ingresar al control de la bomba que 
envía agua al sistema de tuberías para enfriar la nave 108. 
 
En caso de acceder a la subrutina de control de la bomba, se ingresaría a una 
pantalla y en caso de dar la opción de “NEXT” se ingresaría a otra, primero se va a 
mostrar la secuencia de pasos para continuar con el control para las válvulas de 
tres vías y posteriormente para el control de la bomba de “JOA´s”. 
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Figura A.2.5    Pantalla para colocarle un punto de referencia al nivel de temperatura en 
las máquinas CAI – 03 y CAI – 04 utilizando las válvulas de tres vías 
 
La figura A.2.6 muestra la próxima pantalla para control de las válvulas de tres 
vías (oprimiendo botón “NEXT”); en la misma aparece un interruptor, el cual es 
condicional respecto a utilizar las válvulas de tres vías en forma manual o 
automática, en la misma pantalla aparece la opción de devolverse a la que 
aparece en la figura A.2.5, o manipular las válvulas de tres vías. En la figura A.2.6 
hay una nota, en la cual se informa que las válvulas de tres vías sólo se pueden 
manipular si el interruptor se encuentra en “SI”, de lo contrario, aunque se ingrese 
a la siguiente función y cambien el estado de las válvulas (de apagado a 
encendida o viceversa), el efecto no se va a presentar. La próxima pantalla sólo 
funciona si se tiene el interruptor de la figura A.2.6 en “SI”. 
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Figura A.2.6    Pantalla para indicar el uso de las válvulas de tres vías (en manual o 
automático) 
 
En caso de que el interruptor de la figura A.2.6 se encuentre ubicado en “SI”, se 
pueden manipular las válvulas de tres vías presionando el área donde aparece el 
botón con la palabra “NEXT”, así se consigue pasar a la última pantalla para 
control de las válvulas de tres vías, ésta aparece en la figura A.2.7 y además de la 
opción de colocar las válvulas en encendido o apagado, posee también la elección 
de regresar a la pantalla anterior a esta (figura A.2.6) o ir al menú principal. 
 
La pantalla mostrada en la figura A.2.7 es para manipular cada una de las cuatro 
válvulas de tres vías (una por unidad central de aire) e indicar si se desea que se 
encuentren encendidas o apagadas. 
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Figura A.2.7    Pantalla para colocar en encendido o apagado cada una de las válvulas de 
tres vías 
 
Regresando al control del motor, para lograr el acceso al mismo se debe recurrir a 
la pantalla que aparece en la figura A.2.5 e ingresar a “Control bomba”. Aparecerá 
la pantalla que se muestra en la figura A.2.8, la cual es para controlar la bomba 
centrífuga que envía agua fría al sector de la nave 108, la misma sólo posee dos 
controles, los cuales son si desea que funcione en forma manual o automática, si 
se desea que funcione en forma manual, tiene un punto de referencia para 
indicarle a la bomba a qué frecuencia funcionará según el dato suministrado en 
esta pantalla por el usuario. 
 
La pantalla mostrada en la figura A.2.8 también tiene la opción de regresar a la 
pantalla de la figura A.2.5 o al menú principal. 
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Figura A.2.8    Pantalla para indicar si se desea o no manipular la bomba y ponerle un 
punto de referencia a la misma en caso de funcionar en forma manual  
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A.3    Información sobre la empresa 
 
A.3.1    Descripción de la empresa 
 
La empresa Kimberly-Clark Corporation fue fundada en 1872 por John A. Kimberly 
y Charles B. Clark. El primer producto de  la empresa fue papel periódico. En 1928 
cambió su nombre de Kimberly-Clark & Company al que ostenta actualmente, 
Kimberly-Clark Corporation. En la década de 1950, comenzó sus operaciones en 
el Reino Unido, México, y Alemania. En la década de los años 60´s continuó su 
expansión con 17 nuevas plantas. Hoy Kimberly-Clark tiene operaciones en más 
de 40 países. 
 
La meta de Kimberly-Clark Corporation es llegar a ser reconocida como una de las 
cinco mejores empresas del mundo en cuanto a personal capacitado, productos y 
generación de ganancias a los accionistas. En 1980, Kimberly-Clark inició en 
Costa Rica como una distribuidora de sus  productos, traídos principalmente de El 
Salvador y Honduras. Es en 1989 que Kimberly-Clark Costa Rica (KCCR) se 
traslada al Parque Industrial de Cartago. Ahí inicia sus operaciones 
manufactureras de pañales desechables. 
 
Actualmente,  la empresa no solo se dedica a la producción de pañales 
desechables, sino que también fabrica productos como papel higiénico, toallas de 
papel, servilletas y toallas sanitarias. 
 
La gerencia de la planta de KCCR en Cartago se encuentra regida por el Señor 
Juan Agüero Arroyo. En el nivel jerárquico, continúan los departamentos de 
Compras, Calidad, y Producción de Pañales. En el mismo nivel se encuentran las 
Gerencias de Mantenimiento, Ingeniería de Proyectos y Operaciones de Área  de 
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A.3.2    Descripción del departamento en el que se realizó el proyecto 
 
El departamento de ingeniería de la empresa, principalmente realiza proyectos 
dentro de la planta para suplir las necesidades internas de los diferentes 
departamentos dentro de Kimberly – Clark. Asimismo, el departamento resuelve 
los eventuales problemas que se le puedan presentar a los departamentos de 
calidad, producción, desarrollo y mantenimiento mediante la realización de 
proyectos interdisciplinarios, así como las respectivas labores de mantenimiento. 
 
El encargado de esta área (jefe de ingeniería) es el Ing. Guido Montero. 
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A.3.3    Antecedentes prácticos 
 
El primer antecedente que se conoce para intentar solucionar el problema de la 
temperatura interna en la planta, fue la colocación por vez primera del “chiller”, las 
torres de enfriamiento y las unidades centrales de aire, lo cual vino a solucionar el 
inconveniente de la temperatura, sólo en el sector de la BCM (también conocida 
como CAI 04); también se implementó el control de la humedad en este sector, sin 
embargo, para poder lograr este control se necesitaba la presencia de aire caliente, 
el cual sólo lo podían suministrar las calderas, las cuales, a pesar de estar 
instaladas, no contaban con los permisos para su puesta en marcha (ver plano 
físico del sistema de tuberías para los diferentes lazos de agua en figura 3.1). Esto 
hace que el sistema, aunque tenga la posibilidad de controlar humedad, no lo 
utilice, esto sólo lo hace útil para acondicionar el aire. Por medio de una serie de 
sensores que regulan el paso del flujo de agua y temperatura de la nave entre 
otros.  
 
El nombre de este último proyecto es: “Automatización del Sistema de Aires 
Acondicionados de la nave 107 para Kimberly – Clark Cartago: Control de 
Arranque y Fallas de las Bombas e Interfase Hombre - Máquina”, fue ejecutado 
por Carlos Enrique Vargas Cordero y Róger A. Arroyo Araya en el segundo 
semestre del año 2003, fue asesorado por Ing. Luis Paulino Méndez del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica e Ing. Gerardo León Quintero de Kimberly-Clark 
Cartago. 
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En esa ocasión, se desarrolló el “software” necesario para automatizar el sistema 
de aire acondicionado de la nave 107 de la planta. Se diseñó la etapa de conexión 
entre los motores del sistema y el controlador (PLC) escogido en esa ocasión por 
ellos, tanto para el arranque como para el control de fallas; se implementó una 
rutina para el arranque y detección de fallas de las torres de enfriamiento, también 
se implementó el compensador digital para el control de velocidad de la bomba de 
agua fría. Se realizaron los diagramas de las conexiones del PLC con cada uno de 
los dispositivos utilizados en el proyecto. Se implementó un compensador digital 
para el control de velocidad de la bomba de agua caliente, a la vez que también se 
calcularon las cargas térmicas para la nave 107. Cuenta con un solo ducto para el 
suministro de aire acondicionado a la nave, el cual es un sistema multizonal (ver 
plano físico de ductos de la nave 107 en figura 3.5). 
 
Este proyecto en la actualidad no funciona adecuadamente respecto a lo previsto, 
porque el control automático de las bombas presentó muchas fallas luego de su 
implementación, mientras que tampoco se pudo utilizar la bomba de agua caliente 
debido a la falta de permisos para colocar en funcionamiento a las calderas. El 
sistema en la actualidad funciona en forma manual. 
 
Este último proyecto se hizo pensando en requisitos mínimos para mantener las 
condiciones de temperatura y humedad relativa, el sistema permitió el arranque 
manual y automático de todos los dispositivos involucrados en la regulación 
climática de la nave; en la automatización se utilizó un PLC SLC500 de Allen 
Bradley. En el proyecto se implementó un regulador PI para el control de velocidad 
de las bombas. Ante esta modificación, el sistema de aire acondicionado quedó de 
la forma que se muestra en la figura 3.1, la cual corresponde a esta primera 
implementación para solucionar el problema, que se llevó a cabo en la nave 107 
de la planta en el sector de pañales. 
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A.4    Hoja de información del proyecto 
 
Información del estudiante: 
Nombre: Mauricio Alvarado Bolaños 
Cédula: 2 – 528 – 844   Carné ITCR:  9921795 
Dirección de su residencia en época lectiva: 100 metros este, 150 sur y 50 
oeste la Universidad Florencio del Castillo, Cartago. 
Dirección de su residencia en época  no lectiva: 100 metros este de la Escuela 
de Zaragoza de Palmares, Alajuela. 
Teléfono en época lectiva: 306 – 9356 Teléfono época no lectiva: 453 – 2346  
Email: cartelerillo@yahoo.com.mx    
 
Información del proyecto: 
Nombre del Proyecto: Diseño e implementación de la automatización de un 
sistema de aire acondicionado. 
Area del Proyecto: Automatización Industrial. 
Información de la empresa: 
Nombre: Kimberly - Clark Corporation. 
Zona: Cartago, El Guarco, Parque Industrial. 
Dirección: Parque Industrial de Cartago, carretera a Pérez Zeledón. 
Teléfono: 590 - 0900   
Fax: 573-7425  
Actividad Principal: Fabricación de productos de protección personal. 
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Información del encargado en la empresa: 
Nombre: Guido Montero. 
Puesto que ocupa: Jefe de Ingeniería. 
Departamento: Proyectos / Ingeniería. 
Profesión: Ingeniero en Electrónica. 
Grado académico:  Bachillerato Universitario. 
Teléfono: 590 - 0915    
Email: guido.montero@kcc.com 
 
Información del asesor en la empresa: 
Nombre: Mauricio Muñoz Arias 
Puesto que ocupa: Ingeniero en Electrónica de planta. 
Departamento: Producción. 
Profesión: Ingeniero en Electrónica   
Grado académico: Licenciatura 
Teléfono: 590 - 0994  
Email: mauricio.a.munoz@kcc.com 
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Tabla A.5.1    Tasas máximas recomendadas de infiltración para diseño a través de 
ventanas y puertas exteriores [1] 
Componente Tasa de infiltración 
Ventanas 0.75 CFM/ft de fisura 
Puertas 1.0 CFM/ft de fisura 
 
 
Tabla A.5.2    Diferencias de conducción de carga de enfriamiento a través de un vidrio [1] 
 
 
Hora 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
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Tabla A.5.3    Diferencias de temperaturas para cargas de enfriamiento (DTCE) para 
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Tabla A.5.4    Diferencias de temperaturas para cargas de enfriamiento (DTCE) para 
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Tabla A.5.6    Corrección de la DTCE por latitud y mes, para aplicar a paredes y techos, 
latitudes norte, 1oF [1] 
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Tabla A.6.1    Tabla para obtención de modelado matemático de la planta 
 
Sector Temperatura (°C) Hora 
Máquina CAI – 01 26.5 07:01 a.m. 
Máquina CAI – 01 25,8 07:33 a.m. 
Máquina CAI – 01 25.0 08:13 a.m. 
Máquina CAI – 01 23.8 08:40 a.m. 
Máquina CAI – 01 23.3 09:10 a.m. 
Máquina CAI – 01 22,4 09:34 a.m. 
Máquina CAI – 01 21.5 10:03 a.m. 
Máquina CAI – 01 20.8 10:35 a.m. 
Máquina CAI – 01 20.8 11:00 a.m. 
Máquina CAI – 01 20.9 11:35 a.m. 
Máquina CAI – 01 21.0 12:03 p.m. 
Máquina CAI – 01 21.1 12:29 p.m. 
Máquina CAI – 02 21,2 01:06 p.m. 
Máquina CAI – 02 21.2 01:29 p.m. 
Máquina CAI – 02 21,3 02:01 p.m. 
Máquina CAI – 02 21.3 02:30 p.m. 
Máquina CAI – 02 21,5 03:00 p.m. 
Máquina CAI – 02 21.6 03:36 p.m. 
Máquina CAI – 02 21,8 04:04 p.m. 
Máquina CAI – 02 22.0 04:33 p.m. 
Máquina CAI – 02 21.5 05:33 p.m. 
Máquina CAI – 02 21,2 06:01 p.m. 
Máquina CAI – 02 21.0 06:33 p.m. 
Máquina CAI – 02 20,6 07:04 p.m. 
Máquina CAI – 02 20.3 07:29 p.m. 
Máquina CAI – 02 20.1 08:05 p.m. 
Máquina CAI – 02 19,9 08:36 p.m. 
Máquina CAI – 02 19.6 09:02 p.m. 
Máquina CAI – 02 19,1 09:33 p.m. 
Máquina CAI – 02 18,6 10:03 p.m. 
Máquina CAI – 02 18,1 10:31 p.m. 
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Tabla A.6.1    Tabla para obtención de modelado matemático de la planta (continuación) 
 
Sector Temperatura (°C) Hora 
Máquina CAI – 02 17,9 11:05 p.m. 
Máquina CAI – 02 17.7 11:39 p.m. 
Máquina CAI – 03 17.3 12:09 a.m. 
Máquina CAI – 03 17.4 12:36 a.m. 
Máquina CAI – 03 17.9 01:06 a.m. 
Máquina CAI – 03 18,5 01:35 a.m. 
Máquina CAI – 03 19.0 02:06 a.m. 
Máquina CAI – 03 20 02:33 a.m. 
Máquina CAI – 03 20.9 03:01 a.m. 
Máquina CAI – 03 21,6 03:36 a.m. 
Máquina CAI – 03 22,6 04:00 a.m. 
Máquina CAI – 03 23.8 04:38 a.m. 
Máquina CAI – 03 24.9 05:01 a.m. 
Máquina CAI – 03 25.7 05:31 a.m. 
Máquina CAI – 03 26 06:04 a.m. 
Máquina CAI – 03 26.2 06:31 a.m. 
 
Tabla A.6.2    Tabla de datos deseados en el nivel de temperatura en la planta ante un 
escalón para la obtención del regulador 
Hora del día Tiempo (h) Temperatura (°C) 
07:00 a.m. 0 32 
07:30 a.m. 0,5 30,5 
08:00 a.m. 1 29,7 
08:30 a.m. 1,5 28,5 
09:00 a.m. 2 27,7 
09:30 a.m. 2,5 27 
10:00 a.m. 3 26,2 
10:30 a.m. 3,5 25,4 
11:00 a.m. 4 22,8 
11:30 a.m. 4,5 21,9 
12:00 p.m. 5 22 
12:30 p.m. 5,5 22,1 
01:00 p.m. 6 22 
01:30 p.m. 6,5 21,9 
02:00 p.m. 7 22 
02:30 p.m. 7,5 22,1 
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Tabla A.6.2    Tabla de datos deseados en el nivel de temperatura en la planta ante un 
escalón para la obtención del regulador (continuación) 
 
Hora del día Tiempo (h) Temperatura (°C) 
03:30 p.m. 8,5 21,9 
04:00 p.m. 9 22 
04:30 p.m. 9,5 22,1 
05:00 p.m. 10 22 
05:30 p.m. 10,5 21,9 
06:00 p.m. 11 22 
06:30 p.m. 11,5 22,1 
07:00 p.m. 12 22 
07:30 p.m. 12,5 21,9 
08:00 p.m. 13 22 
08:30 p.m. 13,5 22,1 
09:00 p.m. 14 22 
09:30 p.m. 14,5 21,9 
10:00 p.m. 15 22 
10:30 p.m. 15,5 22,1 
11:00 p.m. 16 22 
11:30 p.m. 16,5 21,9 
12:00 a.m. 17 22 
12:30 a.m. 17,5 22,1 
01:00 a.m. 18 22 
01:30 a.m. 18,5 21,9 
02:00 a.m. 19 22 
02:30 a.m. 19,5 22,1 
03:00 a.m. 20 22 
03:30 a.m. 20,5 21,9 
04:00 a.m. 21 22 
04:30 a.m. 21,5 22,1 
05:00 a.m. 22 22 
05:30 a.m. 22,5 21,9 
06:00 a.m. 23 22 
06:30 a.m. 23,5 22,1 
 
Proyecto de Graduación                                                                                        Semestre 1 – 2006 
Diseño e implementación de la automatización de un sistema de aire acondicionado                      .                        
. 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    . 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 




B.1    Datos de técnicos del variador de frecuencia [12] 
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B.4    Promedios mensuales de datos climáticos en el sector de la planta 
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B.6    Datos de técnicos del actuador de las válvulas de tres vías [22] 
 
 
